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Schemat technologiczny źródła ciepła
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mgr inż. Wojciech Kabaciński

KUP/0173/PWOS/09
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Zbigniew Przekwas

KUP/0141/POOS/06
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

LEGENDA

ARMATURA

ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
POWRÓT INSTALACJI GRZEWCZEJ
WODA ZIMNA
WODA CIEPŁA
CYRKULACJA

PRZEWODY IMPULSOWE

PI

TI

Filtr siatkowy gwintowany

Zawór zwrotny kołnierzowy

Zawór odcinający

Zawór bezpieczeństwa

Reduktor ciśnienia

Zawór regulacyjny

Termometr

Manometr

Filtr siatkowy gwintowany

DN32


