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o PROTOKOL
P ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

URZAD GMINY I MIA
KOMENDA MIEJSKA “ay Checinach

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -
w Kielcach zvf.’l‘ 26, 0942017
. . Hla
ul. Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce e .

stawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
ozarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 paZdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Parnstwowg Straz Pozarng
(Dz. U. 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 25.09.2017 do 27.09.2017 r.
przez
1) Pana kpt. mgr Adam Borowiec - specjalista KM PSP w Kielcach, legitymacja
stuzbowa nr 35/12
2) Pana mt. kpt. mgr inz. Jakub Duda — mti. specjalista KM PSP w Kielcach,
legitymacja stuzbowa nr 27/2017
legitymujacych sie upowaznieniem numer MZ.5580.115.2017 z dnia 15.09.2017 r.
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzedu Gminy i Miasta w Checinach pl. 2 Czerwca 4

Imig i nazwisko osoby upowaznione] de reprezentowania kontrolowanego

i adres kontral - -
Nazwa ontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia

Gmina Checiny, 26-060 Checiny, Pl. 2.
Czerwca 4

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stancwisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowiske stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Barbara Buczek — inspektor ds. inwestycji Nie wskazano

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontroli przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych,

2) postepowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warsiwg ozonowsg oraz ¢ niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 881 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami
ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe
substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzadzen:
1) Budynek Urzedu Gminy i Miasta w Checinach przy PI, 2, Czerwca 4



PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é za realizacie obowiazkéw 2z zakresu ochrony

przeciwpozarowej:

Budynek stanowi wiasno$é Gminy Checiny, jednostka samorzadu terylorialnego. Ksiega wieczysta
nr KI1L/36716/0. Zatacznik nr 1 do protokotu egz. nr 1.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Budynek UGiM posiada 2 kondygnacje nadziemne z czesciowym podpiwniczeniem. Obiekt zostat zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (brak pom|eszczen do Jednoczesnego pobytu powyzej 50 osob) .
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 558,2 m?, kubatura 3 327 m® i wysoko$é 8 m {obiekt niski).
Budynek stanowi jedng strefe pozarows. Dane okreélono na podstawie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego (zatacznik nr 2 do protokotu egz. nr 1).

3. Organizacja ochrony ppoz.

Przedstawiono instrukcje bezpieczefstwa pozarowego dia budynku, ostatnia aktualizacja w czerwcu 2016 1.
p. Marek Kulczycki (inspektor ppoz. z marca 2016 r. SA PSP Krakéw). W dokumencie nie zawarto
kompletnych planéw graficznych budynku, sposobéw poddawania przeglgdom technicznym urzgdzen
przeciwpozarowych, sposobéw zapoznania pracownikow z przepisami ppoz. oraz biednie okreslono
warunki ochrony ppoz. IBP znajduje sie w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych. W budynku nalezy
przeprowadzaé praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji (przeznaczony dla ponad 50
os6b bedgcych jego statymi uzytkownikami). W kontrolowanym budynku sg zatrudnieni pracownicy.
Zapoznanie z przepisami ppoz. odbylo sie latach 2014 - 2017, osoba szkolgca p. Marek Kulczycki. Wzor
zadwiadczenia o przeszkoleniu pracownikéw z przepisami ppoz. jest niezgodny z IBF i zarzgdzeniem
Burmistrza. Brak danych dot. czasockresu szkoler ppoz. .

4. Postepowanie kontrolne, administracyine, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie.
[] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
[J W wyniku kentroli wszczeto postepowanie

Stan realizacji obowigzkow wynikajacych z postepowania administracyjnego:

| Nie dotyczy kontrolowanego obiektu

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono nieprawidiowosci z tego zakresu

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagroZenia zycia ludzi

| Nie stwierdzono nieprawidtowosci z tego zakresu

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowos$ci powodujacych bezposrednie
niebezpieczensfwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono nieprawidtowosci z tego zakresu

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

| Przeciwpozarowy wytgcznik pradu i hydranty wewnetrzne.

—



9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

pradu.

Nie przedstawiono protokotu potwierdzajgcego prawidiowoséci dzialania przeciwpozarowego wylacznika

10. Stan wyposazenia, sprawnos$é techniczna i funkcjonalna gagnic

firme Tech-Poz.

Budynek wyposazono w wymagana ilo$¢ i rodzaj gasnic . Aktualna konserwacja gasnic prowadzona przez

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane qazy wykorzystywane

w systemach ochrony przeciwpozarowych

lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznione.

W obiekcie nie znajdujg sie state urzadzenia gasnicze gazowe zawierajgce substancie zubozajgce warstwe
ozonowg lub gazy cieplarniane oraz gasnice zawierajgce substancje kontrolowane, nowe substancje

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

| Instalacje: elektryczne, odgromowe, wod-kan. ogrzewcze, wentylacyjne.

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalaciji uzytkowych

Pomiary instalacji odgromowej dla budynku rozbudowanego z listopada 2012 r. Brak pomiaréw opornosci
izolacji instalacji elektrycznej. Protokét kominiarski z dnia 26.09.2017 r. zawiera uwagi. Ogrzewanie z kotta
na paliwo ptynne (olejowe), jeden kociot 0 mocy cieplnej 95 kW, zapas paliwa w zbiorniku o poj. 6 m° .

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nie zawarto: kompletnych planéw
graficznych budynku, sposobow poddawania przeglgdom technicznym urzgdzen
przeciwpozarowych, sposobow zapoznania pracownikow z przepisami ppoZ. oraz
btednie okreslono warunki ochrony ppoz.

O usunigto w trakcie konroli

Nie przedstawiono protokolu potwierdzajgcego prawidtowosci dziatania
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

[ usunigto w trakeie kontroli

Brak pomiaréw opornosci izolacji instalacji elektrycznej.

[ usunieto w trakeie kontroli

Brak pomiaréw instalacji odgromowej dla budynku zabytkowego od strony placu.

L] usunieto w trakcie kontroli

Protok&t kominiarski z dnia 26.09.2017 r. zawiera uwagi. Brak aktualnych
czyszczen przewoddw spalinowych oraz niedrozny przewdd wentylacyjny w
kottowni.

] usunigto w trakeie kontroli

Brak drzwi przeciwpozarowych w piwnicy | w magazynie oleju opatowego. Ponadto
magazyn oleju opatowego nie zostat wyposazony w pdistate urzadzenie gasnicze
pianowe.

[ usunieto w frakcie kontroli

7.

Klatki schodowe w budynku (czeé¢ zabytkowa) posiadajg szerokosci uzytkowe
biegéw 0,88 m , a spocznikéw 1,05 m.

[ usunieto w trakcie kontrofi

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami:
Nie stosowano postepowania mandatowego.
1) Na podstfawie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczefi (t. . Dz. [} z 2015 r. poz. 1094 ze zm. ) pouczono

kontrolowanego o koniecznosci cznakowania miejsca usytuowania urzgdzenia pozarowego znakiem zgodnym z PN
oraz o prawidlowym utrzymywaniu drog komunikacji ogéinej w budynku.

Inne ustalenia:
Kontrolowany budynek (od strony placu) jest wpisany do rejestru zabytkow.




14. Uwagi i zastrzeZzenia wniesione przez kontrolowanego

[ brak

Na tym protokdt zakoriczono.
Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen
do protokotu. Protokét spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sig

Z jeqo trescig podpisang. hez zastrzezen - z zastrzezeniami.
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PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 06.02.2018 r. do 06.02.2018 r.
przez
1) mi kpt. mgr inz. Jakub Duda - mi. specjaliste¢ KM PSP w Kielcach, legitymacja

stuzbowa nr 27/2017

stopien stuzbowy, tytul, Imie | nazwisko — stanowisko stuzbowe, nr legifymacji oséh upowaznionych do kontroli
legitymujacego/cych sie upowaznieniem numer MZ.5580.115.2017 z dnia 29.01.2018 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzedu Gminy i Miasta w Checinach, Pl. 2 Czerwca 4.
(oznaczr-,;rlj}t-:: mfejsca ;t;};é;c;-rsl-f&;c-lzenfa czynnosci kontroln;:r.(.);,;gz.:;a.;a-/;:é}ch - nale'é; wpfsacnazwg wiasng budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

Imig i nazwisko osoby upowaZznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa i Zakres upowaznienia

Gmina Checiny Pan Pawet Brola

26-600 Checiny, Pl. 2 Czerwca 4

Nazwa i adres kontrolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:
Imie, nazwisko, stanowisko shuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko, stanowisko siuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pawet Brola — sekretarz Gminy [ Miasta Pani Barbara Buczek — inspektor ds. inwestycji

Zakres czynnoséci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:
1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych:

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzadzen:
1) Budynek Urzedu Gminy i Miasta w Checinach przy Pl. 2 Czerwca 4.

PODCZAS CZYNNOS(_:_I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§é za  realizacie obowigzkéw z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Odpowiedzialnym za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej Gmina Checiny—
wlasciciel budynku. Dane ustalono na podstawie Ksiggi Wieczystej KI1L/36716/0.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:
3. Organizacja ochrony ppoz.

| Pkt. 2 i 3 protokotu poza zakresem kontroli.




4. Postepowanie kontrolne, administracyine, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku
{protokét z dnia 27.09.2017 r.).

(] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczeto postepowanie zawiadomieniem z dnia 04.10.2017 1.

Stan realizacji obowiazkéw wynikajgcych z postepowania administracyjnego:

Sprawdzenie usunigcia nieprawidlowosci wykazanych w decyzji znak MZ 5580.115.2017 z dnia

03.11.2017 r..

Pkt. 1. Zaktualizowano instrukcje bezpieczefstwa pozarowego, wyk. w dniu 15 grudnia 2017 przez
inspektora ds. ppoz. Marek Kulczycki.

Pkt. 2. Wykonano prébg i badanie potwierdzajace prawidiowos¢ dziatania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu w budynku Urzedu, protokdt nr 25/2017 z dnia 22.12.2017 r. stanowi zatgcznik nr 1 do protokotu egz.
nr1.

Pkt. 3. Wykonano okresowa kontrole sprawdzajgcg stan techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej—
bez uwag, protokdt nr 25/2017 z dnia 13.12.2017 r. oraz protokét nr 23/2017 z dnia 16.12.2017 r stanowig
zatgczniki nr 2 i nr 3 do protokotu egz. nr 1.

Pkt. 4. Przedstawiono zaswiadczenie potwierdzajace wykonanie udroznienia przewodu wentylacyjnego w
kottowni oraz usuniecia zanieczyszczen z przewodow spalinowych.

5. Czynnosci zabronione

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

7. Ocena dotyczgca wystepowania nieprawidlowosci powodujgcych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

10. Stan wyposazenia, sprawno$é techniczna i funkcjonalna ga$nic

11. Substancje zuboZajace warstwe ozonow3a oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Pkt. 5-13 protokotu poza zakresern kontroli.
WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
Nie stwierdzono nieprawidlowosci.

Inne ustalenia:
Brak.

14. Uwagi i zastrzeZzenia wniesione przez kontrolowanego

[ Brak

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przyshugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do protokotu.
Protokot spisano na 2 stronach w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego trescia podpisano
bez zastrzezen - z zastrzezeniami. Po jednym egzemplarzu protokotu pozostawiono kontrolowanym:.

MLODSZY SPECTALISTA
ds. kontrolno—rﬁy@Q}znawczych

L
ml, kpt. mgring. ]fzkub Duda
{podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
| stanowiska stuzbowego kontrolowanege) stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)




