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Nazwa Uczestnicy postępowania
wykonawcy pzetargowego

Ulica, Nr

Kod' miejscowośó

DoĘczy: postępowanił o udzi€leni€ zamówienia publicznego naI Budowę śieci kanalizacji
sanitarnej' rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujĘcia wody i stacji
Wodociągowej w GłowacŻowej'

prowadzonego W tryble: prŻelargu nleogranicŻonego

Na podstawie ań. 38 ust' 1 i 2 ustawy prawo zamóWień publicznych ((Dz' U' z 2o1or' Nr 113
poz' 759 z pÓżniejszym] zmianam])) -pom imo upływu telminu do składania Wyjaśnień W
związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia Wyjaśniam:

Zapytania' z dnia 23-05-2011 (ldz.33ó9)

Pytaniel' Zgodnie z rozdziałem 8 sIwZ pkt.2' Zamawiający' żąda Złożenia wlaz z ofertąkosztorysu
ofe owego. Czy zamawiający dopuszcza kosztorys w lormie uproszczonej?
odp. Tylko w formie uproŚzczon€j.

Pytanie 2' Zgodnie z projektem technjcznym w częścl e1ektrycznej nalezy wykonać budowę 1inii
kablowej dla przepompowni od P-l do P-6
Ponipownia P-l budowa linii kablowej YAKY 4*35mm2 od słupa3l do ZPL 1l140m dhrgość
żeczywista 55m
Pompownia P-2 budowa 1inii kab1owej YAKY 4*35rnm2 od slupa 17 do ZPL 1/2 16m długość
rzeczywista 28m
Pompownia P-3 budowa linii kablowej YAKY 4*35mrri2 od słupa 49 do ZPL 1/3 78m długość
rzeczywista 94m

Pompowrria P-4 budowa liniikablowej YAKY4*35mn2 od słupa 62 do ZPL 1l434m
długośó rzeczywista 47nr

PompowniaP-5 budowa llniikablowe.j YAKY4*l5mm2 od sfupa 57 do ZPL 1/5 25m
długość rzeczywista 40m

Pompownia P-6 budowa linii kablowei YAKY 4ł35mm2 od słupa 49 do ZPL 1/6 8m
dłrtgość rzeczywista 236m
W przednriłze ,' Zasi1anie przepompowni część zalicznikowa '' brak jest pozycji dotyczących tych
robót. Prosiury o inlonnacje czy robory te zostaty już wykonanę jeżeli nie prosimy o uzupełnienie
przedmiaru o te roboty.



odp. Przytącz8 będzie rłykon}Ąvał Zaklad Energetyczny

Pytanie 3. W Żałączonym do dokurnentacji plojektowęj (część ę]ektryczna) w pozycjach bednarka
ocynkowana 25*4 podano ilość 30m' W plzedmiaŹe', Zasilanie przepompowni część zalicznikowa " w
poŻycjach 10, 22, 34,46,58, 70 ujęto ułożenie będnarki w ilości 15m na pompownie. Prosimy o weryfikację
przedmiaru.

odp. Przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie 4. Zgodnie z odp ' Z dniaŻ0'05'2011w przedmiarŻe dotyczącym montażu i uruchomienia
przepompowń nalezy pnyjąć ó przepompowni( bezsP11) W prŻędmiarze zasilanie część zalicznikowa
ujęto robory związane 

' 
\łykonanięm zasilania dla pompowni P1,P2'P3rP4,P51P6' sPl1 czy z tego

przedmiaru należy przyjąć rówrrież wykonanie zasilania rylko dla pompowni od P1do P6
odp. NaleŻy plzyjąć 6 przepompowni

Żapytania. z dnia 23-05-2011 (ldz.33ó8)

Do postanowień umowy _ załącznik nr 6

Pytanie l. $ 4 pkt 7 - naszym zdaniem to zĘt szerokie zakreślenię odlo\łiedzjalnościWykolalłcy' Po słoivie robotamj

tvi]]na się znaleźć treść'' 
''wynikłe 

a dzia]anią lub zaniechania asób działająq)ch 111 ikieniu W!kon|wc)) i

Podw|kanavc|", gdyż\|ko za takie osoby _ stosounie do arl' 429 k-c_ponosi odporviedzialność.

Pytlnie2' $ 4 pkt 9 - zb}t szeroka odpoiliedzialność' na jakiej podstawie Wykonalvca i jego elyęntualny Podwykonawca

ma ponosić odpotviedzialno ść ,,poza terenen budowy" ! odporviedzialność na terenie budolvy.jak ivyzej'

Pytanie 3' $ 4 pkt 10 - po słovie 
''poj 

azdów' winna znaleźć ślą 1teść| 
',l')niHe 

z działania lub zaniechania osób

dzialających w Iniexiu lYykoxałty i P odwykontrwcy"- z powodóW jak Wyżej,

Pytanie 4. $ 4 pki 14 - po słovie ,,I[yłonar!cę" winna maleźć się treść| ,,ll celu wykonania tłnovy"' apo

słowach ,,/łó inłalacji" winna alaleźć się treść: ,)y zalłesie znian spoi|0do||c1Ą1ch pzez ]!acovnik()l|

Wykonawcy lub jego Podtłykonawcy*.

odp. do pkt l -4. Zamawiaiący nie widzi podstaw prawnych i faktycznych zmian zapisóW
umo\ły

Zapytanie. z dnia 2ó-05-2011 (ldz' 3402)

Prosilly o odpowiedz czy Zama*iający przewiduie zmianę stawki VAT z uwagi na zmianę powszechnie
obowląZu|ąceAo prawa /

odp. Nie przewiduj€.
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