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Wéjt Gminy Czermin
39-304 Czermin 140

Ocena obszarowa jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Czermin za rok 2021

Dzialajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowe] Inspekcji
Sanitarnej (tj.Dz.U.2021.195.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2020.2028) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4
pkt 1 1 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Mielcu dokonat obszarowej oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za 2021 r. na terenie
gminy Czermin.

Podstawe oceny stanowily wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Mieszkancy gminy Czermin zaopatrywani sa w wode przeznaczona do spozycia przez dwa
wodociagi sieciowe zlokalizowane w miejscowosciach Trzciana i Wola Otalgska. Producentem wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi jest Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304
Czermin 43, ktory jest jednoczesnie odpowiedzialny za jakos$¢ produkowanej wody przez oba wodociagi.
Wodociagi sieciowe Wola Otateska i Trzciana pracuja naprzemiennie 1 stanowia jedna stref¢ zaopatrzenia w
wode przeznaczona do spozycia dla gminy Czermin. Z wody pochodzacej z przedmiotowych wodociagéw
korzystalo ok. 7222 konsumentow w gminie Czermin.

Podstawe wodociagu sieciowego w Trzcianie i Woli Otaleskiej stanowi ujecie wod podziemnych
(5 studni wierconych).

Stan sanitarno-techniczny ujecia, stacji uzdatniania wody oraz urzadzen do uzdatniania wody
wodociggu sieciowego Wola Otaleska nie budzil zastrzezen. W dniu 27 pazdziernika 2020 r. GZGK Czermin
podjat decyzje o wylaczeniu z eksploatacji i poddaniu catkowitemu remontowi stacji uzdatniania wody
w Trzcianie. Modernizacja pn. “Przebudowa z rozbudowa ukladu uzdatniania wody wraz z niezbedna
infrastruktura stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” zostata zakonczona 20 maja 2021 r., a SUW oddany
do uzytkowania.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje dotyczace przedmiotowych wodociagdw:

Wodociagi Wielkodé Zaopatrywane Liczba ludno$ci | Sposéb Przekroczone Ocena
sieciowe/ produkeji | miejscowosci/ zaopatrywanej | uzdatniania wartosci jakosci
Producenci (m%dobe) | Gminy w wode /dezynfekeja dopuszczalnych wody na
wody parametréw koniec
2021 r.
Trzciana, 316,1 Bren Osuchowski, 7222 SUW Trzciana: Mangan- Przydatna
Wola 466.6 Dabréwka Napowietrzanie, 415 pg/l, do
Otatleska/ Osuchowska, Filtracja/ 350 pg/l, spozycia
Gminny Czermin, Lysakow, Dezynfekcja 275 ng/l,
Zaklad Otatez, Szafrandw, chemiczna 242 pgfl,
Gospodarki Trzciana, Wola podchlorynem 377 pgfl,




Komunalnej w Otateska, sodu- stata 427 ngfl,
Czerminie 43 Ziempniow/ 181 png/l,
GMINA 149 pg/l,
CZERMIN 220 pg/l,
218 pg/l,
101 pg/l,
106 pg/l
Jon amonowy-
1,38 mg/l
1,42 mg/l
1,16 mg/l
SUW Wola Brak Przydatna
Otaleska: do
Napowietrzanie, spozycia
Filtracja/
Dezynfekcja
chemiczna
podchlorynem
sodu- okresowa

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urzadzenia wodociaggowe znajduje sie 8 punktow
wytypowanych do pobierania probek wody w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mielcu oraz wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Czerminie w 2021 r. pobrano 7 prébek wody do badan w zakresie parametrow
objetych monitoringiem zgodnie z czgscig A oraz 2 probki w zakresie monitoringu parametréw objetych
monitoringiem zgodnie z czg¢scig B zalgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. wsprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dodatkowo Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Czerminie, w trakcie prowadzonych dzialan naprawczych, pobrat 14 prébek
w zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametréw manganu i jonu amonowego.

W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly parametry wymienione w zalacznikach nr
1A i 1C natomiast w zakresie wymagan fizyko-chemicznych i organoleptycznych parametry wynikajace
z zalgeznikéw nr 1B, 1C i 1D obowigzujacego rozporzadzenia. Kontrola wewnetrzna jakosci wody
dostarczanej konsumentom z wodociggéw sieciowych w Trzcianie i Woli Otaleskiej, prowadzona przez
producenta wody, wykonywana byla zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody zatwierdzonym
przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Biorgc pod uwage wszystkie wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia, wykonane
w 2021 r., dostarczanej mieszkaricom gminy Czermin, stacja uzdatniania wody w Woli Otaleskiej
produkowata wodg¢ odpowiadajgca warunkom rozporzadzenia. Natomiast w ciagu roku 2021 w chwili pracy
stacji uzdatniania wody w Trzcianie, sumujac stwierdzono dwunastokrotnie przekroczenie parametru
manganu oraz trzykrotnie jonu amonowego w probkach wody pobranych na stacji uzdatniania wody
w Trzeianie i u odbiorcy. GZGK w Czerminie wnidst prosbe o wydanie decyzji stwierdzajacej warunkowa
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi pod wzgledem fizykochemicznym. Prosba ta zostala
umotywowana calosciowg modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz potrzeba dhuzszego okresu czasu na
wpracowanie si¢ nowego zloza wukfad technologiczny. Uznano, po rozwazeniu stopnia zagrozenia
zdrowotnego, iz ze wzgledu na rodzaj przekroczen norm mozliwe jest warunkowe dopuszczenie wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej przez wodociag sieciowy Trzciana do czasu
przeprowadzenia skutecznych dzialan naprawczych. PPIS w Mieleu w dniu 25 czerwea 2021 r. wydat
decyzje stwierdzajaca warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia pod wzgledem fizykochemicznym z uwagi
na przekroczenie dopuszczalnej zawartosci w/w parametréw oraz przekazal komunikat dla mieszkafcow
o jakosci wody. Przeprowadzone dziatania naprawcze okazaly sie skuteczne i w dniu 18 pazdziernika 2021 r.
PPIS w Mielcu wydatl decyzje stwierdzajaca wygasniecie decyzji warunkowej gdyz stala si¢ ona
bezprzedmiotowa oraz komunikat o dobrej jakosci wody.

W oparciu o ,Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia” wydane przez Swiatowa Organizacje
Zdrowia: Mangan jest jednym z najpowszechniej spotykanym metalem w skorupie ziemskiej. Wystepuje on
naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest tez naturalnym elementem wielu produktéw
zywnosciowych i to wlasnie droga pokarmowa cztowiek przyjmuje go najwigcej. Warto$é zalecana ustalona
ze wzgledow zdrowotnych dla manganu jest réwna 400 pg/l wody. Jednakze mangan wystepujacy
w stgzeniu przekraczajacym 100 pg/l nadaje niepozadany smak napojom, a takze powoduje przebarwienia
urzadzen sanitarnych i odziezy podczas prania. Obecno$¢é manganu w wodzie do picia moze doprowadzié¢ do
odktadania si¢ osadéw w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie obowiazujagcymi przepisami zawartosé
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manganu w wodzie nie powinna przekracza¢ 50 pg/l. :Jon amonowy w srodowisku pochodzi z przemian
metabolicznych, dziatalnosci rolniczej oraz procesow przemystowych, a takze powstaje w czasie dezynfekcji
wody z wykorzystaniem chloraminy. Naturalne stgzenie amoniaku w wodach podziemnych
1 powierzchniowych zazwyczaj utrzymuje si¢ ponizej 0,2 mg/l, cho¢ w wodach podziemnych pozbawionych
tlenu moze sigga¢ nawet 3 m/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia
i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartosci opartej na kryteriach zdrowotnych, jednakze nie powinien
przekracza¢ 3 mg/l. Dodatkowo moze zmniejszaé skutecznos¢ dezynfekcji wody, przyczyniaé si¢ do
powstawania azotanéw w sieci wodociagowej, wplywaé¢ na nieskuteczna prace filtrow stuzacych do
usuwania manganu, a takze wywolywa¢ zmiany smaku i zapachu wody. Zawarto$¢ amoniaku w wodzie jest
wskaznikiem mozliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, $ciekami czy odchodami zwierzgcymi.

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, ze na
koniec 2021 r. roku mieszkancy gminy Czermin Kkorzystajacy z wody dostarczanej z wodociggow
sieciowych w Trzcianie i Woli Otaleskiej, spozywali wode dobrej jakoscei, oceniong jako przydatna do
spozycia przez ludzi. Woda zdatna do uzycia, czyli wolna od mikroorganizméw chorobotworczych
i pasozytow w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji
w stezeniach stanowiacych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujaca agresywnych
wlasciwosci korozyjnych i spelniajaca wymagania mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatacznika nr 1
do rozporzadzenia i chemiczne okreslone w czesci B zalacznika nr 1 do rozporzadzenia.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi na terenie gminy Czermin nie stanowi ryzyka dla
zdrowia ludzi.

Niniejsza obszarowa ocen¢ o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydat celem poinformowania konsumentdw.

PANSTWOWY[POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Otrzymuja:
@ adresat
2. ala

3. strona internetowa PSSE Mielec

Sporzadzil: KH., tel 17 586 30 21 wew .27, psse mieleci@pis. gov.pl

/7 POLSKA
ETULECIE ODZYSKANIA 3
QI NIEPODLEGLOSCI



