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,,,,,,,,,,, Ocena jakos$ci wody
Panstwowy P0w1at0wy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie dziatajac na podstawie:

e art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412 zpdzn. zm.),

e art. 12 ust. 1 1 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

e §3,§41§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po_rozpatrzeniu sprawozdan z badan Nr: 1360/10/2016/M/1 z 26.10.2016 r. i 1360/10/2016/F/1
z 20.09.2016 r. oraz Nr: 2650/08/2016 (otrzymanych odpowiednio 26.10.2016 r. i 02.11.2016 r.)
po dokonanej analizie uzyskanych wynikéw badan probki wody uzdatnionej pobranej 21.10.2016
w ramach kontroli wewnetrznej, z uzgodnionego punktu kontrolnego na urzadzeniach Stacji
Uzdatniania Wody wodociagu Gogole - Nr 9987/10/16,

stwierdza przydatnosc do spozycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociqggu zbiorowego Gogole

Uzasadnienie:

Jakos¢ wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan probki wody
pobranej 21.10.2016 r. w ramach kontroli wewnetrznej z urzadzen wodociggu Gogole
(SUW) w zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach
monitoringu kontrolnego, spetnia w mysl § 3 i § 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi obowigzujace
wymagania okreslone w zatgcznikach Nr 1A oraz Nr 3A i 3B.

Brak zgloszen konsumentow dot. zastrzezen w zakresie zapachu i smaku wody pozwala na
stwierdzenie akceptowalnosci jej wlasciwosci organoleptycznych przez odbiorcow na sieci
wodociggu Gogole, pomimo uzyskanych podwyzszonych wynikow badan liczby progowej tych
wskaznikow — 2.
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