PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Ciechannwie

HKN.6030.11.6.2016

Zaklad Ustu odnych
dla Potr Rolnictwa w Mlawie,
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa

Spe T ' Ocena jakos$ci wody

~Panstwo owiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie dzialajgc na podstawie:

e art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412 zp6zn. zm.),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

e §3,§418§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu sprawozdan z badan Nr: 3937/10/2016/M/1 i 3937/10/2016/M/2 z 24.11.2016 r.
oraz Nr: 3937/10/2016/F/1 1 3937/10/2016/F/2 z 24.11.2016 r. (otrzymanych 01.12.2016 r.)
po dokonanej analizie uzyskanych wynikéw badan probek wody uzdatnionej pobranych 17.11.2016
w ramach kontroli wewnetrznej, z uzgodnionych punktéw kontrolnych na urzadzeniach wodociggu
Pajewo:

Nr 8032/11/2016/M/2,8032/11/2016/F/2— SUW Pajewo — woda uzdatniona,

Nr 8031/11/2016/M/1,8031/11/2016/F/1 — sie¢ — Gostkowo 2 — mieszkanie prywatne,

stwierdza przydatnosc do spozycia przez ludzi wody uzdatnionej‘
podawanej do sieci i w objetym kontrolg odcinku sieci dystrybucyjnej
wodociggu zbiorowego Pajewo

Uzasadnienie:

Jako$¢ wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan probek wody
pobranych 17.11.2016 r. w ramach kontroli wewnegtrznej z urzadzen wodociggu Pajewo
(SUW 1 odbiorca na sieci) w zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych
i mikrobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego, spetnia  w mysl § 3 1 § 4 ww.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi obowigzujace wymagania okreslone w zatgcznikach Nr 1A oraz Nr 3A
i13B.
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