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Dzialajac na podstawie:
e art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca

1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),

e art. 5 ust.l,la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),

e §3ust 2, §4ust. 1 pktl,ust. 2, ust. 3 pkt 1, § 9 ust. 1 pkt 1b oraz §17 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 201 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

e art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257),

oraz na podstawie:

e uzyskanych wynikéw badan probek wody pobranych 13.10.20i7 r. i 02.11.2017 r.
z urzgdzen wodociggu Gogole w ramach kontroli wewngtrznej wedlug sprawozdan
Nr: 3156/09/2017/M/1 z 16.10.2017r. i 3156/09/2017/F/1 z 20.10.2017r. oraz
4404/10/2017/F/1, 4404/10/2017/F/2, 4404/10/2017/F/3 z 06.11.2017r.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
warunkowq przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Gogole gm. Golymin
i nakazuje
Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa40, 06-500 Mtawa

1) wyeliminowanie ponadnormatywnych pozioméw metnosci z wody dostarczanej przez
wodocigg Gogole, doprowadzajac jej jakos¢ do wymagan okreslonych w zatgczniku
nr 3B w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

2) nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartos¢ wskaznika, na jakg pozwala
stwierdzona warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia:
- dla metnosci do 3 NTU,

3) ustalenie i realizowanie dziatan naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidtowych
zmian jakosci fizycznej wody — ponadnormatywnych pozioméw metnoscei,



4) biezqgce informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dzialan
naprawczgych oraz ich skutecznosci,

5) potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnetrznej uzyskanie wymaganej jakosci
fizycznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociggu Gogole w  zakresie
kwestionowanego wskaznika - metnosci, w 3 uzgodnionych punktach monitoringowych
(SUW, Gogole 12 i Morawka 12),

w terminie do 12 grudnia 2017 r.

Jednocze$nie przypominam, Zze zgodnie z wymaganiami § 23 ww. rozporzadzenia
Ministra Zdrowia, konsumentéw nalezy na biezaco informowacé o jako$ci wody poprzez
komunikaty umieszczone na stronie internetowej podmiotu eksploatujgcego .

Uzasadnienie

Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powotana do realizacji zadan z zakresu zdrowia
publicznego, a w szczegdlnosci poprzez sprawowanie biezacego nadzoru sanitarnego
w ramach kontroli przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne, dotyczacych m.in. wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ponadto w mysl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekdéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) nadzo6r nad jako$cia
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja organy inspekcji sanitarnej
na zasadach okreslonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Badania prébek wody, pobranych z uzgodnionych punktéw monitoringowych

na urzgdzeniach wodociggu Gogole w dniu 13.10.2017 r. w ramach kontroli wewnetrznej,
zgodnie z wynikami wedlug sprawozdan z badan Nr: 3156/09/2017/M/1 z 16.10.2017r.
1 3156/09/2017/F/1 z 20.10.2017r. wykazaty ponadnormatywny poziom metnosci w wodzie
uzdatnionej podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociggu Gogole.
Uzyskane ww. wyniki badan byly podstawa stwierdzenia, ze woda uzdatniona tloczona
ze Stacji Uzdatniania Wody Gogole nie spelnia wymagan fizycznych, w zakresie metnosci,
okreslonych w zalgczniku nr 3B do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody do spozycia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Ponadnormatywny poziom metnosci (1,8+0,3 NTU) w wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi naruszat postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ww.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

W zwigzku ze stwierdzonym, opisanym stanem faktycznym Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniajgc stronie udziat w postgpowaniu, zgodnie
zart. 71 10 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), zawiadomit pismem HKN.6030.10.7.2017 z dnia 25.10.2017 r. o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidlowosci sanitarnych.
Strona zobowigzana, pomimo podjetych dzialan naprawczych (wg. deklaracji pisemnych
TE/3142/2017/P] z 26.10.2017r.), nie wykazata badaniami uzyskanie wymaganej jakosci
fizycznej (w zakresie metnosci) wody uzdatnionej dostarczanej z wodociggu Gogole.
Wyniki badaf probek wody pobranych 02.11.2017r. w ramach kontroli wewnetrznej, wedtug
sprawozdan  4404/10/2017/F/1, 4404/10/2017/F/2, 4404/10/2017/F/3 z 06.11.2017 r.,
potwierdzily (w 2 sposréd 3 probek) ponadnormatywne poziomy metnosci: SUW Gogole -
1,9+0,3 NTU, Morawka 12 - 2,1+0,3 NTU.



Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z § 18
rozporzadzenia Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. byly podstawa stwierdzenia przez
Panstwowy Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatnosci wody
do spozycia przez ludzi z wodociggu Gogole w terminie do 12 grudnia 2017 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia PPIS nakazal stronie zobowigzanej Zaktadowi
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtlawie realizacj¢ skutecznych dziatan
naprawczych w zakresie wskazanym w pkt 1 i 3 decyzji, jednoczes$nie okreslajac
dopuszczalng wartos¢ parametru, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatno$é
w pkt 2 decyzji.

Koniecznos¢ wykazania uzyskania wymaganej jako$ci fizycznej wody dostarczanej
z wodociggu Gogole oraz potwierdzenia utrzymywania wymaganego poziomu metnosci
w wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, uzasadnia nalozenie obowigzku
wykonania badann wody w ramach kontroli wewngtrznej wedlug pkt 5 decyzji oraz
poinformowania o uzyskiwanych wynikach badan zgodnie z pkt 4 decyzji.
Majac na uwadze opisane ustalenia oraz uwzgledniajac to, ze:

e badaniom podlegaty probki wody pobrane z uzgodnionych punktéw kontrolnych

i nie kwestionowanych w aspekcie reprezentatywnosci dla jakosci wody dostarczanej

przez wodociag Gogole,

e nie wykazano wyeliminowania ponadnormatywnych pozioméw mgtnosci z ww. wody

w zwigzku z otrzymanym zawiadomieniem,

e termin wskazany w sentencji decyzji jest zgodny z obowigzujgcym 30 dniowym

terminem uzyskania wymaganej poprawy jakosci fizycznej wody uzdatnione;j

z wodociggu Gogole, potwierdzonej badaniami w ramach kontroli wewnetrznej,
nakazano jak na wstepie.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. Wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktéry
wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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