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Ciechanow, 2018.01.26
HKN.6030.10.1.2018

Wéjt Gminy Golymin

Dziatajgc na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust.] pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2017 r. poz. 1261),
e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U.
22017 r. poz. 328 z pdzn. zm.),

e §3ust.1i3,§4ust2pktl,§21 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r. poz.2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac

uzyskane wyniki badan prébek wody pobranych w styczniu 2018 r. w ramach
sprawowanego nadzoru sanitarnego z urzgdzen wodociggu Gogole gm. Gotymin
wykazujace niekwestionowang jako§¢ mikrobiologiczng, informuje ze zgodnie
z decyzja Nr HKN-4/18 z dnia 26.01.2018 r. stwierdzil warunkowg przydatno$¢
wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Gogole w terminie do 13
lutego 2018 r.
Okreslono dopuszczalne wartosci kwestionowanych parametréow fizykochemicznych
chemicznych (zelaza, metnosci) na jaka pozwala stwierdzona warunkowa przydatnosc.
Nakazano Zaktadowi Ustlug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie: ustalenie
i realizowanie dziatan naprawczych w celu uzyskania nalezytej jakosci wody
spelniajacej obowigzujace wymagania  fizykochemiczne oraz  potwierdzenie
skuteczno$ci tych dziatan wynikami badan wody.

Jednocze$nie przypominam, ze zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 1 pkt 2 ww.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia, konsumentéw nalezy na biezaco informowac
o jako$ci wody poprzez komunikaty (opracowane przez wlasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego), rozpowszechniane przez wilasciwego wojta
w sposéb umozliwiajacy bezzwloczne zapoznanie si¢ z nimi konsumentow
z obszaru zaopatrzenia ww. wodociagu.

p.o. Panstwowy Powigtowy Inspektor Sanitarny




Ciechanéw, 2018.01..40...

HKN.6030.10.1.2018

Zaklad Uslug Wodnych
dla Potrzeb-Rolnictwa w Mlawie
ul. Newa 40, 06-500 Mlawa

A

DECYZJA Nr HKN - 4/18

Dzialajac na podstawie:

e art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1261),

e art. 5 ust.l,la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéow (Dz. U. z 2017 r. poz. 328
z p6zn. zm.),

e §3ust. 113 §4ust. I pktl,ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz §21 ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 1,
ust. 5, 6 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

e art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a 1 130 § 2 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

oraz na podstawie:

e uzyskanych wynikéw badan probek wody pobranych 08.01.2018 r. z urzadzen
wodociggu Gogole w ramach nadzoru sanitarnego wedtug sprawozdania HKL.6000-2-
1/1,2/2018 z dnia 12.01.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
warunkowgq przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Gogole gm. Golymin
i nakazuje
Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa40, 06-500 Mtawa
1) wyeliminowanie ponadnormatywnych zawartosci zelaza i pozioméw metnosci z wody
dostarczanej przez wodociagg Gogole, doprowadzajac jej jako$¢ do wymagan okres$lonych
w czeSci C w tabeli 2 zalgcznika nr 1 do w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
2) nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej warto$ci wskaznikow, na jakg pozwala
stwierdzona warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia:
- dla zelaza 650ug/l Fe,
- dla metnosci do 4,5 NTU,
3) ustalenie planu dzialan naprawczych wraz z terminami realizacji zaakceptowanego
przez Wijta Gminy Golymin w celu przywrdcenia nalezytej jakosci fizykochemicznej
wody w zakresie zawarto$ci zelaza i poziomu megtnosci,



4) bietgce informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dziatan
naprawczych,

5) potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewngtrzne; uzyskanie wymaganej jakosci
fizykochemicznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociagu Gogole w zakresie
kwestionowanych wskaznikéw — zelaza i metnosci, w 3 uzgodnionych punktach
monitoringowych (SUW, Gogole 12 i Morawka 12),

w terminie do 13 lutego 2018 r.

Jednocze$nie przypominam, ze zgodnie z wymaganiami § 26 ust.3 ww. rozporzadzenia
Ministra Zdrowia, odbiorcéw uslug nalezy pisemnie poinformowaé¢ o podejmowanych
oraz planowanych dzialaniach naprawczych majacych na celu zapewnienia nalezytej
jakosci dostarczanej wody z wodociaggu Gogole wraz ze wskazaniem terminu ich
zakonczenia.

Uzasadnienie

Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powotana do realizacji zadan z zakresu zdrowia

publicznego, a w szczegdlnosci poprzez sprawowanie biezgcego nadzoru sanitarnego
w ramach kontroli przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne, dotyczacych m.in. wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ponadto w my$l art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z p6zn. zm.) nadzor
nad jakoécia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy inspekeji
sanitarnej na zasadach okre$lonych w przepisach o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej.

Badania probek wody, pobranych 2z uzgodnionych punktow monitoringowych
na urzadzeniach wodociggu Gogole w dniu 08.01.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego wg.
protokotu HK-25/1/18 z 08.01.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan HKI.6000-2-
1/1,2/2018 z 12.01.2018 r. wykazaly ponadnormatywna zawarto$¢ zelaza 638+60 ng/l
i wysoki poziom metnosci 4,1+0,7 NTU w probece wody uzdatnionej pobranej u odbiorcy na
sieci — Gogole 12 — kran w kuchni.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badan na podstawie § 31 § 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudni 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nalezato uzna¢, ze woda w sieci wodociagu Gogole nie
spelnia obowigzujacych wymagan chemicznych i fizycznych kreslonych w zataczniku nr 1
cze$¢ C tabela 2 do ww. rozporzadzenia.

W zwiazku ze stwierdzonym, opisanym stanem faktycznym Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniajgc stronie udziat w postepowaniu, zgodnie
zart. 71 10 oraz art. 61 § 11 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), zawiadomil pismem HKN.6030.10.1.2018 z dnia 12.01.2018 r. o wszczgciu
postepowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidtowosci sanitarnych.
Strona zobowiazana pismem TE/139/2018/PJ z 16.01.2018 r. poinformowata o podjgciu
natychmiastowych dziatan zmierzajgcych do wyeliminowania z wody wodociagu Gogole
przekroczen w zakresie zawartosci zelaza i poziomu metnosci. Dziatania naprawcze polegaty
na czyszczeniu instalacji powietrza i aeratoréw. Pomimo deklaracji, w ustalonym terminie
do 22.01.2018 r. nie dostarczono wynikow badan potwierdzajacych skuteczno$¢ podjetych
dziatan naprawczych — nie wykazano wymaganej poprawy jakosci fizykochemicznej wody
z wodociggu Gogole w ww. kwestionowanym zakresie.



Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. byly podstawg stwierdzenia przez Panstwowy
Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Gogole w terminie do 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 1 9 ww. rozporzadzenia Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny nakazal stronie zobowigzanej Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Miawie realizacje skutecznych dziatan naprawczych w celu przywrocenia nalezytej jakosci
wody z wodociggu Gogole, w zakresie wskazanym w pkt 1, 3 i 4 decyzji, jednoczesnie
okreslajagc w pkt 2 decyzji dopuszczalne wartosci parametrow, na jakie pozwala stwierdzona
warunkowa przydatnos¢ w terminie do 13 lutego 2018 r.

Konieczno$¢ wykazania uzyskania wymaganej jakosci fizykochemicznej wody
dostarczanej z wodociggu Gogole oraz potwierdzenia utrzymywania wymaganej zawartosci
zelaza i metnosci w wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej, uzasadnia natozenie
obowigzku wykonania badan wody w ramach kontroli wewngtrznej wedtug pkt 5 decyzji.
Majgc na uwadze opisane ustalenia oraz uwzgledniajac to, ze:

e Dbadaniom podlegaty probki wody pobrane z uzgodnionych punktow kontrolnych

i nie kwestionowanych w aspekcie reprezentatywnosci dla jakosci wody dostarczanej
przez wodociag Gogole,
e nie wykazano wyeliminowania ponadnormatywnych zawartosci zelaza i pozioméw
metnosci z ww. wody w zwigzku z otrzymanym zawiadomieniem,
e stwierdzone niezgodnos$ci nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia konsumentow,
e termin wskazany w sentencji decyzji jest zgodny z obowigzujagcym 30 dniowym
terminem przywrécenia nalezytej jakosci wody z wodociggu Gogole, potwierdzonej
badaniami w ramach kontroli wewngtrznej,
nakazano jak na wstepie.
Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. Wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktory
wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W CIECHANOWIE
ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanow
tel. (23) 672-33-13
fax. (23) 672-41-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

KOMUNIKAT

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 26.01.2018 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Dotyczy: jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej
z wodociggu publicznego Gogole zaopatrujacego w wode ok. 222
mieszkancéw 5 miejscowosci gm. Gotymin: Gogole Wielkie, Gogole Steczki,
Morawka, Smosarz Dobki, Morawy Laski.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje
ze na podstawie uzyskane wyniki badan préobek wody pobranych
w styczniu 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z urzgdzen
wodociggu Gogole gm. Gotymin wykazujacych niekwestionowang jako$é
mikrobiologiczng wody oraz ponadnormatywna zawarto$é zelaza
i poziom metnosci, zgodnie z wydang decyzjg Nr HKN-4/18 z dnia 26.01.2018
stwierdzit warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Gogole w terminie do 13 lutego 2018 r.

Zelazo zawarte w wodzie nie jest zaliczane do zanieczyszczen
powodujacych zagrozenia zdrowotne. Dostarczana woda z wysokimi
zawartosciami zelaza moze natomiast stanowi¢ dla konsumentéw istotng
ucigzliwos¢ z powodu odczuwalnych zmian wilasciwosci smakowych
i zapachowych wody oraz skutkuje zwiekszong metnosciag, a nawet
powstawaniem osadéw na wewnetrznej powierzchni przewodoéw
wodociggowych.

Wode z wodociagu Gogole mozna uzywa¢ do picia i innych celow
uzytkowych.
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Jednocze$nie informuje, ze Istnieje mozliwo$¢ poprawy jakosci wody
w ramach realizowanych dziatan naprawczych w zakresie stosowane;j
technologii uzdatnia przez jednostke eksploatujgcg wodociag.

Informacja dotyczaca jakosci wody obowigzuje do czasu wydania
kolejnego komunikatu.

p.o. Panstwowy ‘ﬁS‘Wiatowy Inspektor Sanitarny
v Ciechanowie
iestawa Krawczyk
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