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DECYZJA Nr HKN - 16/18
Dzialajac na podstawie:

o art. | pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji SamtameJ (Dz. U. 22017 r. poz.
1261 z p6zn. zm.),

e art. 5 ust.l,la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328
z pozn. zm.),

® §3ust. 113 §4ust I pktl, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 ust. 1 oraz § 21 ust.l pkt I,
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

e art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § I, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.),

oraz na podstawie:

* uzyskanych wynikéw badan probek wody pobranych 8 i 24 stycznia 2018 r. oraz 5 i 14
lutego 2018 r. z urzadzen/instalacji wodociggu Gogole w ramach nadzoru sanitarnego
i kontroli wewngtrznej wedlug sprawozdan Nr: HKL.6000-2-1/1,2/2018 z dnia
12.01.2018 r., 2929/01/2018/F/1 i 2929/01/2018/F/2 z 29.01.2018 r., 4837/01/2018/F/1,
4837/01/2018/F/2 i  4837/01/2018/F/3 'z 09.02.2018 r. oraz HKL.6000-2-
48/103,104,105/2018 z 19.02.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Gogole gm. Golymin

Uzasadnienie

Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powotana do realizacji zadan z zakresu zdrowia

publicznego, a w szczegdlnosci poprzez sprawowanie biezacego nadzoru sanitarnego
w ramach kontroli przestrzegania przepisow okreslajgcych wymagania higieniczne
1 zdrowotne, dotyczgcych m.in. wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ponadto w mysl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z pézn. zm.) nadzdr
nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja organy inspekcji
sanitarnej na zasadach okreslonych w przepisach o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;.

Badania probek wody, pobranych z uzgodnionych punktéw momtormgowych
na urzgdzeniach wodociggu Gogole w dniu 08.01.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego weg.
protokotu HK-25/1/18 z 08.01.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badan HKI.6000-2-
1/1,2/2018 z 12.01.2018 r. wykaza{y ponadnormatywng zawartos¢ zelaza 638+60 g/l
1 wysoki poziom metnosci 4,1£0,7 NTU w probee wody uzdatnionej pobranej u odbiorcy na
sieci — Gogole 12 — kran w kuchni.



Zgodnie z uzyskanymi wynikami badan na podstawie § 3 i § 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudni 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nalezato uzna¢, ze woda w sieci wodociggu Gogole nie
spelniata obowigzujgacych wymagan chemicznych i fizycznych kreslonych w zatgczniku nr 1
czes$¢ C tabela 2 do ww. rozporzadzenia.

Dokonane ustalenia oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. byly podstawg stwierdzenia przez Panstwowy
Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Gogole w terminie do 13 lutego 2018 r.

Przekazane 1 1 13 lutego 2018 r. przez stron¢ zobowigzang Zaktad Ustug Wodnych dla

Potrzeb Rolnictwa w Mtawie sprawozdania z badan probek wody pobranych z urzadzen
wodociggu Gogole 24 stycznia i 5 lutego 2018 r. w ramach kontroli wewngtrznej Nr:
2929/01/2018/F/1 1 2929/01/2018/F/2 z 29.01.2018 r., 4837/01/2018/F/1, 4837/01/2018/F/2
1 4837/01/2018/F/3 z 09.02.2018 r., wykazaly wymagang zawarto$§¢ zwigzkéw zelaza
1 wlasciwy poziom metnosci.
Utrzymywanie obowigzujacej jakosci fizykochemicznej wody z wodociggu Gogole
w zakresie zawartosci zelaza 1 metnosci potwierdzily badania probek wody pobranych
14.02.2018 r. z uzgodnionych punktéw monitoringowych, w ramach sprawdzajacej kontroli
sanitarnej (wedlug protokolu kontroli HK-08/12/18 z 14.02.2018 r.), zgodnie ze
sprawozdaniem HKL.6000-2-48/103,104,105/2018 z 19.02.2017 r. Ponadto wymagang jakos¢
mikrobiologiczng wody z wodociggu Gogole wykazaly badania probek pobranych w ramach
nadzoru 08.01.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem HKL.6000-2-1/1,2/2018 z 12.01.2018 r.

Uwzgledniajac dokonane ustalenia w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z wodociggu Gogole gm. Gotymin, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie orzekt jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktory
wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1.) Adresat

2.) Wojt Gminy Gotymin
3.) aa




