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Ocena jako$ci wody
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o art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pdzn. zm.),
e §3,ust. 113, §4ust. 1 pkt1,§20,8§ 221§ 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294),

Na podstawie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize
uzyskanych wynikéw badan prébek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego i realizowanej kontroli wewnetrznej z urzadzen i instalacji w strefie
zaopatrzenia wodociggu Gogole informuje, Zze wodociagg w 2018 r. dostarczal wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi o niekwestionowanej jakosci w zakresie
oznaczonych wskaznikéw mikrobiologicznych. Nie zglaszano reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

Jakos¢ fizykochemiczna wody z wodociaggu Gogole (podawanej do sieci dystrybucyjnej)
byla okresowo kwestionowana (styczen - luty). Stwierdzono warunkowa przydatnos¢é
wody do spozycia z powodu ponadnormatywnych zawarto$ci zwiazkéw zelaza i
wysokich pozioméw metnosci. W celu uzyskania wymaganej poprawy jakosci wody z
wodociagu Gogole PPIS w Ciechanowie prowadzit postepowanie administracyjne. Dzialania
naprawcze polegalty m.in. na plukaniu ztéz filtracyjnych. Ich skuteczno$é w zakresie
uzyskania wymaganej zawartosci zelaza i poziomu metnosci zostalo potwierdzone wynikami
badan probek wody pobranych w ramach realizowanej kontroli wewnetrznej 1 nadzoru
sanitarnego. Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spelniata obowiazujace
wymagania okreslone przez Ministra Zdrowia w rozporzadzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartodci
zwiazkow zelaza i manganu z zastosowaniem filtracyjnych zt6z i aeratorow ci$nieniowych.
Wodociag Gogole produkujacy wode w ilosci 38,5 m*/d, o dtugosci sieci dystrybucyjnej
ok. 10,7 km, zaopatruje ok. 222 mieszkancow 5 miejscowosci gm. Golymin: Gogole
Wielkie, Gogole Steczki, Morawka, Smosarz Dobki, Morawy Laski.

Otrzymuja:
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Do wiadomoséci:
1. Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie
ul. Nowa 40, 06-500 Milawa.




