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Ocena obszarowa jakosci wody

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22018 r. poz. 1152 z pézn. zm.),
e §3,ust. 113, §4ust. 1pkt1,§ 20, § 221 § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize
uzyskiwanych wynikéw badan prébek wody pobieranych w ramach Sprawowanego
nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewngtrzne] z urzadzen i instalacji wodociggéw
Golymin, Gogole i Pajewo informuje, ze:

* ok. 2625 mieszkancéw Gminy Golymin w 2018 r. zaopatrywanych przez wode z
wodociggu Golymin mialo mozliwogé korzystania z wody o niekwestionowanej
jakosci w  zakresie oznaczonych  wskaznikéw mikrobiologicznych i
fizykochemicznych. Woda dostarczana konsumentom nie stwarzala ryzyka
wystapienia choréb wodozaleznych.

* ok. 222 mieszkarcow gminy w 2018 r. zaopatrywanych przez wodg z wodociggu
Gogole korzystalo z wody o warunkowej przydatnosci do spozycia o
kwestionowanej jakosci fizykochemicznej - ponadnormatywne zawarto$ci
zwigzkow zelaza i wysoki poziom metnosci — styczeri/luty i niekwestionowanej
jakoSci w zakresie oznaczonych wskaznikéw mikrobiologicznych.

e ok. 990 mieszkancow gminy w 2018 r. zaopatrywanych przez wode z wodociggu
Pajewo okresowo — marzec/kwiecier nie moglo Kkorzysta¢ z wody — stwierdzono
brak przydatnosci wody do spoZycia przez ludzi (z powodu skazenia
mikrobiologicznego bakteriami grupy coli) i nastapilo dlugotrwale pogorszenie
jakosci chemicznej, mieszkancy korzystaja z wody o warunkowej przydatnosci
do spozycia o kwestionowanej jakosci chemicznej (ponadnormatywne zawartosci
zwigzkéw manganu i jonu amonowego) — od wrze$nia 2018 r.

Ujmowana woda z ww. ujeé spelniala natomiast obowiazujace wymagania radiologiczne.
Wodociagi zaopatrujace w wode Gmine Gotymin korzystaja z uje¢ wody o dobre;j

Jakosci mikrobiologicznej, niewymagajacej stalej dezynfekcji. Ujmowane wody wodociggow
Gotymin, Gogole i Pajewo charakteryzuja si¢ natomiast stosunkowo wysokg koncentracja
zelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Zwiazki te nie stanowig problemu
zdrowotnego, ale wymagaja uzdatniania poniewaz wplywaja na akceptowalnogé wody do
picia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu oraz z powodu powstawania osadéw w
systemach dystrybucji.
Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporzadzeniem
oceniano 1x kwartat na podstawie sprawozdan z badan prébek, pobieranych w punktach
zgodnosci wg harmonogramu rocznego, w ramach prowadzonego monitoringu oraz
dodatkowych prébek wody pobieranych w zwigzku z sytuacjami awaryjnymi i innymi
mogacymi mie¢ wplyw na jako$¢ wody.

Uzyskiwane wyniki badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody z
wodociggu Gotymin i Gogole (poza okresem krétkotrwalego pogorszenia) w 2018 r. nie
wykazywaty zmian jakosciowych powodujacych potencjalne zagrozenia dla zdrowia ludzi.




Woda podawana do sieci dystrybucyjnej i w sieci tych wodociagdw (po uwzglednieniu
wymienionych  okresow) spelniata  podstawowe wymagania mikrobiologiczne,
organoleptyczne i fizykochemiczne okreslone w czgsei A tabela 1 oraz w czesci B, C i D
zatacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzyskiwane wyniki badan mikrobiologicznych i chemicznych wody z wodociagu Pajewo w
2018 r. wskazuja na dhugotrwaly brak stabilnosci i brak skutecznodci dziatan naprawczych.
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