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DECYZJA Nr HKN - 119/18/Z/I/II

Dz1alajac na podsfﬁwne
o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59),

art. 5 ust.1, la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152
Z pozn. zm.),

§3ust. 113 §4ust. 1pktl,ust. 2, ust. 3, §6,§ 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 1,
ust. 5, 6 1 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a, 130 § 2 i art. 155 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie
TE/1107/2019/BM z 23.04.2019 r. uwzgledniajgc uzyskane wyniki badan prébek wody
Nr 1192/19 i 1288/19 pobranych z urzadzen wodociggu Pajewo 04 i 11.04.2019 r. w ramach
kontroli wewngtrznej wg. sprawozdan nr: 836/19 z 08.04.2019 r. i 898/19 z 15.04.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
Zmienia
decyzje Nr HKN-119/18 7 03.09.2018 r.
zmieniongq decyzjami Nr HKN-119/18/Z 7 24.10.2018 r.
i HKN-119/18/Z/1 7 31.12.2018 r.
stwierdzajgcg
warunkowq przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociqgu publicznego Pajewo
i nakazujgcq
Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Milawie
ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa

1) podjecie wszelkich dzialani skutkujgcych wyeliminowaniem ponadnormatywnych

2)

zawartosci jonu amonowego i manganu z wody uzdatnionej dostarczanej z wodociggu
Pajewo, doprowadzajac jej jakosé chemiczng w zakresie parametréw wskaznikowych —
jonu amonowego i manganu do obowigzujacych wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi wg. czgsci C tabela 2 —Lp. 2 i 5 zatgcznika nr 1;

nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartosci parametru wskaznikowego, na jaka
pozwala stwierdzona warunkowa przydatnos$¢ wody do spozycia:



- dla manganu 110 ug/l Mn
- dla jonu amonowego 0,7 mg/l NH4;

3) ustalenie planu dziatari naprawczych wraz z terminami realizacji w celu przywrécenia
nalezytej jakosci chemicznej wody w zakresie jonu amonowego i manganu;

4) biesgce informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dzialan
naprawczych;

5) potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewngtrznej uzyskanie wymaganej jakosci
chemicznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociggu Pajewo w zakresie jonu
amonowego i manganu, w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych/zgodnosci
(SUW Pajewo oraz u 3 odbiorcéw na sieci: Pajewo Szwelice 4, Gostkowo 2, Nasierowo
Dziurawieniec 30)

w ten sposéb, ze:
zgodnie z wnioskiem Zakladu Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

wg. pisma TE/1107/2019/BM z 23.04.2019 r. przedluza do 30 wrzesnia 2019 r.
wykonanie nakazéw wedlug pkt od 1 do 5 przedmiotowej decyzji.

Jednoczes$nie przypominam, ze zgodnie z wymaganiami § 26 ust.3 ww. rozporzadzenia
Ministra Zdrowia, odbiorcéw uslug nalezy pisemnie poinformowaé o podejmowanych
oraz planowanych dzialaniach naprawczych majacych na celu zapewnienie wymaganej
jakosci chemicznej wody dostarczanej z wodociagu Pajewo wraz ze wskazaniem terminu
ich zakonczenia, a zgodnie z § 26 ust4 pkt 2 na stronie internetowej (jezeli jest
prowadzona) powinny byé umieszczane komunikaty opracowane przez PPIS
w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powotana do realizacji zadan z zakresu zdrowia

publicznego, a w szczegélnosci poprzez sprawowanie biezacego nadzoru sanitarnego
w ramach kontroli przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne, dotyczacych m.in. wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ponadto w mysl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z p6zn. zm.) nadzor
nad jako$cia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy inspekcji
sanitarnej na zasadach okreslonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Zgodnie z decyzja Nr HKN-119/18 z 03.09.2018 r. zmieniong decyzjami Nr HKN-
119/18/Z z 24.10.2018 r. oraz HKN — 119/18/Z/I z 31.12.2018 r. Zaklad Ustlug Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mlawie byl zobowigzany do wyeliminowania ponadnormatywnych
zawartoéci jonu amonowego oraz manganu z wody dostarczanej z wodociagu Pajewo
w terminie do 30 kwietnia 2019 .

W ramach wykazania poprawy jakosci chemicznej wody z wodociggu Pajewo
w zakresie zawartosci jonu amonowego badaniami probek wody pobranych 04 i 11 kwietnia
2019 r. potwierdzono redukcje¢ do wymaganego poziomu ponizej 0,5 mg/l NH4.

Jednocze$nie wg sprawozdan nr 836/19 z 08.04 2019 r. i 898/19 z 15.04.2019 r. nie
stwierdzono poprawy jakosci wody w zakresie zawarto$ci manganu, co §wiadczy o braku
skutecznosci zrealizowanych dotychczas dziatan naprawczych.



Pismem TE/1107/2019/BM z dnia 23.04.2019 r. strona zobowigzana wnioskowata
o przedtuzenie do 30.09.2019 r. warunkowej przydatnosci do spozycia przez ludzi wody
dostarczanej z wodociaggu Pajewo, deklarujac kontynuacje dziatan naprawczych skutkujgcych
wymagang redukcja zawartosci manganu oraz utrzymywaniem obowigzujacej zawartosci jonu
amonowego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po rozpatrzeniu wniosku
strony zobowigzanej stwierdzil, ze zostaly speilnione przestanki w mys$l art.155 k.p.a.
poniewaz brak jest przepisoéw szczegdlnych, ktére sprzeciwiatyby sie zmianie przedmiotowe;
decyzji, a za jej zmiang przemawia stuszny interes strony.

Wykonujgc ustawowe zadania w zakresie przeciwdzialania zagrozeniom zdrowotnym,
PPIS w Ciechanowie zgodnie z wnioskiem Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mlawie, majagc na uwadze zrealizowane dotychczas dziatania naprawcze
oraz konieczno$¢ ich intensyfikacji w zakresie wymaganej redukcji zawarto$ci manganu
i wykazania stabilizacji zawartosci jonu amonowego, przedluzyl termin uzyskania
wymaganej jako$¢ chemicznej wody z wodociaggu Pajewo do 30 wrzesnia 2019 r.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktory
wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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