
Istn. puszka -

kabel boisko

YAKY  4*50 mm²

do przeniesienia

Klimatyzator 3; 2,55 kW

TS K3

Klimatyzator 1; 2,55 kW

TS K1

Klimatyzator 2; 2,55 kW

TS K2

Istn. zabezpieczenia przedlicznikowe 9*TZ25-demontaż,

wnękę zamurować, otynkować

Istn. rozdzielnia główna z licznikami

biblioteki i DK demontaż

wnękę zamurować, otynkować

Istn. TK1 zabezpieczenia

nowe zaploecze kuchenne:

patelnia, gniazdka kuchnia

Istn. TK2 zabezpieczenia

oświetl. szatnia/boisko

sala + kuchnia oświetl

Istn. tablica TO

demontaż

zmurować, otynkować

Puszka - kabel boisko

YAKY  4*50 mm²

po przeniesieniu

Proj. rozdzielnia TS

Proj. rozdzielnia

RG dla potrzeb DK, biblioteki

i boiska

Proj. rozdzielnia TSC

HDGs 2*2,5 mm² w RB p/t do ZK1-1P

+ wyłacznik p-poż

Połączyć w puszce pod sufitem z istn.

WLZ kier. biblioteka

YDY 5*10 mm² w RB p/t z ZK1-1P

+ wyłacznik p-poż

Proj. przycisk p-poż
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