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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie obiektów oczyszczalni ścieków odbywać się będzie z istniejącej sieci energetycznej n.n.  Od złącza kablowego naleŜy popro-
wadzić wewnętrzną linię kablową zasilającą typu 2x(4xYKY 1x120mm?)+ YKY 1x120mm?. Linię kablowa naleŜy zakończyć w rozdzielni-
cy głównej RG oczyszczalni.
Oczyszczalnia wyposaŜona będzie w rezerwowe źródło zasilania. W miejscu zadaszenia naleŜy ustawić agregat prądotwórczy 125 kVA
Układ sterowniczy w postaci szafy automatyki i układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zainstalować naleŜy w sąsiedztwie roz-
dzielni głównej RG obiektu.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem zasilanie obiektu oraz zasilanie następujących obwodów elektrycznych :
- oświetleniowy
- gniazda wtykowe 
- zasilanie urządzeń grzewczych
- gniazdo siłowe
- technologia 
- urządzenia wentylacyjne
Z rozdzielni głównej zasilana będzie równieŜ szafa automatyki (SA), stanowiąca przedmiot oddzielnego opracowania wraz z instalacją
zasilania i sterowania pozostałych urządzeń technologicznych.
W obiekcie zastosowano oprawy oświetleniowe o podwyŜszonym stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody. Wszystkie opra-
wy przewidziano do montaŜu nastrojowego. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania
przez zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, natomiast w obwodach gniazd wtykowych dodatkowo - przez człony róŜnicowoprądowe
30mA zespolonych wyłączników instalacyjnych w rozdzielnicy RG. 
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Instalacje elektryczne.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Instalacja o świetleniowa wew-

nętrzna-STACJA ŚCIEKÓW
DOWOśONYCH

2 Instalacja gniazd wtykowych
230V - STACJA ŚCIEKÓW DO-
WOśONYCH

3 Instalacja odgromowa-STACJA
ŚCIEKÓW DOWOśONYCH

4 Instalacja o świetleniowa-STA-
CJA ODWADNIANIA OSADU

5 Instalacja gniazd wtykowych
230V i 400V - STACJA ODWAD-
NIANIA OSADU

6 Instalacja odgromowa-STACJA
ODWADNIANIA OSADU

7 Instalacja o świetleniowa-BU-
DYNEK OCZYSZCZALNI ME-
CHANICZNEJ

8 Instalacja gniazd wtykowych
230V i 400V - BUDYNEK
OCZYSZCZALNI MECHANICZ-
NEJ

9 Instalacja odgromowa-BUDY-
NEK TECHNICZNY

10 Instalacja o świetlenia ze-
wnętrznego

11 Układanie kabli zewn ętrznych
zasilaj ących

12 DEMONTAś
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje elektryczne oczyszczalni Łcieków 

1 Instalacja o świetleniowa wewn ętrzna-STACJA ŚCIEKÓW DOWOśONYCH
1.1 KNNR 5

1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

1.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

75 m 75.0
RAZEM 75.0

1.3 KNNR 5
1208-03
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

15 m 15.0
RAZEM 15.0

1.4 KNNR 5
1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

40 m 40.0
RAZEM 40.0

1.5 KNNR 5
0301-11
STE - 01.01

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie
na zaprawie, w cegle

szt

3 szt 3
RAZEM 3

1.6 KNNR 5
0302-01
STE - 01.01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

3 szt 3
RAZEM 3

1.7 KNNR 5
0306-03
STE - 01.01

Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt

2 szt 2
RAZEM 2

1.8 KNNR 5
0307-02
STE - 01.01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.9 KNNR 5
1209-05
STE - 01.01

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 80 mm

otwór

7 otwór 7
RAZEM 7

1.10 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

27 szt 27
RAZEM 27

1.11 KNNR 5
0502-02
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W-oprawa
2x9W

kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

1.12 KNNR 5
0502-02
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowych 2 x 20 W-oprawa
2x36W

kpl

6 kpl 6
RAZEM 6

1.13 KNNR 5
0502-01
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Ŝarowych-NAŚWIELACZE kpl

3 kpl 3
RAZEM 3

1.14 AL 1 0112-
07
STE - 01.01

MontaŜ zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.15 KNNR 5
0501-02
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowych do 3 x 40 W
(wersje 1-3), 1 x 40 W-ewakuacyjne

kpl
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1

RAZEM 1
2 Instalacja gniazd wtykowych 230V - STACJA ŚCIEKÓW DOWOśONYCH

2.1 KNNR 5
1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

50 m 50.0
RAZEM 50.0

2.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

70 m 70.0
RAZEM 70.0

2.3 KNNR 5
1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

50 m 50.0
RAZEM 50.0

2.4 KNNR 5
0301-11
STE - 01.01

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie
na zaprawie, w cegle

szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.5 KNNR 5
0302-01
STE - 01.01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.6 KNNR 5
0308-01
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.7 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

25 szt 25
RAZEM 25

2.8 KNNR 5
0306-01
STE - 01.01

Łącznik nt-wt w puszce szczękowej szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.9 KNNR 5
0404-02
STE - 01.01

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg- montaŜ tablicy TR/SD szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.10 KNNR 5
1301-01
STE - 01.01

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

5 pomiar 5
RAZEM 5

2.11 KNNR 5
1305-01
STE - 01.01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŜni-
cowoprądowego, próba pierwsza

próba

4 próba 4
RAZEM 4

2.12 KNNR 5
1209-08
STE - 01.01

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+
1/2 cegły, Fi 80 mm

otwór

2 otwór 2
RAZEM 2

2.13 KNNR 5
0205-06
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 30 mm2

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

2.14 KNNR 5
0205-05
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 12,5 mm2

m

30 m 30.0
RAZEM 30.0
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.15 KNNR 5

0308-06
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczel-
ne

szt

1 szt 1
RAZEM 1

3 Instalacja odgromowa-STACJA ŚCIEKÓW DOWOśONYCH
3.1 KNNR 5

0605-02
STE - 01.02

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii
III

m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

3.2 KNNR 5
0601-02
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane poziome mocowane
na wspornikach klejonych, z pręta

m

40 m 40.0
RAZEM 40.0

3.3 KNNR 5
0601-03
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane pionowe mocowane
na wspornikach obsadzanych, z pręta

m

16 m 16.0
RAZEM 16.0

3.4 KNNR 5
0611-11
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na dachu, pręt Fi 10 mm

szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.5 KNNR 5
0612-05
STE - 01.02

Złąćza rynnowe, napręŜające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt

szt

3 szt 3
RAZEM 3

3.6 KNNR 5
0611-01
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka 120 mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

3.7 KNNR 5
0602-03
STE - 01.02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na
kołkach wstrzeliwanych

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

3.8 KNNR 5
0611-05
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na ścianie, bednarka 120 mm2

szt

9 szt 9
RAZEM 9

3.9 KNNR 5
0613-02
STE - 01.02

MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.10 KNNR 5
1304-03
STE - 01.02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

5 szt 5
RAZEM 5

4 Instalacja o świetleniowa-STACJA ODWADNIANIA OSADU
4.1 KNNR 5

1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

50 m 50.0
RAZEM 50.0

4.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

75 m 75.0
RAZEM 75.0

4.3 KNNR 5
0206-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na podłoŜu innym niŜ betonowe, przekrój
do 7,5 mm2

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

4.4 KNNR 5
1208-03
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 m 50.0

RAZEM 50.0
4.5 KNNR 5

1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

4.6 KNNR 5
0301-11
STE - 01.01

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie
na zaprawie, w cegle

szt

4 szt 4
RAZEM 4

4.7 KNNR 5
0302-01
STE - 01.01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

4 szt 4
RAZEM 4

4.8 KNNR 5
0307-02
STE - 01.01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt

2 szt 2
RAZEM 2

4.9 KNNR 5
0306-04
STE - 01.01

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt

2 szt 2
RAZEM 2

4.10 KNNR 5
1209-05
STE - 01.01

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 80 mm

otwór

4 otwór 4
RAZEM 4

4.11 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

72 szt 72
RAZEM 72

4.12 KNNR 5
0504-04
STE - 01.01

Oprawa Ŝeliwna strugoodporna, pyłoodporna, przykręcana-analogia-oprawa
2x36W

kpl

10 kpl 10
RAZEM 10

4.13 AL 1 0112-
07
STE - 01.01

MontaŜ zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.14 KNNR 5
0502-01
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Ŝarowych kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

5 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V - STACJA OD WADNIANIA OSADU
5.1 KNNR 5

1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

75 m 75.0
RAZEM 75.0

5.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

75 m 75.0
RAZEM 75.0

5.3 KNNR 5
0205-06
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 30 mm2

m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

5.4 KNNR 5
0205-05
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 12,5 mm2

m

65 m 65.0
RAZEM 65.0
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.5 KNNR 5

1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

75 m 75.0
RAZEM 75.0

5.6 KNNR 5
0308-05
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczel-
ne

szt

4 szt 4
RAZEM 4

5.7 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

45 szt 45
RAZEM 45

5.8 KNNR 5
0306-01
STE - 01.01

Łącznik nt-wt w puszce szczękowej szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.9 KNNR 5
0308-07
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wodoszczelne szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.10 KNNR 5
0715-02
STE - 01.01

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, ka-
bel 1,0 kg/m

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

5.11 KNNR 5
0104-03
STE - 01.01

RUry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoŜe drew-
niane, Fi 37 mm

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

5.12 KNNR 5
0203-02
STE - 01.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
12,5 mm2

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

5.13 KNNR 5
0206-02
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5 mm2 m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

5.14 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

50 szt 50
RAZEM 50

5.15 KNNR 5
0206-03
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2-zasilanie
nagrzewnic

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

5.16 KNNR 5
0404-04
STE - 01.01

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-montaŜ rozdzielni RG/OS szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.17 KNNR 5
1301-02
STE - 01.01

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar

6 pomiar 6
RAZEM 6

5.18 KNNR 5
1301-01
STE - 01.01

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

10 pomiar 10
RAZEM 10

6 Instalacja odgromowa-STACJA ODWADNIANIA OSADU
6.1 KNNR 5

0605-02
STE - 01.02

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii
III

m

70 m 70.0
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Instalacje elektryczne.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 70.0

6.2 KNNR 5
0601-02
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane poziome mocowane
na wspornikach klejonych, z pręta

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

6.3 KNNR 5
0601-03
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane pionowe mocowane
na wspornikach obsadzanych, z pręta

m

26 m 26.0
RAZEM 26.0

6.4 KNNR 5
0611-11
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na dachu, pręt Fi 10 mm

szt

6 szt 6
RAZEM 6

6.5 KNNR 5
0612-05
STE - 01.02

Złąćza rynnowe, napręŜające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt

szt

4 szt 4
RAZEM 4

6.6 KNNR 5
0611-01
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka 120 mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

6.7 KNNR 5
0602-03
STE - 01.02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na
kołkach wstrzeliwanych

m

15 m 15.0
RAZEM 15.0

6.8 KNNR 5
0611-05
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na ścianie, bednarka 120 mm2

szt

10 szt 10
RAZEM 10

6.9 KNNR 5
0613-02
STE - 01.02

MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm szt

4 szt 4
RAZEM 4

6.10 KNNR 5
1304-03
STE - 01.02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

4 szt 4
RAZEM 4

7 Instalacja o świetleniowa-BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ
7.1 KNNR 5

1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

7.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

110 m 110.0
RAZEM 110.0

7.3 KNNR 5
0206-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na podłoŜu innym niŜ betonowe, przekrój
do 7,5 mm2

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

7.4 KNNR 5
1208-03
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

7.5 KNNR 5
1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

80 m 80.0
RAZEM 80.0

7.6 KNNR 5
0301-11
STE - 01.01

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie
na zaprawie, w cegle

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 szt 7

RAZEM 7
7.7 KNNR 5

0302-01
STE - 01.01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

7 szt 7
RAZEM 7

7.8 KNNR 5
0307-02
STE - 01.01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt

2 szt 2
RAZEM 2

7.9 KNNR 5
0306-01
STE - 01.01

Łącznik nt-wt w puszce szczękowej szt

5 szt 5
RAZEM 5

7.10 KNNR 5
1209-05
STE - 01.01

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 80 mm

otwór

4 otwór 4
RAZEM 4

7.11 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

72 szt 72
RAZEM 72

7.12 KNNR 5
0504-04
STE - 01.01

Oprawa Ŝeliwna strugoodporna, pyłoodporna, przykręcana-analogia-oprawa
2x36W

kpl

10 kpl 10
RAZEM 10

7.13 AL 1 0112-
07
STE - 01.01

MontaŜ zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt

19 szt 19
RAZEM 19

7.14 KNNR 5
0502-01
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Ŝarowych kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

7.15 KNNR 5
0502-01
STE - 01.01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Ŝarowych kpl

7 kpl 7
RAZEM 7

7.16 KNNR 5
0104-06
STE - 01.01

Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji
metalowej, Fi 28 mm

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

7.17 KNNR 5
0203-01
STE - 01.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5 mm2

m

65 m 65.0
RAZEM 65.0

8 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V - BUDYNEK O CZYSZCZALNI MECHANICZNEJ
8.1 KNNR 5

1207-01
STE - 01.01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

150 m 150.0
RAZEM 150.0

8.2 KNNR 5
0205-04
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 7,5 mm2

m

150 m 150.0
RAZEM 150.0

8.3 KNNR 5
0205-06
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 30 mm2

m

80 m 80.0
RAZEM 80.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.4 KNNR 5

0205-05
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój
do 12,5 mm2

m

65 m 65.0
RAZEM 65.0

8.5 KNNR 5
1208-01
STE - 01.01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

150 m 150.0
RAZEM 150.0

8.6 KNNR 5
0308-05
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczel-
ne

szt

10 szt 10
RAZEM 10

8.7 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

90 szt 90
RAZEM 90

8.8 KNNR 5
0306-01
STE - 01.01

Łącznik nt-wt w puszce szczękowej szt

2 szt 2
RAZEM 2

8.9 KNNR 5
0308-07
STE - 01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wodoszczelne szt

4 szt 4
RAZEM 4

8.10 KNNR 5
0715-02
STE - 01.01

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, ka-
bel 1,0 kg/m

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

8.11 KNNR 5
0104-03
STE - 01.01

Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoŜe drew-
niane, Fi 37 mm

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

8.12 KNNR 5
0203-02
STE - 01.01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
12,5 mm2

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

8.13 KNNR 5
0206-02
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5 mm2 m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

8.14 KNNR 5
1203-01
STE - 01.01

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5
mm2

szt

50 szt 50
RAZEM 50

8.15 KNNR 5
0206-03
STE - 01.01

Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2-zasilanie
nagrzewnic

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

8.16 KNNR 5
0404-04
STE - 01.01

ablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-montaŜ rozdzielni RG/OM szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.17 KNNR 5
0404-01
STE - 01.01

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg-TABLICA TK szt

1 szt 1
RAZEM 1

8.18 KNNR 5
1301-02
STE - 01.01

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar

6 pomiar 6
RAZEM 6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.19 KNNR 5

1301-01
STE - 01.01

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

10 pomiar 10
RAZEM 10

9 Instalacja odgromowa-BUDYNEK TECHNICZNY
9.1 KNNR 5

0605-02
STE - 01.02

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii
III

m

70 m 70.0
RAZEM 70.0

9.2 KNNR 5
0601-02
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane poziome mocowane
na wspornikach klejonych, z pręta

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

9.3 KNNR 5
0601-03
STE - 01.02

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane pionowe mocowane
na wspornikach obsadzanych, z pręta

m

26 m 26.0
RAZEM 26.0

9.4 KNNR 5
0611-11
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na dachu, pręt Fi 10 mm

szt

6 szt 6
RAZEM 6

9.5 KNNR 5
0612-05
STE - 01.02

Złąćza rynnowe, napręŜające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt

szt

4 szt 4
RAZEM 4

9.6 KNNR 5
0611-01
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka 120 mm2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

9.7 KNNR 5
0602-03
STE - 01.02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na
kołkach wstrzeliwanych

m

15 m 15.0
RAZEM 15.0

9.8 KNNR 5
0611-05
STE - 01.02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
na ścianie, bednarka 120 mm2

szt

10 szt 10
RAZEM 10

9.9 KNNR 5
0613-02
STE - 01.02

MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm szt

4 szt 4
RAZEM 4

9.10 KNNR 5
1304-03
STE - 01.02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

szt

4 szt 4
RAZEM 4

10 Instalacja o świetlenia zewn ętrznego
10.1 KNNR 5

0701-05
STE - 01.04

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3

72 m3 72.0
RAZEM 72.0

10.2 KNNR 5
0706-01
STE - 01.04

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m

300 m 300.0
RAZEM 300.0

10.3 KNNR 5
0705-01
STE - 01.04

UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m

125 m 125.0
RAZEM 125.0

10.4 KNNR 5
0713-01
STE - 01.04

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 m 60.0

RAZEM 60.0
10.5 KNNR 5

0707-01
STE - 01.04

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią m

250 m 250.0
RAZEM 250.0

10.6 KNNR 5
0702-05
STE - 01.04

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3

72 m3 72.0
RAZEM 72.0

10.7 KNNR 5
1001-01
STE - 01.04

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg szt

10 szt 10
RAZEM 10

10.8 KNNR 5
1002-01
STE - 01.04

MontaŜ wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-
nik do 15 kg-wysięgnik pojedynczy

szt

10 szt 10
RAZEM 10

10.9 KNNR 5
1003-02
STE - 01.04

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7 m

kpl

10 kpl 10
RAZEM 10

10.1
0

KNNR 5
1004-02
STE - 01.04

MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt

10 szt 10
RAZEM 10

11 Układanie kabli zewn ętrznych zasilaj ących
11.1 KNNR 5

0404-04
STE - 01.03

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg szt

1 szt 1
RAZEM 1

11.2 KNR 5-04
1304-05
STE - 01.03

MontaŜ zespołu prądotwórczego na fundamencie stałym, 125 kVA szt

1 szt 1
RAZEM 1

11.3 KNR 5-04
1502-07
STE - 01.03

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego 160 kVA szt

1 szt 1
RAZEM 1

11.4 KNNR 5
0707-03
STE - 01.03

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie foli
KABEL YKY 5X25

m

225 m 225.0
RAZEM 225.0

11.5 KNNR 5
0713-03
STE - 01.03

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 3,0 kg/
m-KABEL YKY 5X25

m

12 m 12.0
RAZEM 12.0

11.6 KNNR 5
0707-01
STE - 01.03

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią-
zasilanie stacji zlewczej

m

70 m 70.0
RAZEM 70.0

11.7 KNNR 5
0713-01
STE - 01.03

kładanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m-
zasilanie stacji zlewczej

m

6 m 6.0
RAZEM 6.0

11.8 KNNR 5
0707-03
STE - 01.03

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie folią-
ZASILANIE SZAFY SA2

m

120 m 120.0
RAZEM 120.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.9 KNNR 5

0707-03
STE - 01.03

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie folią-
ZASILANIE AGREGATU

m

40 m 40
RAZEM 40

11.1
0

KNNR 5
0707-04
STE - 01.03

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 3,0 kg/m, przykrycie folią-
GŁÓWNA LINIA ZASILAJACA

m

35 m 35.0
RAZEM 35.0

11.1
1

KNNR 5
0605-05
STE - 01.03

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii
III-uziom zewnętrzny

m

300 m 300.0
RAZEM 300.0

11.1
2

KNNR 5
0611-01
STE - 01.03

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka 120 mm2

szt

25 szt 25
RAZEM 25

11.1
3

KNNR 5
0613-03
STE - 01.03

MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm szt

16 szt 16
RAZEM 16

12 DEMONTAś
12.1 KNRW 4-03

1103-01
ST - 01.01

DemontaŜ konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów
lub odkręceniem, podłoŜe ceglane lub betonowe, ściana lub kanał

szt

15 szt 15
RAZEM 15

12.2 KNRW 4-03
1116-01
ST - 01.01

DemontaŜ przewodów wtynkowych, podłoŜe gipsowe, przewód wtynkowy m

150 m 150.0
RAZEM 150.0

12.3 KNRW 4-03
1120-02
ST - 01.01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka
okrągła, przekrój przewodów do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce

szt

19 szt 19
RAZEM 19

12.4 KNRW 4-03
1121-01
ST - 01.01

DemontaŜ gniazd bezpiecznikowych, na tablicy izolacyjnej, gniazda tablicowe
1-biegunowe, do 25A

szt

25 szt 25
RAZEM 25

12.5 KNRW 4-03
1121-02
ST - 01.01

DemontaŜ gniazd bezpiecznikowych, na tablicy izolacyjnej, gniazda tablicowe
1-biegunowe, do 63A

szt

9 szt 9
RAZEM 9

12.6 KNRW 4-03
1122-05
ST - 01.01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych o natęŜeniu prądu do 63 A, gniazda natynkowe
nieuszczelnione, bieguny 3+0

szt

2 szt 2
RAZEM 2

12.7 KNRW 4-03
1124-03
ST - 01.01

DemontaŜ łączników instalacyjnych o natęŜeniu prądu do 10 A, łącznik natyn-
kowy, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot

szt

4 szt 4
RAZEM 4

12.8 KNRW 4-03
1129-02
ST - 01.01

DemontaŜ tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0 m2 szt

1 szt 1
RAZEM 1

12.9 KNRW 4-03
1133-01
ST - 01.01

DemontaŜ opraw Ŝarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, nakręcana kpl

12 kpl 12
RAZEM 12

12.1
0

KNRW 4-03
1137-03
ST - 01.01

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych, na
ścianie, na podłoŜu betonowym

szt

4 szt 4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4

12.1
1

KNRW 4-03
1138-03
ST - 01.01

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach
płaski, podłoŜe: papa na betonie

szt

12 szt 12
RAZEM 12

12.1
2

KNRW 4-03
1139-01
ST - 01.01

DemontaŜ przewodów wyrównawczych i odgromowych mocowanych na wspor-
nikach na ścianie, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120 mm2

m

12 m 12
RAZEM 12
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