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82,17 D1

81,19
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SYNCOPEX

2x63x3,8/224

S8

S11

kształtka PE/stal

Ø63/DN50

zawór antyskażeniowy

kl. BA Dn40

PP Stabi PN20

Ø50*8,3

PP Stabi PN20

Ø40*6,7

PP Stabi PN20

Ø40*6,7

PP Stabi PN20

Ø32*5,4

PP Stabi PN20

Ø40*6,7

PP Stabi PN20

Ø40*6,7

PEX/Al/PEX

Ø20

PEX/Al/PEX

Ø20

PEX/Al/PEX

Ø16/16

PEX/Al/PEX

Ø16/16

PP PN10

Ø32*2,9

PP PN10

Ø32*2,9

PP PN10

Ø40*3,7

PP PN10

Ø25*2,3

PEX/Al/PEX

Ø25

PP PN10

Ø40*3,7

PP PN10

Ø50*4,6

PEX/Al/PEX

Ø25

PP PN10

Ø50*4,6

PP PN10

Ø50*4,6

PP PN10

Ø50*4,6

PEX/Al/PEX

Ø20

PEX/Al/PEX

Ø20

PEX/Al/PEX

Ø20

PEX/Al/PEX

Ø16

PEX/Al/PEX

Ø16

PP PN10

Ø32*2,9

PEX/Al/PEX

Ø16/16

PEX/Al/PEX

Ø20

N
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D
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mgr inż. Ryszard Berwald

235/15

2015
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Projekt Budowlany

UZRĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.

ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz
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Inwestor

Branża Architektura
Stadium dokumentacji

Treść rysunku

Numer projektu

Data
Skala

Numer rysunku

01.2016
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UWAGA ! PROJEKT INSTALACJI ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY I BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

Sprawdzający
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MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Andrzej Strzyż

styczeń 2016 PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU -

1:100

PP PN10

Ø32*2,9

PEX/Al/PEX

Ø16

Termostatyczny zawór cyrkulacyjny

MTCV wyk.B   DN15, DANFOSS

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - rzut parteru

przyłącze wody

PE100 SDR11 Ø63*5,8

(wg. odrębnego opracowania)

stal ocynk.

DN50

zawór antyskażeniowy

kl. EA Dn50

zawór antyskażeniowy kl. BA Dn40

Honeywell nr. kat. BA295-11/2A

z wbudowanym filtrem, pomiędzy

2 zaworami odcinającymi

zawór priorytetu DN40

Honeywell

typ DH300/DH100-11/2A zainstalowany

pomiędzy 2 zaworami odcinającymi

STAL OCYNK.

DN50

STAL OCYNK.

DN40

PP PN10

Ø50*4,6

Do instalacji wody bytowej

zawór antyskażeniowy kl. EA Dn50 Honeywell

typ RV283P-50B z zaworkami spustowymi do poboru próbek

Przyłącze wody (wg. odrębnego opracowania):

sekundowy przepływ obliczeniowy do doboru wodomierza

do celów bytowych:    Qn=7,95 m3/h; do celów p.poż.: Qn=7,2 m3/h

wymagane średnice przyłącza odpowiednio:

PE100 SDR11 Ø63*5,8/żeliwo DN50/stal ocynk. DN50

(przyłącze musi spełniać wymogi przyłącza wody do celów pożarowych)

Pomieszczenie przyłącza i rozdzielni wody bytowej i pożarowe

należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanychj

STAL OCYNK.

DN40

Do instalacji hydrantowej

SCHEMAT ROZDZIA£U INSTALACJI WODY NA CELE BYTOWE I PRZECIWPO¯AROWE

PO WEJŒCIU PRZY£¥CZA WODY DO BUDYNKU

wodomierz

Ws10; QN=10 m3/h; DN40

STAL OCYNK.

DN40

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN40

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN40

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN40

STAL OCYNK.

DN40

STAL OCYNK.

DN32

PP PN10

Ø32*2,9

PEX/Al/PEX

Ø16

PP Stabi PN20

Ø32*5,4

PCV200

i=1%

PEX/Al/PEX

Ø25

PEX/Al/PEX

Ø25

82,25

81,64

PCV200

i=1%

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

82,25

81,45

82,19

80,96

82,25

81,28

KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

INSTALACJA ZW

INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA CWU

INSTALACJA CYRKULACJI CWU

SIEÆ CIEPLNA NISKOPARAMETROWA

sieć cieplna niskoparametrowa preizolowana

z istniejącej kotłowni (przewidzianej do modernizacji)

82,17

81,23

oś rury

81,60

82,17

81,29

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

0-01                   PRZEDSIONEK_1                            9,4               m2

0-02                   WOŹNY/A                                         5,9               m2

0-03                   HOL                                                  181,2           m2

0-04                   ŚWIETLICA-1                                   79,0             m2

0-05                   ŚWIETLICA-2                                   76,0             m2

0-06                   ZAPLECZE KUCH.                           15,3             m2

0-07                   PRZEDSIONEK_2                            16,7             m2

0-08                   POM. GOSPOD.                               5,1               m2

0-09                   SCHODY-1                                       21,4             m2

0-10                   KLASA 1                                           58,6             m2

0-11                   KLASA 2                                           58,6             m2

0-12                   KLASA 3                                           58,6             m2

0-13                   PRZEDSIONEK_3                            20,0             m2

0-14                   KOMUNIKACJA-1                            60,3             m2

0-15                   WINDA                                              4,1               m2

0-16                   WC NP                                              5,5               m2

0-17                   WC NAUCZ.                                     4,0               m2

0-18                   SANITARIATY DZ.                           15,6             m2

0-19                   NATRYSKI DZ.                                 9,6               m2

0-20                   SZATNIA DZ.                                    14,8             m2

0-21                   POKÓJ NAUCZ.                               6,3               m2

0-22                   ROZDZIELNIA CIEPŁA                    5,3               m2

0-23                   SZATNIA CHŁ.                                 14,7             m2

0-24                   NATRYSKI CHŁ.                              9,3               m2

0-25                   SANITARIATY CHŁ.                         12,1             m2

0-26                   PRZEDSIONEK_4                            27,5             m2

0-27                   MAGAZYN S.S                                 11,5             m2

0-28                   KOMUNIKACJA-2                            43,2             m2

0-29                   SALA GIMNASTYCZNA                   336,9           m2

0-30                   SCHODY-2                                       6,0               m2

RAZEM                                                                        1198,2         m2
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REI 60

wycieraczka

wewnętrzna

naświetla - doświetlenie korytarza; hp-205; h=80

EI 15 EI 15

naświetla - doświetlenie korytarza; hp-205; h=80
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

0-01                   PRZEDSIONEK_1                            9,4               m2

0-02                   WOŹNY/A                                         5,9               m2

0-03                   HOL                                                  181,2           m2

0-04                   ŚWIETLICA-1                                   79,0             m2

0-05                   ŚWIETLICA-2                                   76,0             m2

0-06                   ZAPLECZE KUCH.                           15,3             m2

0-07                   PRZEDSIONEK_2                            16,7             m2

0-08                   POM. GOSPOD.                               5,1               m2

0-09                   SCHODY-1                                       21,4             m2

0-10                   KLASA 1                                           58,6             m2

0-11                   KLASA 2                                           58,6             m2

0-12                   KLASA 3                                           58,6             m2

0-13                   PRZEDSIONEK_3                            20,0             m2

0-14                   KOMUNIKACJA-1                            60,3             m2

0-15                   WINDA                                              4,1               m2

0-16                   WC NP                                              5,5               m2

0-17                   WC NAUCZ.                                     4,0               m2

0-18                   SANITARIATY DZ.                           15,6             m2

0-19                   NATRYSKI DZ.                                 9,6               m2

0-20                   SZATNIA DZ.                                    14,8             m2

0-21                   POKÓJ NAUCZ.                               6,3               m2

0-22                   ROZDZIELNIA CIEPŁA                    5,3               m2

0-23                   SZATNIA CHŁ.                                 14,7             m2

0-24                   NATRYSKI CHŁ.                              9,3               m2

0-25                   SANITARIATY CHŁ.                         12,1             m2

0-26                   PRZEDSIONEK_4                            27,5             m2

0-27                   MAGAZYN S.S                                 11,5             m2

0-28                   KOMUNIKACJA-2                            43,2             m2

0-29                   SALA GIMNASTYCZNA                   336,9           m2

0-30                   SCHODY-2                                       6,0               m2

RAZEM                                                                        1198,2         m2
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RD1

RD1


