
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

0-01                   PRZEDSIONEK_1                            9,4               m2

0-02                   WOŹNY/A                                         5,9               m2

0-03                   HOL                                                  181,2           m2

0-04                   ŚWIETLICA-1                                   79,0             m2

0-05                   ŚWIETLICA-2                                   76,0             m2

0-06                   ZAPLECZE KUCH.                           15,3             m2

0-07                   PRZEDSIONEK_2                            16,7             m2

0-08                   POM. GOSPOD.                               5,1               m2

0-09                   SCHODY-1                                       21,4             m2

0-10                   KLASA 1                                           58,6             m2

0-11                   KLASA 2                                           58,6             m2

0-12                   KLASA 3                                           58,6             m2

0-13                   PRZEDSIONEK_3                            20,0             m2

0-14                   KOMUNIKACJA-1                            60,3             m2

0-15                   WINDA                                              4,1               m2

0-16                   WC NP                                              5,5               m2

0-17                   WC NAUCZ.                                     4,0               m2

0-18                   SANITARIATY DZ.                           15,6             m2

0-19                   NATRYSKI DZ.                                 9,6               m2

0-20                   SZATNIA DZ.                                    14,8             m2

0-21                   POKÓJ NAUCZ.                               6,3               m2

0-22                   ROZDZIELNIA CIEPŁA                    5,3               m2

0-23                   SZATNIA CHŁ.                                 14,7             m2

0-24                   NATRYSKI CHŁ.                              9,3               m2

0-25                   SANITARIATY CHŁ.                         12,1             m2

0-26                   PRZEDSIONEK_4                            27,5             m2

0-27                   MAGAZYN S.S                                 11,5             m2

0-28                   KOMUNIKACJA-2                            43,2             m2

0-29                   SALA GIMNASTYCZNA                   336,9           m2

0-30                   SCHODY-2                                       6,0               m2

RAZEM                                                                        1198,2         m2

6x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

6x200 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynką SKHA16-60

4x300

6x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

6x200 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynką SKHA16-60

4x300

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynką SKHA16-60

4x233

3+2 kratki transferowe SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynką SKHA16-60

4x233

zawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE 200

190 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE200/KK 200

+/-216 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

4xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

4x44 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

3xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

3x50 m3/h

2xzawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE100

2x71 m3/h

2xzawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE100

2x71 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+/-50 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

3xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

3x50 m3/h

4xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

4x50 m3/h

6x wywiewnik BOVENT FLAKT

typ PSWO 20

6x379 m3/h

wywiewnik BOVENT FLAKT

typ PSWO 20

379 m3/h

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynką SKHA16-60

4x233

grawitacja wspomagana

-100 m3/h

kratka transferowa w drzwiach
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Wentylacja mechaniczna - rzut parteru

zawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE 160

166 m3/h

grawitacja

wentylacja poœrednia

z holu g³ównego

kratka transferowa w

drzwiach (nawiew)

 wentylator ³azienkowy w

œcianie z holem (wywiew)

+/- 50 m3/h

wentylator łazienkowy

VENTURE INDUSTRIES

typ SILENT 100 DESIGN

N3

W3

N2

W2

N4

W4

D2z1

D2w2

L

C

0 1 2 3 4 5

±0,00

-0,02

-0,02

±0

±0

-0,02

-0,02

D

E 30/ OKNA MAX. 35% POW.

ŚCIANY

ZAMIAST ŚCIANY KONSTRUKCJA SŁUPOWO-

RYGLOWA:

SŁUP R 60

PODCIĄG R60

EI 30

2x90/200

DN25

zasięg

33m

DN25

zasięg

33 m

DN25

zasięg 33 m

Podciąg żelbetowy.

Ściana działowa

drewniana

mobilna składana na

dwie strony 2x 7x 60cm

system GEZE MSW.

wycieraczka

zewnętrzna

wycieraczka

zewnętrzna

EI 30

2x90/200

osie 1/D

Ściana

szklana

Wyłącznik

gł. prądu

EI 30

2x60/200

ok.20os.

pustka nad

parterem

ok.20os.
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wewnętrzna

EI 15 EI 15

wycieraczka

wewnętrzna

REI 60

h=250cm

0-26

2016-01-04

RZUT PARTERU

SZKOŁA PODSTAWOWA

KAŹMIERZ

ELEWACJA PD-ZACH

ELEWACJA PN-WSCH

EI 30

EI 30

Dolot F

 

dol

=4,17m2

Drzwi z samozamykaczem

z blokadą otwarcia 90

o

 

EI 30 EI 30

AWE

AWE

A

B

C

D
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

0-01                   PRZEDSIONEK_1                            9,4               m2

0-02                   WOŹNY/A                                         5,9               m2

0-03                   HOL                                                  181,2           m2

0-04                   ŚWIETLICA-1                                   79,0             m2

0-05                   ŚWIETLICA-2                                   76,0             m2

0-06                   ZAPLECZE KUCH.                           15,3             m2

0-07                   PRZEDSIONEK_2                            16,7             m2

0-08                   POM. GOSPOD.                               5,1               m2

0-09                   SCHODY-1                                       21,4             m2

0-10                   KLASA 1                                           58,6             m2

0-11                   KLASA 2                                           58,6             m2

0-12                   KLASA 3                                           58,6             m2

0-13                   PRZEDSIONEK_3                            20,0             m2

0-14                   KOMUNIKACJA-1                            60,3             m2

0-15                   WINDA                                              4,1               m2

0-16                   WC NP                                              5,5               m2

0-17                   WC NAUCZ.                                     4,0               m2

0-18                   SANITARIATY DZ.                           15,6             m2

0-19                   NATRYSKI DZ.                                 9,6               m2

0-20                   SZATNIA DZ.                                    14,8             m2

0-21                   POKÓJ NAUCZ.                               6,3               m2

0-22                   ROZDZIELNIA CIEPŁA                    5,3               m2

0-23                   SZATNIA CHŁ.                                 14,7             m2

0-24                   NATRYSKI CHŁ.                              9,3               m2

0-25                   SANITARIATY CHŁ.                         12,1             m2

0-26                   PRZEDSIONEK_4                            27,5             m2

0-27                   MAGAZYN S.S                                 11,5             m2

0-28                   KOMUNIKACJA-2                            43,2             m2

0-29                   SALA GIMNASTYCZNA                   336,9           m2

0-30                   SCHODY-2                                       6,0               m2

RAZEM                                                                        1198,2         m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

0-01                   PRZEDSIONEK_1                            9,4               m2

0-02                   WOŹNY/A                                         5,9               m2

0-03                   HOL                                                  181,2           m2

0-04                   ŚWIETLICA-1                                   79,0             m2

0-05                   ŚWIETLICA-2                                   76,0             m2

0-06                   ZAPLECZE KUCH.                           15,3             m2

0-07                   PRZEDSIONEK_2                            16,7             m2

0-08                   POM. GOSPOD.                               5,1               m2

0-09                   SCHODY-1                                       21,4             m2

0-10                   KLASA 1                                           58,6             m2

0-11                   KLASA 2                                           58,6             m2

0-12                   KLASA 3                                           58,6             m2

0-13                   PRZEDSIONEK_3                            20,0             m2

0-14                   KOMUNIKACJA-1                            60,3             m2

0-15                   WINDA                                              4,1               m2

0-16                   WC NP                                              5,5               m2

0-17                   WC NAUCZ.                                     4,0               m2

0-18                   SANITARIATY DZ.                           15,6             m2

0-19                   NATRYSKI DZ.                                 9,6               m2

0-20                   SZATNIA DZ.                                    14,8             m2

0-21                   POKÓJ NAUCZ.                               6,3               m2

0-22                   ROZDZIELNIA CIEPŁA                    5,3               m2

0-23                   SZATNIA CHŁ.                                 14,7             m2

0-24                   NATRYSKI CHŁ.                              9,3               m2

0-25                   SANITARIATY CHŁ.                         12,1             m2

0-26                   PRZEDSIONEK_4                            27,5             m2

0-27                   MAGAZYN S.S                                 11,5             m2

0-28                   KOMUNIKACJA-2                            43,2             m2

0-29                   SALA GIMNASTYCZNA                   336,9           m2

0-30                   SCHODY-2                                       6,0               m2

RAZEM                                                                        1198,2         m2
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