
5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

4x233

12xdysza FLAKT BOVENT

typ DK12

12x430 m3/h

6x wywiewnik BOVENT FLAKT

typ PSWO 20

6x426 m3/h

zawór wywiewny BOVENT FLAKT

typ KK 125

100 m3/h

kratka transferowa w drzwiach

grawitacja

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x166 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

4x233

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

4x220

kratka transferowa w drzwiach

zawór nawiewny BOVENT FLAKT

typ NE 80

50 m3/h

kratka transferowa w drzwiach

zawór nawiewny BOVENT FLAKT

typ NE 80

50 m3/h

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

4x220

zawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE 200

190 m3/h

4xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

4x50 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE100/KK 80

+/-60 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE100/KK 80

+71/-75 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

zawór nawiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE 160

166 m3/h

4xzawór wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ KK 80

4x44 m3/h

zawór nawiewny/wywiewny

 BOVENT FLAKT

typ NE80/KK 80

+47,5/-50 m3/h

5x kratka transferowa SYSTEMAIR

TYP OVX850

panel 920*130, otwór 850*50

5x186 m3/h

4x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

4x233

6x nawiewnik pracuj¹cy w

funkcji wywiewnika

BOVENT FLAKT

typ RSRP 400

6x711 m3/h

kana³ transferowy

820x150

w obudowie EI30

440 m3/h

2x nawiewnik sufitowy FLAKT BOVENT

typ PWKA ze skrzynk¹ SKHA16-60

2x220

RD3

RD4

RD5

RD6

RD2

RD1

S2

S1

S4

S3

S5

S6

S7

S9

S10

10xwywiewnik 4 szczelinowy BOVENT FLAKT

typCTIB l=1000

(CTIB-4-1-100-1-1 + SKPB-4-100-200-2-0-0)

10x491 m3/h

S8

grawitacja

grawitacja

PEX/Al/PEX
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Projekt Budowlany

UZRĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.

ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz
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S C H E M A T Z M I A N Y   I   U Z U P E Ł N I E N I A

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo             tel./ fax (+61) 814 21 31               e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Nazwa inwestycji/ adres

Projektował

Data rozpoczęcia projektu
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Inwestor

Branża Architektura
Stadium dokumentacji

Treść rysunku

Numer projektu

Data
Skala

Numer rysunku

01.2016

14

UWAGA ! PROJEKT INSTALACJI ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY I BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

Sprawdzający
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MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com

LP DATA
ZMIANA / BRANŻA PROJEKTANT
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Andrzej Strzyż

styczeń 2016 PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU -

1:100

Instalacje wod. kan. i wentylacji mechanicznej - rzut I piętra

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

Hydrant wewnętrzny DN25 w szafce

z odcinkiem węża półsztywnego o długości 20 m

z prądownicą o parametrach:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

INSTALACJA ZW

INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA CWU

INSTALACJA CYRKULACJI CWU

SIEÆ CIEPLNA NISKOPARAMETROWA

STAL OCYNK.

DN32

STAL OCYNK.

DN32

N4

W4

N1

W1

N3

W3

W3

W3

W3

kanał transferowy

w obudowie EI30

N2

W2

W3

W3

L

C

ok.100os.

poziom parteru

REI 60

Klapa dymowa

pow. czynna
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cz

=1,93 m

2

 

F

 

geom

=3,21 m
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np.180x180 cm

Dolot pow.

F

 

dol

= 4,17 m
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1-31

1-32

1-44

1-331-341-351-36

1-37

1-38

1-39

1-41
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1-42

1-43

1-45
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1-52

1-53

1-54

1-55

1-56

1-57

1-58

PIĘTRO

1p-31            SCHODY-2                                        13,4            m2

1p-32            KOMUNIKACJA-3                             25,5            m2

1p-33            MAG. KL. 4                                        19,6            m2

1p-34            KLASA 4                                            58,6            m2

1p-35            KLASA 5                                            58,6            m2

1p-36            KLASA 6                                            58,6            m2

1p-37            SCHODY-1                                        38,1            m2

1p-38            POKÓJ NAUCZ.                                40,6            m2

1p-39            KLASA 7                                            62,6            m2

1p-40            MAG. KL. 7                                        7,2              m2

1p-41            MAG. KL. 8                                        7,2              m2

1p-42            KLASA 8                                            62,5            m2

1p-43            HOL                                                   171,0          m2

1p-44            KOMUNIKACJA-4                             67,9            m2

1p-45            WINDA                                              4,1              m2

1p-46            WC NP                                              5,5              m2

1p-47            POM. GOSP.                                     4,5              m2

1p-48            SANITARIATY DZ.                            14,1            m2

1p-49            KOM._5                                             5,1              m2

1p-50            POM.SOC.                                        8,8              m2

1p-51            WC D.                                                3,7              m2

1p-52            KOM._6                                             5,1              m2

1p-53            WC DZ.                                              5,2              m2

1p-54            WC N.                                                3,8              m2

1p-55            SANITARIATY CH.                            12,2            m2

1p-56            MAG_1                                              3,4              m2

1p-57            MAG_2                                              4,2              m2

1p-58            WIDOWNIA                                       71,1            m2

RAZEM                                                                  792,2          m2

95

4

4

I

E

1

D

B

A

G

3

3

2

K

11

11

10

10

8

8

6

6

4

4

J

F

3

3 7

H

3' 11'

11'

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
b
u
d
y
n
e
k
 
s
z
k
o
ł
y

1-58

N


