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Automatyka:
ISR BCA C reg. kaskadowy lub jednego NP1 przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N600, 6 bar
obiequ z zaw. miesz.+cwu SH sprzegto hydrauliczne Flamco FlexbalancePlus 100F
BM modul komunikacyjny kaskady kottéw BPV zaw. nadmiar.—upust. Hydrolux DN32
EWM B modul rozszerzajgcy o 2 ob. z mieszaczem  HP2 pompa obiegowa Grundfos Magnad 40-80F
WWF  czujnik temp. podgrzewacza TLP pompa fadujgca zas. cwu Grundfos Magnad 25-40
HTS modul wysokotemperaturowy (3 ob.) NP3 przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex DD33 + Flowjet 3/4”
opis automatyki w zestawieniu materiatowym ZB3  zawdr bezp. SYR2115 3/4” 8,0 bar
_ummmzn_o FS2 filtr siatkowy skosny DN80
zawér bezpieczenstwa SYR1915 17 3,0 bar  FS3 filtr siatkowy skosny DN32
xE pompa obiegu kottowego Magna3 40-60F TKW zimna woda pitna
/B2 zawor UmNUWQOwa_wﬁs\o SYR1915 17 3,0 bar TWF ONE.E_A ﬁm_ﬁ_umaﬁc_\% C.W.U. O>Numﬂv
KP2 pompa obiegu kottowego Magna3 40-80F TWW ciepla woda uzytkowa
ZBW zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 TWZ cyrkulacja c.w.u.
FS1 filtr siatkowy skosny DN65 TZP ist. pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP20—30N
HM zaw. miesz. DRB5GFLA z VMM20 Honeywell ~ SUW  stacja uzdatniania wody CosmoWater Standard
HP1 pompa obieg. Magnad 50-150F F1 filtr mechaniczny do wody Honeywell FFO6 1”
RH rozd. DN150 Sinusvertailer NEOP  neutralizator kondensatu NEOP Broetje
BA zawdr antyskazeniowy typ BA

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro: ul. Wisniowa 12, 62-081 Przezmierowo

tel/ fax (+61) 814 21 31

e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Branza Sanitarna _ Stadium dokumentacji

Projekt Budowlany

Inwestor

GMINNY ZESPOL OSWIATOWY W KAZMIERZU - 64-530 Kazmierz, ul. Szamotulska 20

Nazwa inwestycji/ adres

Modernizacja kottowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kazmierzu.
ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kazmierz

Projektowat mgr inz. ..m 171/PW/91| &
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Sprawdzajacy mgr inz. WKP/0356
Ryszard Berwald /PWOS/13

Tres¢ rysunku

Schemat hydrauliczny kottowni gazowe.

Data rozpoczecia projektu

Data

2016

Skala

106.2016

Numer projektu

255/16

Numer rysunku

CO-01

UWAGA ! PROJEKT BRANZOWY ROZPATRYWAC, tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wtasciciela i projektanta dokumentacji zabronione.




