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UWAGA

instalac je elektryczne zasilanio urzadzen wyposazenio kottowni wykonac
przewodem kakbeklowym na napiecie izolacji 790V typu YDYzo o przekroju zyty 1,5mm2
- Przewody prowadzi¢ w korytku kablowym siatkowym np CABLOFIL 54x100 o pode jscia do
zasilanych urzodzen w rurkach lub listwach ostonowych
— oprzewodowanie zaworu odcina jocego gaz wykonoa& kaklem na napiecie izolacji 0,6/1kV
typy YKY 2x4mm2
— Oprzewodowanie urzodzen systemu detekc ji gozu wykonac¢ zgodnie z instrukcjo DTR

UWAGA!

Wszystkie pozycje konstrukcji tj. elementow konstrukcyjnych
zaznaczone sg na rysunkach konstrukcyjnych.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAC WYMIARY NA BUDOWIE.
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MARIUSZ WISNIEWSKI ARCHI SP.Z0.
UL. WISNIOWA 12 62-081 PRZEZMIEROWO|
TEL./ FAX 461 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro: ul. Wisniowa 12, 62-081 PrzeZmierowo

tel./ fax (+61) 814 21 31

e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Branza Elektryczna

_ Stadium dokumentacji

Projekt Budowlany

Inwestor

GMINNY ZESPOL OSWIATOWY W KAZMIERZU - 64-530 Kazmierz, ul. Szamotulska 20

Nazwa inwestycji/ adres

Modernizacja kotlowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kazmierzu.
ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kazmierz

Projektowat inz.Jozef Ostrowicz ”m 194/Pw/91 |8
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Sprawdzajacy mgr inz. arch. WKP/0314/PWOE/07
Tomasz Wieczorek

Tres$€ rysunku

Plan instal. elektrycznych technologicznych kottowni

Data rozpoczecia projektu

2016

Data

106.2016

Skala

| 1:100

Numer projektu

255/16

Numer rysunku

E.003

UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC, Lt ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela i projektanta dokumentacji zabronione




