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UWAGIA:

szafka rozdzielcz natynkowa typu FWB62S o stopniu
ochrony P44 Il klasy izolacj o gabarytach950x550x160
montowana na $cianie

— zasilanie kablowe dolne odptywy gdrne

— odplywy wyprowadza¢ poprzez zaciski szeregowe

Ochrona od porazen

- samoczynne wytaczenie zasilania

UWAGA!

Wszystkie pozycje konstrukcii tj. elementow konstrukcyjnych
zaznaczone sg na rysunkach konstrukcyjnych.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAC WYMIARY NA BUDOWIE.
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SCHEMAT ZMIANY | UZUPELNIENIA
LP |DATA ZMIANA / BRANZA PROJEKTANT
1 [styczen 2016] PIEERWSZE WYDANIE RYSUNKU MW, AMD
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Wkle jony obrazek #211.omp
MARIUSZ WISNIEWSKI ARCHITEKT SP.ZO0.0.|
UL. WISNIOWA 12 62-081 PRZEZMIEROWO|
TEL./ FAX +61 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.con]
Biuro: ul. Wisniowa 12, 62-081 Przezmierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Branza Elektryczna

_ Stadium dokumentacji

Projekt Budowlany

Inwestor

GMINNY ZESPOL OSWIATOWY W KAZMIERZU - 64-530 Kazmierz, ul. Szamotulska 20

Nazwa inwestycji/ adres

Modernizacja kottowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kazmierzu.

ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kazmierz

Projektowat inz.Jozef Ostrowicz ”m 194/Pw/91 |8
o
g 3
g
Sprawdzajacy mgr inz. arch. WKP/0314/PWOR/07

Tomasz Wieczorek

Tres$¢ rysunku

Rozdzielnica kottowni - 0,4kV RK

Data rozpoczecia projektu

2016

Data 06.2016

Skala | 1:100

Numer projektu

255/16

Numer rysunku

E.006

UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC, Lt ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wtasciciela i projektanta dokumentacji zabronione




