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4. ZALOZENIA.
4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni Sciekow,
w branzy elektrycznej w zakresie instalacji oswietleniowej oraz instalacji ogrzewania
elektrycznego i wentylacji w budynku typu "B" oczyszczalni $ciekéw dla gminy
DMOSIN. -

4.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwiazania techniczne:
- rozdzielnicy TA-01,
- instalacji o$wietleniowe] wewngtrznej i zewngtrznej na budynku tech —
nicznym,
- zasilania awaryjnego,
- instalacji ogrzewania elektrycznego, wentylacji oraz zasilania
pojemnosciowego podgrzewacza wody.

5. OPIS TECHNICZNY.
5.1. Zasilanie w energi¢ elektryczng rozdzielnicy TA-01.

Rozdzielnica TA-01 zasilana bedzie ze zlacza kablowego ZK. Lokalizacja ztacza ka-
blowego ZK i trasa kabla zasilajacego ujete sa na planie zagospodarowania terenu.
Rozdzielnica jest usytuowana w pomieszczeniu dmuchaw budynku technicznego
oczyszczalni Sciekow. W obrebie budynku kabel zasilajacy nalezy ulozy¢ na korytku metalo-
wym oraz w rurze RVs47, na trasie pokazanej na planie instalacyjnym.
W przypadku zaniku napigcia w sieci ZE, rozdzielnica TA-01 bedzie zasilana z agregatu pra-
dotworczego. W rozdzielnicy TA-01 znajduje si¢ wylacznik glowny typu agregat/sie¢.

5.2. Agregat pradotwoérezy.

Na wypadek zaniku napigcia w sieci, projektuje si¢ awaryjne zasilanie wybranych
urzadzen oczyszczalni z przewoznego agregatu pradotwérczego. Pobér mocy w sytuacji awa-
ryjnego zasilania urzadzen wynosi: Q = ok. 10,1 kW. W opcji zasilania z agregatu pracuja
tylko: jedna dmuchawa, jedna pompa, sito oraz sterowanie.

Dobor wielkosci i typu agregatu pradotworczego zalezy od decyzji Inwestora.

Parametry techniczne agregatu, jako wymagane minimalnie:
e Moc elektryczna - 15,0kVA/12,0 kW 3~
e Napiecie znamionowe -400/230 V 50Hz

Agregat bedzie podlaczony do gniazda 3-faz. zlokalizowanego w pom. dmuchaw, w poblizu

rozdzielnicy TA-01.
Na czas zaniku napigcia w sieci zewngtrzne] agregat bedzie wyprowadzany na zewnatrz i
podiaczany do gniazda 3-faz. przy uzyciu przediuzacza.




5.3. Rozdzielnica TA-01

Schemat strukturalny rozdzielnicy zostat przedstawiony na rys. P10-062/05/EL01.00.
Na obudowe rozdzielnicy zastosowano prefabrykat firmy Schneider, o wymiarach
600x1250x200 mm, IP55, w obudowie metalowej. Rozdzielnica wyposazona jest w aparature
modulowa. Miejsce montazu rozdzielnicy pokazano na planie.
Z rozdzielnicy TA-01 wyprowadzone jest zasilanie rozdzielnicy technologicznej
RT-01, sterujacej praca urzadzen technologicznych oczyszczalni. Rozdzielnica RT-01 wcho-
dzi w zakres projektu technologicznego.

5.4. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietleniows i gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDY, kto-
re beda ukladane w korytkach metalowych oraz w rurach PCV. Wewnatrz obiektu
projektuje si¢ oprawy hermetyczne ze zrédtami $wiatta — Swietldwkami. Na zewnatrz obiektu
projektuje si¢ trzy oprawy hermetyczne halogenowe , z zamontowanym czujnikiem ruchu
oraz czujnikiem zmierzchowym.

Dla potrzeb socjalnych wyodrgbniono obwdd gniazd wtykowych ogdlnych.
Przejscia przewoddw przez Sciany wykona¢ w ostonach z rur z tworzywa sztucznego,
a po wykonaniu instalacji uszezelni¢ je.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rysunkach instalacyjnych.

5.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego i instalacja dla potrzeb pojemnosciowego pod-
grzewacza wody. -

Podstawowymi zrodiami ogrzewania oczyszczalni beda grzejniki konwektorowe oraz
nagrzewnica EG-01, zasilana z wydzielonego do tego celu gniazda wtykowego. Grzejniki
oraz nagrzewnica pracujg w trybie automatyki. Przyjeto zasadg, ze regulacje odbywaja si¢ z
zastosowaniem termostatow, wyszezegdlnionych na rysunkach. Uklad ogrzewania zostaje
wiaczony, gdy temperatura wewnatrz pomieszczenia technicznego jest nizsza od +8 °C. Po-
wyzej +10 °C temperatury na zewnatrz zablokowane zostaje zalaczenie ogrzewania w auto-
matyce. Ogrzewanie w pomieszczeniach socjalnych mozna zataczy¢ recznie na okreslony
czas (np. 2 godziny) przyciskiem S3, umieszczonym w pomieszczeniu 01. Maksymalna
temperatura w tych pomieszczeniach moze osiagnaé¢ wartos¢ +18 °C.

Zapewnia to termostat, automatycznie wylaczajacy ogrzewanie, gdy temperatura w tych po-
mieszczeniach przekroczy warto$¢é maksymalng. Wylaczanie ogrzewania rgczne odbywa sig
przetacznikiem S1.

Rozmieszczenie grzejnikéw i term, usytuowanie nagrzewnic oraz trasy prowadzenia
do nich przewod6w pokazano na rysunkach instalacyjnych.

5.6. Instalacja wentylacji.

Przewiduje sie wentylator obiegowy VE-01 oraz wentylator kanatowy VE-02.
Wentylator obiegowy VE-01 zostaje uruchomiony dopiero wtedy, gdy temperatura w
pomieszezeniu dmuchaw przekroczy temperaturg +25 stopni Celsjusza, mierzong
termostatem TE-01 w pomieszczeniu dmuchaw. Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wenty-
latoréw. Powyzej +10 °C temperatury na zewnatrz, wentylatory zalaczajq si¢ automatycznie
na nizszy stopien wentylacji, ktérego warto$¢ procentowa (np. 30% lub 50%), moze by¢ wy-




bierana regulatorem, umieszczonym w szafie TA-01. W normalnym trybie pracy wentylator
VE-02 pracuje w cyklu praca np. 30 minut, przerwa 2 godziny. Czasy te wybierane sg prze-
kaznikiem RTx-230. Ponadto istnieje mozliwos$¢ zalgczenia wentylatora VE-02, na okreslony
czas (np. 30 minut), przyciskiem S4, umieszczonym w pomieszczeniu, jak podano na planie.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa oraz polaczenia wyréwnawcze.

System uktadu sieci TN-C-S

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazniowej stosuje sie szybkie wylaczenie
zasilania, z uzyciem wylacznikéw réznicowo-pradowych. Dla ochrony przepieciowej zasto-
sowano ochronniki przepigciowe.

Wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji odbiorczej nalezy polaczyé przewo-
dami ochronnymi PE z zaciskami PE w rozdzielnicy oraz z gléwna szyna uziemiajaca (GSU).
Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy podlaczyé wszystkie metalowe rurociagi, silniki, ma-
szyny 1 urzadzenia.

5.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace W zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
PBUE oraz normami branzowymi. :
Wyroby stosowane w instalacjach pomnny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie
z ustawg o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz U. Nr 55 poz.1080 z 1993 r.).
Dla koordynacjl przebiegu tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami nalezy
odnies¢ si¢ do normy PN-91/E-05009/701 oraz uzgodnien z innymi branzami.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

6.1. Zestawienie materialow instalacji elektrycznej.

Zaktad Instalacji Elektrycznych Sl = ez ==
J.Zareba,ul Zywiecka, Lublin Zestawienie materiatéw mstalac_p. o
SYMBOL
Lp. | AYROBU WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA |JEDN.[ILOSE| UWAGI
1 2 3 L 5 6 7
1 Przewéd 750V typ YDY zo 5x16 m 10
2 Przewdd 750V typ YDY zo 4x1,5 m 40
3 Przewdd 750V typ YDY zo 3x1,5 m 80
4 Przewad 750V typ YDY 20 5x1,5 m | 10
5 Przewdd 750V typ YDY zo 3x2,5 m 60
Kanat instalacyjny z PCV
8 0 wymiarach 90x60 biaty POLAM m i
Whytacznik 1-bieg.hermetyczny nt
7 typu WNt-100C ELDA S 5
Wytacznik schodowy hermetyczny nt
& typu WNt-100C i 2k 4
Przycisk pojedynczy nt
9 | S3S4 | PNt500C ELDA | szt. | 2
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne nt
10 typu Nt-130H ELDA szt. 12
Oprawa swietléwkowa 2x36W i _
1 A lyou TCw 095/236 "PACIFIC Phllps | =L | B
Oprawa $wietlowkowa 2x18W .
s B ltypu TCW 095/218 "PACIFIC" Pillps | b | €
Oprawa sSwietlowkowa 1x18W o
181 € |ypuTow 095/118 "PACIFIC" FRillps | Ge. § %
14 H _Opra_wa hzfllogenowa 500W, z czujn.ruchu Waislog | et 2
i czujn.zmierzch. typu C-82P
15 Puszka odgatezna hermetyczna n/t szt. 8
16 Rura RVs 47 m 12
17 Rura RVs 22 m 60
18 Uchwyt do rur U47 szt. 30
19 Uchwyt do rur U22 szt. | 150
20 Przewod 750V typ YDY zo 5x2,5 m 20
21 Gniazdo 3-faz.,5-wtyk.,32 A ELDA szt. 2
22 Korytko ocynkowane szer. 100mm ' m 15
[ 23] IBednarka ocynkowana FeZn 30x4 | m | 30 | |




6.2. Zestawienie materialéw rozdzielnicy TA-01.

Zakiad Instalacji Elektrycznych . N . .
) Farsbiail Hpnhactes;, Lublin Zestawienie materiatow rozdzielnicy TA-01
g, P WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA |JEDN.[ILOSG| uwAGH
" [WYROBU )
1 2 3 4 5 6 7
|Obudowa Prisma GK IP55 .
i o wymiarach 600x1250x200 ehusen e |
2 Q1 Przefacznik KU880 Katko szt. 1
Ogranicznik przepieciowy
3 | FO1 lg/c pehnventil VGA280/4 DEAN | L] 1
Wytgcznik nadpradowy
4 Q2 typu S 303, C32 Legrand | szt. 1
Wyitgcznik nadpradowy
5 Q3 typu S 303, C25 Legrand | szt 1
Wytacznik roznicowo-pradowy 40A, 30 mA,
6 F1,F2 typu P 304 Legrand | szt. 2
F2.1,F2.2 |Wylgcznik nadpradowy
7| k23 |typus 303, C25 Legand | sk | =
Whytgcznik nadpradowy
8 |F1.5F1.6 typu S 301, B20 Legrand | szt 2
; Wytacznik nadprgdowy
9 |F1.1-F1.4 typu S 301, B16 Legrand | szt. 4
Wytgcznik nadpradowy
10 F2.6 typu S 301, B6 Legrand | szt 1
F2.4,F2.5 |Wytacznik nadpradowy
11 typu S 301, C1 Legrand | szt 2
K3,K2 . TELEME-
12 Stycznik LC1K1210M7,5,5kW,12A CANIQUE szt. 2
K1 Stycznik SM 320
16 230 VAC Legrand | szt 1
17 | S1,82 |Roziacznik FR 101 25 Legrand | szt 2
H1,H2,H3 |Lampka sygnalizacyjna modufowa L303
. HVEOQ1, |z kloszem zielonym
18 HVEQ2. Legrand | szt 5
19 Przekaznik R15/4p, 230 VAC RELPOL | szt. 7
20 KT2 |Przekaznik RTx-222,230 V Alstom szt. 1
21 KT3 Przekaznik RTx-230,E4, 230 V Alstom szt. 1
Venture
22 | A1,A2 |Regulator tyrystorowy REB-1 N,natynkowy industries szt. 2




Zaklad Instalacji Elektrycznych
J.Zargba,ul.Zyw iecka, Lublin

Zestawienie materiatéw rozdzielnicy TA-01

Blok przytaczeniowy Fael 40A

d t.
2 X0 18R 4-13, typu 0600-4885 Legrand | sz
Ztaczka gwintowana ZUG-G10 .
k
24 X1 koloru zéttego -szt.30 S Fakal | Kl
Ztaczka gwintowana ZUG-G4 o
23 N koloru niebieskiego -szt.5 ol Fosdl | Sl
Ztaczka gwintewana ZUG-G4 -
S1 Pok
=0 he koloru niebieskiego -szt.3 Pkl 4
Ztaczka gwintowana ZUG-G4
27 ;. koloru zéttego -szt.5 Al Faid] | &pl
28 Trzymacz KU2 S| Pokéj | szt.
29 Diawik przepustowy z tworzywa a5k
sztucznego De 21
30 Diawik przepustowy z tworzywa gut:
sztucznego De 16
31 Dtawik przepustowy z tworzywa _—

sztucznego De 13,5




7. OBLICZENIA TECHNICZNE.

BILANS MOCY ROZDZIELNICY TA-01

Moc Wspétczynniki Moc szczytowa Uwagi
Lp Nazwa odbioru zainstalo- ;

wana |zapotrz| mocy | mocy | czynna bierna

[kW] kz | cosfi| tgfi [kW] [kVar]
1 |Rozdzielnica RT-01 28,70 | 0,80 | 0,89 | 0,51 20,43 10,42
2 [Nagrzewnica EG-01 9,00 1,00 | 1,00 | 0,00 9,00 0,00
3 |Wentylator VE-01 0,12 1,00 | 0,80 | 0,75 0,09 0,08
4 |Wentylator VE-02 0,18 1,00 | 0,80 | 0,75 0,18 0,12
5 |Podgrzewacz wody EOW-01 1,50 1,00 1,00 | 0,00 1,50 0,00
6 |Grzejnik elektryczn. EG-04| 1,00 0,70 | 1,00 | 0,00 0,70 0,00
7 |Grzejnik elektryczn. EG-02| 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
8 |Grzejnik elektryczn. EG-03| 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
9 |Grzejn.el.EG-05,EG-06 1,00 0,50 | 0,80 | 0,75 0,50 0,38
10 |Oéwietlenie zewngtrzne 1,50 060 | 0,95 | 0,33 0,86 0,28
11 |Oswietlenie wewnetrzne 0,40 060 | 095 | 0,33 0,24 0,08

RAZEM 44,40 34,20 11,34

Moc szczytowa pozorna Ss = 36,0 kVA

Ustalony z Inwestorem wspétczynnik jednoczesnosci kj = 0,8

Moc szczytowa pozorna z uwzglednieniem kj = 28,82 kVA

Obliczony prad szczytowy Is = 42,54 A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
Ig <In <Iz

b <145 <Iz

gdzie:

s prad obliczeniowy

, obciazalnosé pradowa dlugotrwata zabezpieczanych przewoddow

e e B |

., prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, prad wywolujacy zadziatanie urzadzen zabezpieczajacych



DOBOR AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Wymagana moc zasilenia awaryjnego 10,1 kW.
Rezerwowe Zrédio zasilania:
Agregat pradotwérczy o mocy 12kW

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spefniajq warunek:
Ig <In <Iz

I, <145 <Iz

gdzie:

Iz prad obliczeniowy

I, obciazalnoéé pradowa dhugotrwala zabezpieczanych przewodow

I, prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, prad wywolujacy zadziatanie urzadzen zabezpieczajacych

11



] 2 3 4 I 5 6 I 7 I
A " A
15
KTE-02
]
1 KTE-02 3
KTE-01
Przyciwpom.04 B
B s 1 k13 KT A2 a5
| 1 fanal o5 kanalZ2s res1[ET N ReBA[ &L N
lA\s &/ € 7 7
| | 2 I 28 28 e Reguaca ]
B
c Cc
10 5 4 7 8 5 4 7 8
kT3 KTE-01/1 / 7 k1E-01/1 KTE-01 kre-01/ kre-01/  KTE-01
Kanal 2(44 6 6 9 9 8 ( 9
A
HVE-02 () KT3 [ - \@’ D
D ® Rix220 ]
VE-02 VE-01
N ——1
E E
SYGNALIZACJA: CYKL PRACY | WYDAJNOSE WYDAJNOSE WYDAJINOSE WYDAINOSC
WENTYLATOR ~ ZAtACZANIE 100% REGULOWANA 100% REGULOWANA
VE-02 NA 30 MINUT 0%- 100% 0%-100%
] WENTYLATOR WENTYLATOR |
VE-02 VE-01
UWAGA: Rysunek opracowano wediug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH
F F
T Toaa '31‘0 - - Rys. Nr. Zlnm
e o P 10.062/05|
o y S SEHEMAT STRUKTURALNY EL03.0
Stag Zmizna Data 2w Norma I b (044) 616—9T72ﬁ*b( 5
s | 7 I 3 4 6 [ 7 [
1 [ 2 [ 3 4 | 5 | 3 [ 7 [ 8
STEROWANIE OGRZEWANIEM STEROWANIE WENTYLACJA
A
T
s1 v\ ZALMWYE. OGRZEWANIA
FR 10125 2 1
3 2t \ ZAE MYE. WENTYLACI —
FR 101 25
KTE-02
2
e’ v_r_@m_of B
L okm2 | | U 9 KT2Z |5 ] 3 13 13 13 3‘53%02 1 TE-01 | 1
n
T1 &/ e\ s prrd €/ KT1 K1 K2 g3\ “OOEN el KIE-02
(+5°C) 2 18 l 2 I 8 o 28 5 2 14 14 14 2 2 12
| IS -
1 10
KTE-01\  KrE-01/
12 12
C
1
T2
(415)\ o -
13 Al A A A 13 /13 0
E-01 HVE-
kr1 O3 k2 I k3 C K2 k1 C1 . KTE-02C KTE- OIEﬂTRﬁM T
R15/4p RTx222 LC1KO910M7| LC1KOB10M; LC1K0910M7] P§13® lI:I\%HQQ {1331369 R15/4p R15/4p ? ]69 D
14 A3 20V a4 20V a WV g 1 14
N
3 102 (012:3) 1~ 2 (01R2-4) 1+~ 2 (0172:2) s s P 1(038) o
=2 (02:4) a4 (012:3) 3 (0124 5o 4 (0122) —2(022) =2 =3
N~ 5o~ 6 (0112:9) 5~ 6(01R-4) §=~ 6(012-2) S o P4 (036) 6 P 0 (034)
=4 (0] B w (02:6) 0o w(02:5) B~ 14(025) =slosa) =ell - =ellx)
~ PO 8o u Eo o N 7(036) s 7 (037) ¢ o7 (034) E
—s (023) k! B B — —s (037) = (035)
\z»,\_!‘&: g ® g ® g 2 J\—::oz-s) 2 -'\_:: 7 -'?_:
nag ? nag ? nag
ODMIERZANKE ZALACZ OGRZEWANIE i NAGRZEW- I QGRZEWAN,E SYGNALIZACJE: : SYGNALIZACJA: B
: RZEWANIA POMIESZC: I Nea POMIESZCZE OGRZEWANIE NAGRZEW.- 2 OGRZEWANIE WENTYLATOR
OMIESZCZ. : Do02,03,04 EG-01 07,08 g NICA : POMIESZCZ. : VEO1
I 020304 : g EGO1 3 020304 : E
) N - UWAGA: Rysunek opracowano wediua warunkow technologicznych firmy BIO-TECH
Toam B10O K p Rysunek: S — O]
ol 7= Gr ki INIASCIEKGW
; [ rmm—— 2 M JERNGZIA  |SCHEMAT © P 062/05/EL02 OO
Sien T ) : el i oproekt@interiapl_{sen INSTALACIE ELEKTRYCNE 1 £ ATKNE /1086 ark.
1 2 | 3 | 5 ] Y- [ 7 [ 2 8




L1, L2, L3, N, PE, 380/220 V AC, 50 Hz

PPN S
<9<

| i | |
Fz.z'g\ F2.3% F2,4::a Fz.sa ) Fz.ea

F2.1g

$303C25 $303 C25 §303C25 | S301¢C1 5301 C1 530186
3 K2 TIVE0T | LoVESR
- Lo LC1KO10M7] ALIVEOE [ L2 VEOZ
1819209 — =7 a7z 'z'iés_' 2'4""'"\7%"""('2'5 """"""""""""" -
L3 L1 L2
3 E
é ; '
3
NORONS
Pi = 36,0 kW
Ss =288 kVA
Gniazdo | Gniazdo Gniazdo| Gniazdof Gniazdo | Gniazdo | Wenty- | Wenty- ls =42,54 A
wiyk. wiyk. wiyk. | wiyk. | wiyk. |wiyk.3-faz| lator lator Stero-
arzejn. afgrzejn. b |R€Z. | grzejn. clgrzein. d|grzejn. e |nagrzewn.| VE-01 | VE-02 Weiie . TN-C-S
500 W {500 W 1000 W | 500W | 500w | 9000w | SOW | 180W
pom.06 |pom.07 pom.02 |pom.03b| pom.03d| pom.tech

UWAGA Rysunek ¢ opraw.vano wed!ug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH

ys. N 1
| P10.062/05 /E|.01.00
g | AkNe/liose ark. 33
7 | )




i ]

e m.

5

—

—

i

£l R 0500 1 Iy

00 woqm\moasem
.msf.j.i e N 5

>z._<x3§9mwm.~§mxum
,_msgx

mzwu,rm.c.wqw mwﬂﬁﬁ..mz_

E BLISJU
mwgﬁaﬂ@ﬁy%ap\mimd ra)

o1g.

ZSON 01E-/6
S

S _ “ - g m,ao

MEIS]

A T TICHEA reeeywt

SONL

Y5 2h= 9§
fn\>x m.m,m = w.,.w_
MA0'9E = Id

14 Ho3L-01g zE 1 Yokuz3)Bojoutoa) A Be_xema m:ﬁma ogaﬁ

m::mam

ig |
LO-MO3| ~zoy | Hfm | ‘umez
euug|

aufefoos:

epzeg| ‘M5O

d | zssiwod
Mo UMeM | czgy

M50 | #isez (oo | eysey | -epsey

| mebeibez] sz
BjiU Bl au

<
=
—~
>,
g
>
xS
o

022 H0ES

-

STEOZAGA

| 02810ES | 918.10ES

AW..@ b4 m,m,ﬁ mwv b4

|

v
N

SIGOZAGA

m_.m _.omw

o0 |
4
I

GIXE07 AGK
gxgoz QA 4

gigudes | 9ia toes

=Ekd Y5l ﬂ:&

1

=S YOSTYSZ
#0gd mmo €088

v bd

waA ey

T T

e & &

T

52 1615 NPy
UM 0818 MYB101d DA

680 20ES | pioseyOA

,m 2 [ tod V .

1O

% ..I..]O,...c.i..n,l,.,.I.MQ..l...u... e K, ey

et o e s s - e i

JINZOTYH
ANYZOVIE24d
Lyo3yoy
1V¥rodo

ZH 05 'OV A 0221088 3d N €171




jd-eusju@eloidolq
16-68-91.9 (¥+0) piger zioBazig
BuzoAl )y SRR
W bmete 1 WLHITO¥dOI8, ' Mdd
i .
A AINLYHIVdY JINIZ0ZSIINZOY
Kz [; i
e rncties [ B - N L0-YL VOINTIIZAZON
/| LU ; R
/ 8d
s 0203 Blzowany 'w ' e
o I M "W 'YIZONYIIN ANIWOS elp
i o MOXIIOS VINIVZOZSAZOO

Z0-3A HOLYIALNIM  WrovINoay
10-3A HOLYTALNIM  ¥rOVINO3M
20-3A YOLYIALNIM VYIOVZITYNOAS
J0-3A MOLYIALNIM VIOVZITYNOAS
¥0 '€0 'Z0Z0ZS3INOd JINVMIZHD0
YNOZOYIVZ 1093 YOINMIZHOWN
800 'ZOZSAWO 3INYM3IZEOO

IFOVIALNIM AW IVZ

™N ® ¥ v © ~ ™ o

-

VINVMIZHOO0 AW V2
‘HOAMOSIHO M3Z218gVL QS3uL

009 /7
. A S =1
| |
e s e B s e _J
1 |||||||||||||| ol 1o [ 20
w v 3030 -m_b__ o
N
O S SN S——— o [ F— = =-+44-F+
r Z|<
|| o I e G S B e e
RO N, SO, RSP .o . W S+ -+ H
" 3 L 9 S 14 e 2 l
i TR O A e D
L_lofols| | €ed| ifzed)| | bed| ed |
y e e e —
: N i i R
| = = N o S
N
NI, oo s ey Sttt
L___Jfo_feo | vod | ] o_____|
_ﬁuuna..nlnn..unlu.u SRR « 5 3§ R4 R R AR R RRNRLRRS
; |
| :
ety SR ;
|||||||| J X

0set




1/N YNZOALIWYIH VMZSNd ——e—
INVMOMNADO OMLAMOM M
MV == ==
03091 —-Wd3 AMOMNIIZY] HOLYIALNIM ﬂ M

|d-eusui@ypieloidolq 122-26-919 (¥10)
9z euzokiged ‘|n ‘ed|uazozsol 0LE-.L6
piser z1o0bsazin

IAIroddold -

MBIXL ‘BL1/GB0 MOL VMONMOILIIMS YMYHdO

L/N ANZOALIWY3H ‘A0SZ ‘Y91 AMOMINZOIIMS MINZOWIIZHd >

dINTTLIIMSO 1/N ANZOALIWY3H ‘A0SZ V9L AMOGOHOS MINZOVIAM \%
o _ Ty i NYH3LEVYd LNZY L/N ANZOALIWY3H ‘A0SZ ‘Y9l ‘9318~ MINZOYIAM Pa _
Tﬁ!ﬂi Honapf .E_ Reasion ANZDJINHOF L MIANAANE MOOS dZ8-0 VMONZOOWH WMWid0o (& H |
) yajumpidn 1y O4SIMZON | Sjw| Hfounsfy f
,

Ho31-0I1g £ qo/(uzogﬁomuﬁam mgyuniom b/m oupmoanido shy WIVMN

J
Oo. _\ —‘l_m 0S4 m& .mZNO\fW_._.vmn_m wﬁnu(:_(._.mz_ gy MB8LXZ .w_.m\mmo Mol <_.50v_39h.__‘_>m YMYHdO %— ,
P ol grzowey| "W VIZONMIIN ANIND eip N MOSXT '982/G60 MOL VMOMMOTLIIMS YMYYdO =] et |
SOT0d (90022052 00 MOM3IOS VINTYZOZSAZOO| ok i
LOY N8Ry oioq syepu| ; PRIG0 — - X !
sidpod O}SIMZDN ojeg sidp fuoiwuz _
H Akpido o 1001 _
|[OSPIUD DU__q, MDIdo 0Q A= _
“ I [ H JL/n ! —
u _ LAUZOUYOP) wieiupzozsaliyod pp
I
U..IZ._- |||||||||||||| of ! == | . ;Uvam\om . _.i_i.w u_ul”.. — :
; “ O—-nt——— e — - — - — N e |
mm N.m_. — OO Onﬂ | l.l.:"- n..?“ |@- ; \./mu 7 : L
#n__i Y3INIINOM YN "WOd | 80 | [80] i }Bl_._.o _
c0'9 3Z204v00d4S09 'WOd | L0 _ J=p |1 !
¥G'6 IMONAZYOYW "WOd | 90 ﬂdw 01°0l- § N o @
9c'y1 MYHONNG "WOd | G0 | ) IR ) ;
eLIg INZOINHO3L "WOd | #0 ~ [ 4 ys .. ; _
1G] oM a¢0 _ i ; |N|o_@.W Y il [
Py [9200q01 AZelZpo DIUYDZG PTO _ _. . o /1 H ﬂmmg S X
0L 1 AUID)IUDS |9z 260 _ % | o ! . ; %
661 0[O0 1UNWOY] 9c0 _ | | _ _ . EIGCH [5%0) |
e [alUydZIaIM AZaIZpO DIUYDZS 0CQ _ omho_+ N\ _ _V_N%omoa po Mcm_ _ﬁomoxomm DU ; _
¥MOLSNd374d VINLYZS | €0 _ _ S _ Bl ZZIC Bjagieeld "DhoRN _
A INVPO0S "WOd | ¢0 _ % ﬁ
Zl'e ZAYIAHOM | 10 _ : D _
[,w] mog VINIZOZSIINOd YMZYN N _ f r70] _ _ w m».:?
" :
| _ _ 7 -
. O — ﬁ
"WG'| 1050%0SAM DU QDMOJUOL SMOIUB[}SIMSO IMIUZObIAM °G _ | JI_V | :
"We 105040sAm DU Ypmodow amousbojpy suziBumez AmpidQ v _ 00°01F _
"Wg'|'sAM DU SIUDIOS DU DM M ‘B104ns DU PoMOdOW AmpidQ ¢ _ = g 1 ——
[¥N YyoAmoint yopyAmyon pu slublds pu fsupmodow _ __ I _ i
‘L¥PONd BZInJ M YoAUZOIUYdR) Yopluazozseiwod M (q | (444 i (70
‘ZZN Y9AMOINJ YOD}AMUON DU SJUDIDS DU UYoAUDMODOW _ SN\ ! PX0e U794 _ h
‘TTBONd Yoodnd M ydAujpfoos yopjuazozssjwod M (o BYIBUPSg Y
:o0popin Apomezid Z _ il
34 Auuoiyoo pgmezid 9izpomoidm moido op g’ Az | ] N
nfonezid o AgA lwppomezid Ppuoyim bmolusjjeimso 3(opjpisu] | _ 50 _
1OYMN _ % _ ! (0]
! u, IJI_V il
| g == o= \.F | | 000F o
ceo | _ . wweoQ| ‘lezs
‘ _ 00 OM}Aoy
| | | [ —————— -
e | | | m._
m r_ _l._.l_ o | =
: = : I
O———8—— 8 ——§——F——F——=——F———F———F———F—— >t




|
|
|

|d-epsui@pteloidolq 'z 2-26-919 (#10)
gz euzohiged '|n ‘eojuszozsop 01£-26
yser ziobazin

LA 0Hda0(8 -

s
2
i - FINTTLIIMS m
T L N Tyl i ITOSTHLNY LNZY| =
it Eowed e ANZOINMOAL YANAGNE| = K |
S10pog |  vamoidn OHSIAZON | 81| e W _
: : . e o e = _
OO N_‘ .._m 0S:1 ad ANZOAYLIMITI IrOVIVLSNI  owel) 2 : |
. - : eizowely "W 'YIZONHIIN ANIND BIP | m _ _ M _
§0/290°0kd 900z'z0tz| 00 >>O¥m_0m VINIVZOZSAZOO| - ,m. _,»- mn . L 41_
LOY wosky | owg Stopul : wa) g T e i v .l_
sidpog O}SIMZON 0j0Q sido y :Aupiwuz fm. _ | i _ ||._l~ II«I.W
= | L kel ! |
@ _Jf 4 | D T T T T T T e e L _
o
_._.n _ “ m \mﬁotoa DY ‘umez mpido DYIUZODJAM 7 “ _ _
= E i 1 _
=Nl mgmw e et —— — - — - — 1] |
‘ - ‘ =T =T B _ ” = o == q
mw NMP - DO Ou_u _ _m..\ l__ _—|\>/J_|\| ; _ _ ﬁ
] szsound DU Al _3_ ) N e I
L/N ANZOALINYIH ‘AOSZ V9L AMOGOHOS MINZOYIAM M& _ ~q_ OBSMOPOLS DYIUZIB[eZId 7 _ . _“ ___A/ \vm U mm” _ _
» i | | t | i m
MOOS dZ8—0 YMON3OOTVH YMvYdO 8 H _ 9zloppd DU D - NpOMQO DYIUZIDIDZ 7 _FM | _ w ﬁ
Ohd VANY e == . ﬂ lmlaiw.
MBLXZ ‘81Z/G60 MOL YMOMMOTLIIMS VYMYNdO _ﬂ_ _
MIEXZ ‘9£7/G60 MOL YMOMMQTLIIMS YMYHdO = ﬁ :
L | e s, e b
i AT v A
9lUDIOS DU 040SAM BluDWASYHDW YDMODOW H buziydumsz 3mpidp ‘g _I m I
"0—NL 103ls popjn — Amopippupys pploud °G .
*oz4oupd pu 31s binplouz moudo op BlUZObIAY ‘4 _ ‘ N AU QO
'310INS DU JDMOJOW BuZIYBUMSM AmpidQ ‘¢ .@ Ny
‘72N YoAmoins yooyimyon pu U; - ¥ - - o l
‘TTHONd YoDINI M 1|0seluUD yoDlUaZozZSaIWOd M (D _
:0popin Apomezid 7 _
‘314 Auuoiyoo pomezid 9izpomoidm moudo op t 44
Juwg’| Az nfoaazid o AQA lwiDpomazid QouOHAM bmojuspjeimso fopjpjsul | T _
| OV it CN
]
(1807 | S9.B] DIOSSUY [ 11 | _ : ! i _
U] ‘mod  YNZQYSOd VINIZOZSIINOd VMZVN AN 1 = =jir = %7 _
13 m 7 _ 13
m / N : _
]! m Al _ ! |
| L2l _ 1.
_ h—G— 7w g he — N
L m L_




|d-eusyui@peloidolq 1z.-26-91.9 (¥10)
oz euzoluged °|n ‘ediuazozsol OLE-L6
nsep ziobezio

IXM3Iroddold

i1zprouds

.Esaunao

_, _ wWeazsop fezspuy

L _o;os»_.en_

si10pod |

00'4¢ 14

§0/290°01d

LOY N 'shy

usiumosdn JN

0G-1 gad
LIS o0zD4
9002'20tz| 00
pjeq syapu|

OYSIMZON | Sll|

"INIM | VINVMIZEO0
JINVIISYZ 'NY3LHVd 1LNZY
ANZDINHOZL MINAANE

i jaunsky
auns
INZOAHEIMITT IrOVIV.LSNI

“ezowsely| ‘W YIZONMIIN ANINGD BIP |
MOMXTIOS VINTVZOZSAZIO

AMOSINAAI AZONAG3MOd MSIOAZYd
1/N INZOALINYIH ‘ACO¥ VZE ‘Id+N+de

= : INOZVArQYL IMOMALM OQZYINO

AOEZ ‘WA G'1—-D0N OF 9S NNLdIN

iDzuDIg

RLEE)

L/N 3NZOALINYIH ‘AOST V9L ‘Z+dZ IMOMNALM OQZVIND

dAL

AQOM ZOVM3ZHD0 ANZOAYLAITI
9 GOMBO ‘MODOL AJOW O ‘ANZOAYLMINI MINFIZY9

(fouziydpumaz [suzokipyaja ifopjoysul npyafosd “Bjy)

_ AMY3ZIY VINFZOVIVZ 09INNAZOOWYS Z AQOMIZYd
!

INVMOMNAIO OMLANON M
M VY == =
YOINMIZYOWN 10-93 o
HOLYIALNIM [oo] M
LvISONY3L D
S ONEREN
= B

sidpod 0%4SIMZDN 0joQ sidp :Aupiwz !
AN
_ S0l ST -
=za-— _ ] -
_ ulusg ! ljosayup pu pbamoyAim i I
HJ3L-018 A4 yokuzoibojouyosy moxuniom B/m oubmoopido sky yOVMN _ TN |
G- 20200 TGRS AR aps § /W ounkodoudo “shy oumn 1l opzoiuf 21up[isp7
[ I &E
¢ 3
G9‘Lgl = 00°0F | / \
! ! == T B i _/z :
O—A—————— el —a|—
i T 1 i Y _
m - o |
! I [T \ l
T - e ]
m_«o_u | 010l @ @
| SRR o |
_ % . 2001~ o — 7% | SN \NAANN AN _ i
, ”. T g —
: A ﬂr_ I M00S Alw_qw ﬁ
4 0-93| pyzposod po wg| 1osoxosim pu L
0901+ _ oupios zezid 810sl5z1d "pbOM{ | _
I N | I : '
2 ¢ 1 H :
o & Il T
i x [ _ L N lesz 550 |
! MO0S (3 Aiplq ‘09%06 -1 D%N "WISL T10-MO3 1
! Add “sul jpuby |7 LA 7%
Al = = = = - - ] - - - - - i L - e .m - o o - s Y L7l L. il
@ ; @ i 1 \\\\\\\M M |
00°0F Pl
Ll
sl | ! I
7 [¥0] -
@”, A < G ! N L C ° Q O ! m m @
‘whuzoibojouyosy sroxslosd wAujaizppo m bl 3is sfnpyelosd F717 z i | M '
‘niubmooDido M DUDMDZ 3s3f BlU |Q—1Y DOIU[AIZPZOY °Q A V_y N % 10-3A P _
"MDYONWP niuszozsaiwod M ‘|0-YL ! [ TR T Lot i
’ - Kowyeizpzod z * JUwg| WKz Zo‘_xmua 0 E?,o__ﬁ -G AQA _ﬂﬂuﬂgﬂ#/ -
’ E%o;mﬁn_ 9DUOHAM | 0—1y AolujBIZpzOJ SIUD|ISD7 °C ; L] % _ AR | olm:,mg ﬁ
N NN —y{1) . |
*0=NL 108is popn — Amopiopupys palold “y e _ . R JIW _
(yoopzolub m mopomazid & ﬁ' |_n wwoQ| ‘dezs A 00 01F
piuazobjod) ¥ezsnd zaq gouoykm pzowb Apomgq ‘¢ _ = _ * 00 ORI N DTSTRTNTY [
*31UDIOS DU Y2AUDMOIOW wmso?“_\n yaoand m oopopin Apomazid ‘'z : _ _ NI e ﬁ
"3d Auuosyoo pomezid 9izppmoidm = : ¥
Apom pzoomszibo obamojosouwslod op ‘wwg'z 1Az nlosezud o _ IIJLW I L 20—3A[e=] M IS _‘_oiw.m_. 11111 ; !
AQA 1WDpOMazid oocox? mEE ! pzowb 3fopjpysy| | 000+ I _u__r_ _ — | L . _
B || == == ke ; I _
O— e —F——& — Z B —

—Dz0-1l




|dereui@pieloidolq 12.2-26-919 (¥10)
9z euzoliged '|n ‘BoIuUsZoZSON 01E-26
Mser ziobazio

1M3roddoldg ‘
1zpmosds OGM>>OV—>;_..>> <DN<_Z

S Ve | 0 JINYIISYZ TTOSTHLNY SNM _ 1] |
= e ANZOINHOIL MANAAN : |
sidpog | : vajumpidn 1y O4SIMZON | Il f njeunesy _ ; i |
OONN l_m 0S'L ad , ANZOAYIMITT IrOVIVLSNI o8 _. m m : _
os | om - epzowsery "w'VIZONMAN ANIWO iR | (LTTTIEI 1| | ]
qoreooold 900Z'20€e |- 00 ] ‘ ..,“_.l.li._ il —— e ————— | —
MOMIIOS VINIVZOZSAZIO - | [ i I.IT _
10H IN sy ojog syopy| ’ PeIg0 _ | ~ " L _ r mw D - 1
sidpog OXSIMZDN 0joQ sidp : tfuojwz _ e o e 1 _isﬂ Pro e | b e s — s s s s i o H_Ei!t. - “
L | . _ _
_ _ _ | nIopDd Nm SUOZPDMOIJOp ODOMOYAIM DpZDIUD SIUD[ISD7 | “ _
| e ——— ||
: HO3L-018 A yoAuzoibojouyosy moyuniom B/m ouomoonido "sAY yoymn ] L E —— — !
9-N1 | v v .
! VAR 1A /N
G9°LS1 = 00°0F I % _ _ “_m %m I | _ (
(yoopzoiub m mopomezid __ | “_ // ¢ _“ __ // \\ mm : lw _
pluszobjod) yezsnd zaq 9puoAm pzpiub Apomqp ‘¢ Ll . | VA S
'8IUDIOS DU UOAUDMOOOW ‘ZZ@OAd UODINI M 9DPDRIN Apomezld 7 __ N - (1] - | i :
WGz Az nfonjezid o : 7001~ e . 3 _
AQA lwopomazid JouowAm  pzojub dloppisul ¢| 2 7 & _
TOVAN 0 | 1l
“
CTBOAd YdNY == == __ o
L/N 3INZOALIWYIH ‘AOST Y9l ‘Z+dZ IMONALM OQZVIND —
A (UNERER [




