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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARN Y W GORZOWIE WLKP.

Gorzéw Wlkp., 08.12.2017r.

HK-530-172/15/17
+ poczta elektroniczna

Zaktad Komunalny Gminy Klodawa
ul. Myséliwska 18, Rézanki
66-415 Klodawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w nawigzaniu do
Pafistwa pisma przestanego za posrednictwem poczty elektronicznej w dniu 08.12.2017r.
w sprawie uchylenia decyzji nr HK-530-172/5/ 17D z dnia 01.12.2017r. stwierdzajacej brak
przydatnosci wody a'przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociggu
publicznego w Zdroisku oraz po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi sprawozdahiami z badan
nr DL.OBS.9051.03967.2017.S, DL.0BS.9051.03968.2017.S, DL.OBS.9051.03969.2017.8,
DL.0BS$.9051.03970.2017.S prébek wody podawanej do sieci (SUW Zdroisko) i z 3 punktéw
na sieci (Swietlica Gminna przy ul. Zrédlanej w Zdroisku, budynek mieszkalny przy
ul. Jeziornej 15 w Santocznie, budynek mieszkalny przy ul. Letniskowej 1 w Santocznie),
pobranej w dniu 07.12.2017r. w ramach kontroli wewnetrznej, informuje, ze jakos¢ wody w
badanym zakresie parametréw mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli) odpowiada
wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Woda podawana z w/w wodociagu publicznego nadaje sie do spozycia przez ludzi.

Jednoczesnie informuje, ze decyzja uchylajaca powyzsza decyzje zostanie Parstwu

przekazana w dniu 11.12.2017r.

Otrzymuja:
1. _adresat
2. ala
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AB 486
Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.20-01/F3
Oddziat Badan ’ .. Data wydania: 19.10.2016 )
Srodowiskowych
Nr: DL.OBS$.9051.03967.2017.5 Data: 2017.12.08

Identyfikacja = + 03967.2017.5

prébki/prébek

kod prébki/prébek

obiekt badania

miejsce pobrania
prébki/probek

Wodociag publiczny (P)
Stacja Uzdatniania Wody - pds, Zdroisko, 66-415 Klodawa

Opis, stan prébki/probek przyjetych do badan bez zastrzezen

Probki pracownik PSSE w Gorzowie Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:

pobrat/dostarczyt: Wikp. 511/HK/Z/P/17
Data pobrania/dostarczenia 2017.12.07 / 2017.12.07
Metoada pobrania prébki PN-EN ISO 19458:2007

Badanie zakonczono dnia 2017.12.08

:Metoda-badawcza T IJmad “Wynik'badan wrazz -| . Najwyzsza
Do wE R : niepewnoscig dopuszczaina
e : wartosé +*

Wyniki badan

-Oznaczenie

_Parametry mikrobiologiczne .
Liczba bakterii grupy coli w 100 mi PN-EN ISO'9308-1:2014-12
wod

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015., poz.1989)

Koniec sprawozdania

Osaba/-y autoryzujace:

st. asystent Ewa Martynowska

Osoba zatwierdzajaca:
mgrinZz. justyna Moczyd!ov{ska
Kierownik Oddziatu Badad Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemije elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktory jest
réwnowazny z podpisem wilasnorecznym.
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WSSE Gorzéw Wikp. Nr: DL.OBS.9051 .03967.2017.8
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Dzial Laboratoryjny SPRAWOZDANIE z BADAN PO-5.10-01/F3
4 2 + ’
Oddziat Badan Data wydania: 19.10.2016
Srodowiskowych
Nr: DL.OBS.9051.03968.2017.5 Data: 2017.12.08
Nazwa klienta Gmina Klodawa - Zakiad Komunalny Gminy Kiodawa
rl
Adres klienta ul, Gorzowska 40 66-415 Kiodawa
Identyfikacja kod probki/probek 03968.2017.5
probki/probek
obiekt badania woda
miejsce pobrania Wodociag publiczny (P)
probki/prébek Swietlica Gminna ul. Zrédlana, Zdroisko, 66-415 Klodawa
Opis, stan prébki/prébek przyjetych dd badan bez zastrzezen
Prébki pracownik PSSE w Gorzowie Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyt: Wikp. 512/HK/Z/PI1T
Data pobrania/dostarczenia 2017.12.07 / 2017.12.07
Metoda pobrania prébki PN-EN 1SO 19458:2007
Badanie zakoficzono dnia 2017.12.08
e "
Wyniki badan
shpllsas oot Oznaczenie : iemie-Metodabadawcza: SSkImet s Wynik badan wraz z “:Najwyzsza-

- niepewnoscig- dopuszczalna -
- : wartosé ¥

Parametry mikrobiologiczne
1. | Liczba bakterii grupy coli w 100 mi PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 jtk 0 0
wody

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. {Dz. U. 2015., p0z.1989)

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujgce:

st. asystent Ewa Martynowska

Osoba zatwierdzajaca:
mgr inz. justyna Moczydfowska
Kierownik Oddziatu Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elekironicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktory jest
réwnowazny z podpisem wiasnorecznym.
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Dziat Laboratoryjny

Srodowiskowych

SPRAWOZDANIE z BADAN

_Oddziat Badan, .

PO-5.10-01/F3

s Data wydania: 19.10.2016 ¢

Nr: DL.OBS.9051.03970.2017.S

Data: 2017.12.08

Gmina Klodawa - Zakiad Komunalny Gminy Klodawa

Nazwa kilienta

Adres klienta ul. Gorzowska 40 66-415 Klodawa

a
Identyfikacja kod prébki/probek

03970.2017.5

prébki/prébek
obiekt badania

woda

miejsce pobrania
probki/préobek

Wodociag publiczny (P)
Budynek mieszkalny ul. Letniskowa 1, Santoczno, 66-415 Kiodawa

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prébki pracownik PSSE W Gorzowie
pobrat/dostarczyt: Wikp.

Nr protokotu pobrania/przekazania:
S514/HK/Z/PI1T

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2017.12.07/2017.12.07

Metoda pobrania prébki

PN-EN ISO 19458:2007

Badanie zakofczono dnia 2017.12.08
Wyniki badanh
T Oznaczenie Metoda badawgcza: ...~ jm Wynik badan wraz z ‘Najwyzsza
. P - L e : niepewnoscia.. dopuszczalna
DR wartosé **

Parametry mikrobiologiczne ; e : - :

l:. Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN IS0 9308-1:2014-12 jtk 0
wody

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015., poz.1989)

Osoba/-y autoryzujace:

Koniec sprawozdania

st. asystent Ewa Martynowska

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem efektroniczn

réwnowazny z podpisem whasnorecznym.

Osoba zatwierdzajgca:
mgr inz. Justyna Moczydiowska
Kierownik Oddziatu Badan Srodowiskowych

ym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajace], ktéry jest

WSSE Gorzow Wikp. Nr: DL.OBS.9051.03970.201 7.8
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