
PP4
płytki
8.07 m2
19.37 m3 PP5

PP7
płytki
24.08 m2
60.69 m3

PP6

dach przybudówki

PP1
płytki
9.72 m2
25.25 m3

PP2
płytki
6.86 m2
17.83 m3

PP3
płytki
18.92 m2
49.19 m3

PP9
płytki
22.1 m2
57.47 m3

PP8
płytki
27.25 m2
70.84 m3
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w

strop podwieszany kondygnacji parteru
izolacja wełny mineralnej

PP5 - WC - płytki
 pow. użyt. 2,34 m2
kub. 5,62 m3
PP6 - WC - płytki
pow. użyt.3,77 m2
kub. 8,50 m3
wysokość kondygnacji bocznych - 2,60m

Inwentaryzacja wykonana dla potrzeb
zaprojektowania instalacji CO - pompy ciepła
Rzut poddasza 1:75

Inwentaryzacja wykonana przez:
Wojciech Sydoń - Inwestycje
Urząd Gminy Kuryłówka
Do obliczeń wykorzystać również
zakres robót remontowych ujętych
w załączonej do zapytania cenowego
dokumentacji - projekt budowlany

w

X

okna w osi X
wchodzą pod dach przybudówki


