
ZP.271.1/2013 

Zapytanie : 

Dotyczy :przetargu na budowę hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej 

Podlaskiej  

1.       Proszę o wyjaśnienie na podstawie, których parametrów dobrać centralę wentylacyjną dachową 

lub podanie wymaganych parametrów, istnieją rozbieżności między opisem w zestawieniu 

elementów. 

Odpowiedź:   Centralę wentylacyjną dachową Nr 4  ( oznaczenie zgodne z rys. nr 4 ) należy wycenić 

następująco : 

                         - podstawowe parametry zgodne z opisem zawartym w projekcie na rys. nr 4. 

                        - pozostałe parametry zgodnie z opisem zawartym na str. 6 i 7 opisu dokumentacji 

projektowej 

Przez dokumentacje projektową należy rozumieć Projekt budowlano-wykonawczy . Hala sportowa 

przy ZPO w Leśnej Podlaskiej. Wewnętrzne instalacje sanitarne. z września 2012r , autorstwa dr 

inż. Adam Krupiński 

  

 


