
istn. stacja SN/nn nr 9223 Bługowo PKP

istn. linia kablowa SN-15 kV

typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm²

istn. słup z odłącznikiem nr xxxx

istn. linia napowietrzna SN-15 kV nr 957 "Stawnica",

odgałęzienie stacja SN/nn nr 9223 Bługowo PKP

istn. stacja SN/nn nr 9194 Lipka GS

istn. słup z odłącznikiem nr xxxx

zabudowa słupa typu Pgo-E12/4,3

proj. linia kablowa SN-15 kV

typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm²

długości 1 254 m

przecisk, rura AROT

typu SRS 160 dł. 21 m

istn. słup typu Kg-E12/xx

przewiert sterowany,

rura AROT typu SRS-G 160

dł. 17 m

przecisk, rura AROT

typu SRS 160 dł. 10 m

rura AROT

typu DVK 160

dł. 10 m

proj. linia kablowa SN-15 kV

typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm²

długości 1 254 m

ENEA Serwis Sp. z o. o.
Gronówko 30, 64-111 Lipno
ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Projekt zagospodarowania terenu

Temat:
Budowa linii kablowej SN-15 kV

pomiędzy odgałęzianiami w linii napowietrznej SN-15 kV "Stawnica"
zasilającymi stacje SN/nn Lipka GS i Bługowo PKP

w m. Lipka, gm. Lipka
Nazwa rysunku:

Symbol:

PROJEKTOWAŁ:
Jarosław Pałasz
upr. bud. GP-7342/1619/91/92
sieci i instalacje elektryczne

12.2017Data:
Nr rys.:

INWESTOR:
ENEA Operator Sp. z o. o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Skala:  

1.1
XXX

1:2000

SPRAWDZIŁ:
Marek Woziwodzki
upr. bud. GP-7342/1853/94
sieci i instalacje elektryczne


