
obwód (8)

YKY 3 x 4 w ziemi i r.o.
S301 B-10

N

PE

P304 25-30

Instalacja elektryczna odbiorcza 
w układzie TN-S

Ochrona od porażeń:

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA
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obwód (6)

YKY 3 x 4 w ziemi i r.o.
S301 B-10

N

PE

1
S301 B-10

obwód (1)
oświetlenie portierni

obwód (2)

YDY 3 x 2,5 p/t

obwód (3)

S301 B-16

obwód (5)

YDY 3 x 1,5 p/tN

P304 25-30
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YDY 3 x 2,5 p/t
S301 B-16

obwód (7)

Rozdzielnica TM
RWN  3 x 12 prod. LEGRAND

Psz = 6,5 kW
Io = 10,1 A

YKY 3 x 4 w ziemi i r.o.
S301 B-10

YDY 3 x 2,5 p/t
S301 B-10

N

N

N

N

PE
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YDY 3 x 2,5 p/t

obwód (4)

S301 B-16
N

L1
, L

2,
 L

3,
 N

PE

gniazda 230V
elektryczny podgrzewacz wody

PE

gniazda 230V
p. 1, 2, 3 

gniazda 230V
grzejnik elektryczny, p. 1

PE

gniazda 230V
grzejnik elektryczny, p. 2, 3

PE

PE

oświetlenie - wiata nr 1

oświetlenie - wiata nr 2
PE

oświetlenie - wiata nr 3
PE

LP351

LP351

LP351

-------

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
BUDYNEK  SOCJALNY

Rozdzielnica TM

PADEW NARODOWA DZ. NR 2263
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