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Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA Nr AB 612
oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone *N

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 90/Z/13

Klient: Urzad Gminy Rzeczniéw 1, 27-353 Rzeczniow

Oznakowanie probki przez probkobiorce: HKN/33/Z/2013r.
Kod laboratoryjny probki: 90/Z/13
Data pobrania / dostarczenia probki: 06.03.2013 r.

Miejsce pobrania: Hydrofornia — Rzecznidéw 52, 27-353 Rzeczniow

Pochodzenie probki / rodzaj badanej wody: wodociag publiczny Rzeczniow — woda wodociggowa
Data rozpoczecia / zakonczenia badania: 06.03 — 09.03.2013 r.
Probke pobratl: A. Kaczmarska — pracownik PSSE Lipsko
Uwagi o stanie probki: stan probki nie budzi zastrzezen
Wyniki badan fizyko — chemicznych

Lp. Badana cecha *N j.m. Wynik” Njgaﬁt}:)zs’séza 2 NOHE; d/al\); (c)gzdura
dopuszczalna

1. |Mgtnos¢ NTU 0,28+0,06” 1 PN-EN ISO 7027:2003

2. |Barwa *N | mg Pt/l 5 --- PN-EN ISO 7887:2002

3. |Zapach *N - Akceptowalny | Akceptowalny |PB-05 wyd.1:01.03.2012

4. |pH (Odczyn) pH 7,4+0,1% 6,5-9,5 |PB-03 wyd.2:14.01.2011

5. | Stgzenie chlorkéw mg/1 --- 250 PN-ISO 9297:1994

6. |Stezenie zelaza ng/l -—- 200 PN-ISO 6332:2001

7. | Twardo$¢ ogélna C‘:ggs 60-500 | PN-ISO 6059:1999

8. |Stezenie jonu amonowego mg/1 <0,13 0,50 PN-C-04576-4:1994

9. | Stezenie azotynow *N| mg/l --- 0,50 PN-EN 26777:1999

10. | Stezenie azotanow mg/1 --- 50 PN-82/C-04576/08

11. |Stezenie manganu pg/l -—- 50 PN-92/C-04590/03

12. |Indeks nadmanganianowy mg/l O, - 5 PN-EN ISO 8467:2001

13. |Przewodnos¢ elektr. wi. w 25°C uS/ecm 669+8% 2500 PN- EN 27888: 1999

14. | Smak *N - Akceptowalny | Akceptowalny |PB-05 wyd.1:01.03.2012

15. | Chlor wolny *N | mg/l --- 0,3 PN-ISO 7393-2:1997

16. | Stgzenie fluorkow mg/1 -—- 1,5 PN-78/C-04588/03

*N — badanie nieakredytowane przez PCA

Osoba autoryzujgca badania fizyko - chemiczne:

il
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 90/Z/13

Wyniki badan mikrobiologicznych

1.3)
Vlflyn ltl)( Najwyzsza
L. Badana cecha ) 16208 | dopuszczalna | Norma/procedura badawcza
mikroorganizméw R
G.tk)
Ogolna liczba mikroorganizmow .
1. w22+ 2°C po72 h -— --- PN - EN ISO 6222:2004
Ogolna liczba mikroorganizméow .
2 w 36 = 2°C po 48h -—- 50 PN - EN ISO 6222:2004
3. Soﬁiecn"sc ¥ Hezba ba LSy 0 0 PB-01 wyd.3:07.12.2007
4 (c)ol;;ecnosc i liczba Escherichia 0 0 PB- 01 wyd.3:07.12.2007
Obecnosc i liczba enterokokow
5. |(paciorkowcéw katlowych) -—- 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
j-tk —jednostki tworzace kolonie
Osoba autoryzujgca badania mikrobiologiczne: STARSZY TECHNIK
.03 9015, Sdhd~ i :
Ewa Solecka Zatwierdzit:
Oplata za badanie.... 46469
zgodnie z Zarzadz. Dyrektora KIEROWNIK
PSSE w Zwoleniu nr °g){0?'413m0" Oddziatu Laboratoryjncgo

mgr 1 )ar‘ia’%wﬂof(/{cka— Wrochna

M. &P Zey%r

Upodst. prawna rozp. Min. Zdr. z dnia 29. 03. 2007 . (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

% niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2
?) przedziat ufnosci zgodnie ze stosowanymi normami

Na niniejsze sprawozdanie przystuguje prawo zlozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania.

Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewnos¢ odnoszg si¢ wylgcznie do badanej probki.

Niepewnos$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego powielane inaczej jak w catosci.
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PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

\—

AB 612

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA Nr AB 612
oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone *N

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 91/Z/13

Klient: Urzad Gminy Rzeczniéw 1, 27-353 Rzeczniow
Oznakowanie probki przez probkobiorce: HKN/34/7/2013r.

Kod laboratoryjny probki: 91/7/13

Data pobrania / dostarczenia probki: 06.03.2013 r.
Miejsce pobrania: Hydrofornia — Woélka Modrzejowa , 27-353 Rzeczniow
Pochodzenie prébki/rodzaj badanej wody: wodociag publicznyWdélka Modrzejowa — woda wodociggowa
Data rozpoczecia / zakonczenia badania: 06.03 — 09.03.2013 r.
Probke pobrat: A. Kaczmarska — pracownik PSSE Lipsko
Uwagi o stanie probki: stan probki nie budzi zastrzezen
Wyniki badan fizyko — chemicznych

Lp. Badana cecha *N j.m. Wynik” N\?;:"tyozs'séz ! 2 NOHEZ d/alz\r,(c);zdma
dopuszczalna

1. |Metnos¢ NTU 0,14+0,03% 1 PN-EN ISO 7027:2003

2. |Barwa *N | mg P/l 5 --- PN-EN ISO 7887:2002

3. |Zapach *N - Akceptowalny | Akceptowalny |PB-05wyd.1:01.03.2012

4. |pH (Odczyn) pH 7,5+0,1% 6,5-9.,5 PB-03 wyd.2:14.01.2011

5. | Stgzenie chlorkow mg/1 -—- 250 PN-ISO 9297:1994

6. |Stgzenie zelaza pg/l -—- 200 PN-ISO 6332:2001

7. | Twardo$¢ ogdlna C‘;‘(g:& 60-500 |PN-ISO 6059:1999
Stezenie jonu amonowego mg/l <0,13 0,50 PN-C-04576-4:1994

9. |Stezenie azotynow *N| mg/l --- 0,50 PN-EN 26777:1999

10. | Stgzenie azotanow mg/1 -— 50 PN-82/C-04576/08

11. |Stgzenie manganu pg/l - 50 PN-92/C-04590/03

12. |Indeks nadmanganianowy mg/l O, --- 5 PN-EN ISO 8467:2001

13. | Przewodnos¢ elektr. wi. w 25°C uS/cm 575+7% 2500 PN- EN 27888: 1999

14. |Smak *N - Alge_ptowalny Akceptowalny |PB-05 wyd.1:01.03.2012

15. | Chlor wolny *N | mg/l ( 0,19 \) 0,3 PN-ISO 7393-2:1997

16. | Stezenie fluorkéw mgl | = 1,5 PN-78/C-04588/03

*N — badanie nieakredytowane przez PCA

Osoba autoryzujgca badania fizyko - chemiczne:

/
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 91/Z/13

Wyniki badan mikrobiologicznych
)
VIYy mll)( Najwyzsza
Lp. Badana cecha ’ 1zba | dopuszezalna | Norma/procedura badawcza
mlkroorgamzmoWL**W?M;t osé )
(j.tk.)
Ogolna liczba mikroorganizméw y .
L. w22 +2°C po72 h -— --- PN - EN ISO 6222:2004
Ogodlna liczba mikroorganizmow . .
2 w 36 + 2°C po 48h -—- 50 PN - EN ISO 6222:2004
: S(Sfcnos'é ¥ liozba Saxiepli papy 0 0 PB-01 wyd.3:07.12.2007
4 i);;?cnosm liczba Escherichia 0 0 PB- 01 wyd.3:07.12.2007
Obecnos¢ i liczba enterokokow
5. | (paciorkowcow katowych) -—- 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
j-t.k —jednostki tworzace kolonie
Osoba autoryzujaca badania mikrobiologiczne: STARSZY TECHNIK
A1.03. 2042 Sl
Ewa Solecka Zatwierdzil:

Opfata za badanie ﬁlﬁO‘(

zgodnie z Zarzadz. Dyrektora . CROWNT

PSSE w Zwoleniu nr%@?.@iﬂlﬁ/wm“ KIEROW NI

;;podst. prawna rozp. Min. Zdr. z dnia 29. 03. 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)

Oddziatu Laboratoryjncgo

mgr Daria Dwojacka-Wrochno
A ov v

niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2
%) przedziat ufnosci zgodnie ze stosowanymi normami

Na niniejsze sprawozdanie przystuguje prawo zlozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania.
Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
Niepewnos¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego powielane inaczej jak w catosci.
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