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Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie:
. art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 usta.'ły Z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z2011r. Nr 212, poz. 1f63 zpóźn'zm.),
o art. 12 ust. 1i4 ustawy Z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2015 r. poz. 139),
. s 2' $ 3 i $ 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie j akości wody przeznaczonej do spożycia prze z ludzi (Dz' lJ . z 2007 r. Nr 6 1 ,
poz. 417 ze zm. Dz. U. zf)Ilr.,Nr 72, poz. 466),

Do rozDatrzeniu danych zawartych w protokołach z kontroli sanitamych wodociągu Ciemniewko
Nt: HK-25/77l2015 z 22.06.2015 r. z poborem próbek wody Nr 431-433 i 5371
z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach wodociągu Ciemniewko, według
poniższego wykazu:
Nr 431 * sieó - olszewka 5 _ mieszkanie prywatne _ kran w kuchni (MK),
Nr 432 _ sieó _ Ciemniewko 32_ sklep p. Malinowskiego _kran na zap\eczu (MK),
Nr 433'5371 _ sieó _ Koźniewo Wielkie 57 _ sklep p. Piotrowicz _ kan na zapleczu (MP)
oraz na Dodstawie uzyskanych wyników bacań ww. próbek wody według sprawozdań
Nr: HKL.6000-2-150/431,432,43312015 z 25.06.2015 r. PBP/537I|P|20I5 z 29.06.2015 r.
HKL.9051.1.05371.2015 z 06.07.2015 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznlka nt 9
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r' w sprawie jakości wody
przeznaczoneJ do spoĘcia przez |ldzi,

stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody
w sieci dystrybucyjnej wodociqgu zbiorowego Ciemniewko

Uzasadnienie:
Jakość wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody

pobranych 22,06.2015 r. w ramach nadzoru sanitamego z urządzeń wodociągu Ciemniewko
(kany u odbiorców na sieci dystrybucyjnej), w zakesie przebadanych parametrów
fizykochemicznych i mikobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego,
spełnia w myśl $ 2 i $ 3 ww. rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. obowiązuiące
wJimagania okeślone w załącznikach Nr 1_ 4.
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