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dla Potrzeb Inictwa w Mlawie
ul. Nowa
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Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie działając na podstawie:
o art. 1, art' 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitamej (Dz. U. 201 1 r. Nr 212, poz' 1263 z późn. zm,)'
. art. I2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. lJ ' z f006 t' Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)'
. $ 2, $ 3 i $ 14 ust. 1 pkt I rozpouądzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spoĄcia przez l,ldzi (Dz.U' z f007 r. Nr 61, poz,
4I7 ze zm. Dz. U. 22010 r. Nr 72, poz. 466 ),

po rozpatlzeniu sprawozdań zbadań NR SB/51013/08120|5 z27.08,2015 r. i 5B/50802/08/2015
z 26.O8.fO15 r. orM po dokonanej analizie uzyskanych wyników badań próbek wody surowej
i uzdatnionej pobranych 20.08.2015 r. w ramach kontroli wewnętrzne1, z,lzgodntonych punktów
kontrolnych na urządzeniach wodociągu DamięĘ:
Nr 086250/08/2015 _ SUW DamięĘ _ przewód tłoczny wody surowej _ (MK)
Nr 086251/08/2015 - SUW Damięty - przewód tłoczny wody uzdatnionej do sieci (MP)'

stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociqgu zbiorowego Damięty

Uzasadnienie:

Jakośó wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan próbki wody
pobranej 20'08.20L5 r. w ramach kontroli wewnętrznej z SUW wodociągu Damięty, w zakresie

przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach- monitoringu
przeglądowego, spełnia w myś1 $ 2 i $ 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dtia29 marca

201it. zmięnionego rozporządzeniem Ministra Zclrowia z ónia 20 kwietnia 2010 r. obowiązujace
wvmagania określone w załącznikach Nr 1 - 4.
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