
Sulejów, 15.11.2019r. 

ERRATA 

DLA 

BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO  BASENU 

PRZYSZKOLNEGO Z ŁĄCZNIKIEM   PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

W SULEJOWIE Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:  WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ I POMP CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, 

WENTYLACJI MECHANICZNEJ, TECHNOLOGII WODY BASENOWEJ, ELEKTRYCZNĄ, 

ODGROMOWĄ; WRAZ  Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM:  DROGĘ 

WEWNĘTRZNĄ, KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MURY OPOROWE, MIEJSCE DO 

GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ; I INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE:  KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO 

ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA, GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU;  

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY  ORAZ PRZEBUDOWA  

I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

I WODOCIĄGOWEJ, na działce nr 93, m. Sulejów, gm. Sulejów, obręb: 0017, jedn. 

ewid.: 101009_4 Sulejów, (województwo łódzkie, powiat piotrkowski) 

 

 

 

1. Nazwa projektu:   PROJEKT TECHNOLOGII BASENOWEJ  

Część projektu:     CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Strona Wiersz Jest Powinno być 

7 8 o  Głębokość     1,1 – 1,5m o  Głębokość     1,1 – 1,6m 

 

 

2. Nazwa projektu:   PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH 

Część projektu:     CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Strona Wiersz Jest Powinno być 

6 7 Woda do projektowanego budynku 
dostarczona z istniejącego przyłącza 
wodociągowego. 

Woda do projektowanego budynku 
dostarczona z projektowanego  przyłącza 
wodociągowego. 

 


