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PROJEKTOWANA OSWIETLENIOWA LINIA NAPOWIETRZNA
AsXSn 2x25 mm? NA ISTNIEJACYCH SLUPACH dtugosci 41 mb.:
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PROJEKTOWANA OSWIETLENIOWA LINIA NAPOWIETRZNA o~
AsXSn 2x25 mm? NA ISTNIEJACYCH StUPACH dtugosci 215 mb. mq‘ X
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] 10’514’y / 7:\ \ i projektowana oprawa o$wietleniowa 4*—'
pros 2 Al m OUSc 100 + WLS 100W na istniejacym stupie
Projektowa o= projektowany stup Zelbetowy typu E lub ZN
P 1x;y ;2'50% Z—fp"k,owy m z oprawa typu OUSc 100 + WLS 100W
m oprawa o$wietleniowa zabudowana
na istniejacym stupie / bez zmian /
projektowana linia napowietrzna
AsXSn 2 x 25 mm* :
NEJ LINII OSW
PRZEMYSLOWA IGEI-\rﬂ'I-IEXI?XéEJ w CHRUSTACH | projektowany uziom szpilkowy
NANSK — Rs10Q _ ‘
. Uktad pracy sieci zasilajacej - stacja Nr 844 Chrusty TN-C

Uktad pracy sieci zasilajacej — stacja Nr 685 Zagnansk TT
: : e ROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ Sy

Pro;ek-t'owane siupy !\Ir 7-15 i16/1 | BLAN ZAGOSPODAROWANIA 1&

ustawic w Odleg*OSCl 4’7 m od : Obiekt :Budowa oswietlenia RYSUNEK NR: 02 . 1

krawedzi jezdni w pasie drogowym | ul. Przemystowa Chrusty

Stup Nr 6 zabudowac 1,0 m od ogrodzenia Temat : Plan trasy linii o$wietleniowe} SKALA: 1:1000

projektowany BOPI- 0,66/5 kV/KA

inwestor: Urzad Gminy Zagnansk DATA: Wrzesien 2011
Projektowat: Inz. Janusz WALDON Pooms;/,z;
‘ Upr.bud. 6:?_V/75. KL-242/89 b
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