
PANSTWOVv/y POWIATOV/̂ ' 
INSPEKTOR SANITARNY 

w Statowej Woli 

PSK.453-5-/1-2/13. Stalowa Wola, 10.05.2013r. 
D E C Y Z J A 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dzialaj^c na podstawie: 
• art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r .o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (t. j . 

Dz. U. z 201 Ir. Nr 212, poz. 1263 z pozn. zm.), 
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post^powania Administracyjnego (t. j . 

Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozn. zm.), 
• art. 12 ustawy z dUiia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§ 

i zbiorowym odprdwadzaniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858, z pozn. zm.), 
• § 12 ust.7 pkt 1 i pkt 2, § 14 ust.l pkt 3 rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, 
poz.417, z pozn. zm.), 

po zapoznaniu siq z wynikami badania przeprowadzonego przez Pracowni? Higieny 
Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, probki wody 
pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 09.04.2013r. ze studni publicznej przy 
ul. Strazackiej w Zaklikowie - Sprawozdanie z badan Nr: POL/HK.490-1-82/13 z dnia 
12.04.2013r. oraz po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia, 

stwierdza warunkowa przydatnosc wody do spozycia przez ludzi, ze studni publicznej 
przy ul. Strazackiej w Zaklikowie 

UZASADNIENIE 
Na podstawie harmonogramu pobierania probek wody do badania laboratoryjnego w zakresie 
monitoringu kontrolnego, upowazniony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej 
w Stalowej Woli, w dniu 09.04.2013r. pobral probk^ wody ze studni publicznej przy 
ul. Strazackiej w Zaklikowie. 
Na podstawie wynikow badan zawartych w Sprawozdanie z badan Nr POL/HK.490-1-82/13, 
z dnia 12.04.2013r. - stwierdza si^, ze jakosc wody pod wzgl^dem fizykochemicznym nie 
odpowiada wymogom okreslonym w rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 
417, z p6zn. zm. ), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych zakresow wartosci: 
• jonu amonowego - 1.26 ± 0.13 mg/1, przy dopuszczalnej wartosci 0.50 mg/1, -
• manganu-149 ±16 |ag/l, przy dopuszczalnej wartosci 50 |ag/l, 
• zapachu - stwierdzono „nieakceptowany"; zgodnie z obowi^zuj^cym rozporz^dzeniem 

powinien bye „akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian". 
Sklad mikrobiologiczny wody odpowiada wymogom zawartym w cytowanym wyzej 
rozporz^dzeniu. 
Bior^c pod uwag? stopien zagrozenia zdrowia dla uzytkownikow przedmiotowej studni oraz 
brak mozliwosci technicznych uzdatnienia wody w zakresie przekroczonych parametrow -
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli - stwierdza warunkow^ 
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi, ze studni publicznej przy ul. Strazackiej 
w Zaklikowie. 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji siuzy prawo wniesienia odwoiania do Podkarpackiego Panstwowego 
Wojewodzkiego Inspektora Sanitamego za posrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni 
od daty jej dor^czenia. 
Otrzymuia: 
1 X Urz^d Gminy Zaklikow ul. Zachodnia 15, 37-m) 
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