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. Przekroczenie podwiertem dr. powiatowej Nr 2113 proj. wodoc.
K-1 km 2+066, K-2 km 1+873, K-3 km 1+581

24. Przekroczenie podwiertem dr. powiatowej Nr 2113 proj. wodoc.
K-4 km 0+960, K-4a km 0+782, K-5 km 0+531

25. Przekroczenie podwiertem dr. powiatowej Nr 2059R proj. wodoc.
K-6 km 4+072, K-8 km 4+568, K-12 km 6+959

26. Przekroczenie podwiertem dr. powiatowej Nr 2202R proj. wodoc.
K-13 km 2+400, K-14 km 24212, K-15 km 1+249,
K-16 km 1+372

27. Przekroczenie podwiertem dr. powiatowej Nr 2202R proj. wodoc.
K-19 km 0+726, K-20 km 0+604, K-21 km 0+140

28. Przekroczenie podwiertem dr. wojewddzkiej Nr 889 proj. wodoc.

K-26 km 7+010, K-27 km 6+581

29. Przekroczenie podwiertem dr. wojewddzkiej Nr 889 proj. wodoc.
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Zabudowa zestawu wodomierzowego dla bud. mieszkalnych jednorodzinnych

Zabudowa zestawu wodomierzowego dla przytacza PE 50x3,0

Zabudowa zestawu wodomierzowego dla przytacza PE 63x3.8
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64. Zabudowa zestawu wodomierzowego dla przytacza PE 75x4,5 rys. nr 63

65. Bloki oporowe rys. nr 64
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ZAYACZNIKI:
- Warunki  techniczne  wlaczenia do  magistrali  Sieniawa-Besko zal.1
w m. Mymon - pismo znak ZGK-7032/61/2007 z dn. 0.7.03.20007 r.
- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo zal2

Powiatowe w Sanoku Zespdét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Sanoku Nr GN-VII-7441/560/2006 z dnia 2006. 08. 21

- Decyzja Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie zal.3
znak: PZD-RDW Rym - 7334/8/2006 z dnia 2006.09.04

- Decyzja Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie zal.4
znak: PZDW-WU/ 2021/45/06 z dnia 2006.11.07

- Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku znak: PZD-III - zal.5
5543/13/06/1093/L z dnia 2006.07.20

- Uzgodnienie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie zal.6
Inspektorat w Rzeszowie znak: UIR-4-51-514K/30/06 z dnia 2006-12-29

- Uzgodnienie Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzei Wodnych zal.7
Oddzial w Sanoku znak: ST. 505/2/07 z dnia 07 01. 2007 r.
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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor:
Gmina Zarszyn

1.2. Nazwa uzvtkownika:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zarszynie

1.3. Nazwa inwestvcji:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla m. Odrzechowa wraz z hydroforniami,
przepompowniami sciekow oraz ich zasilaniem energetycznym.

1.4. Rodzaj opracowania:

Projekt Wykonawczy wodociagu w m. Odrzechowa

1.5. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- PB budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla m. Odrzechowa wraz z hydroforniami,

przepompowniami sciekéw oraz ich zasilaniem energetycznym

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest wodociag w miejscowosci Odrzechowa (cata miejscowosé).

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wodociagu we wsi Odrzechowa (bez hydroforni
HI, H2 i ich zasilania energetycznego oraz komory rozpre¢znej) zgodnie z zalaczonymi mapami syt.-
wys. (projekt zagospodarowania terenu).

Projekt obejmuje swym zakresem wodociag wraz z przylaczami, komorg wodomierzowa w miejscu
wlaczenia do istn. magistrali & 500 Sieniawa-Besko w m. Mymon oraz przejscie po konstrukeji mostu
na rz. Czernistawka w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne.

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowa, ujmujaca calg miejscowos¢, z przebiegiem tras dostosowanych do
obecnej 1 przyszlej zabudowy, zgody wiascicieli posesji, drog dojazdowych i istniejacego uzbrojenia
terenu. Zaprojektowany wodociag @ 225 x 8,6 wraz z hydroforniami H1 i H2, objetymi oddzielnym
opracowaniem, umozliwia doprowadzenie wody do m. Pielnia.

Teren objety wodociagiem rozcigga si¢ wzdliz drogi wojewddzkiej Nr 889 relacji Sieniawa -
Szczawne, drogi powiatowej Nr 2113 R relacji Pastwiska - Putawy, Nr 2059 R relacji Zarszyn -

Odrzechowa, Nr 2202 R relacji Odrzechowa przez wies.

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa 8
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3. Opis stanu gospodarki wodno —S§ciekowej i infrastruktury technicznej.

Wie$ Odrzechowa objeta niniejszym opracowaniem potozona jest w zachodniej czesci gminy Zarszyn.
Tereny budowlane potozone sa wzdhiz drogi wojewddzkiej, drég powiatowych, drég gminnych
I lokalnych. Konfiguracja terenu jest zréznicowana, wystepuje wiele zaglebien i wzniesien. Zachodzi
koniecznos¢ wykonania podwiertéw pod droga wojewddzka, drogami powiatowymi i niektérymi

drogami gminnymi. Zabudowa mieszkaniowa jest srednia i gesta.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz naturalne przeszkody:

- lokalna kanalizacjg sanitarng do szamb, potokdw, rowdw

- lokalna kanalizacje deszczowg lub drenaz

- lokalna sie¢ wodociagowa zagrodowy i studnie kopane

- siec¢ napowietrzna elektroenergetyczng SN - 30 kV,

- sie¢ napowietrzng elektroenergetyczna NN — 0.4 kV

- oSwietlenie na stupach linii energetyczne;j

- sie¢ napowietrzng telekomunikacyjna

- lokalne sieci kablowe NN ( zagrodowe )

- sie¢ gazowa srednioprezna o cisnieniu do 0,4 MPa

- drogg wojewddzka

- drogi powiatowe

- drogi gminne i lokalne

- rzeka Czernistawka

- potok Szczawka

- rowy melioracyjne i rowy

Szacuje sig, ze wewnetrzne instalacje wod-kan posiada okoto 80 +~ 85 % gospodarstw domowych.
Scieki sq odprowadzane przykanalikami o 100 + 150 mm z roznych materialow do zbiornikow
bezodplywowych, na powierzchnig terenu nizej potozonego lub wprost do rowéw przydroznych lub
potokow. Szacuje sig réwniez, ze okoto 85-90% gospodarstw domowych posiada wtasng lokalna lub
zagrodowy sie¢ wodociagowa. Niektérzy mieszkancy nie przystgpuja do budowy kanalizacji
sanitarnej | wodociagu, ani tez nie wyrazaja zgody na przeprowadzenie kanalizacji i wodociagu przez

ich grunty.

4. Dane techniczne projektowanego wodociagu.

Zakresem niniejszego opracowania objety jest wodocigg wraz z przytaczami do budynkow.
Projektowana sie¢ wodociagowa ¢ 225 x 8,6 mm wilacza sie do istn. magistrali @ 500 Sieniawa-Besko
w m. Mymon poprzez komor¢ wodomierzowa zlokalizowang przy istn. komorze rozgateznej.

W miejscu wlaczenia przewidziano uklad pomiarowy z wodomierzem srubowym typ MW, DN80

1 qn=40 m3/h.

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa
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Z uwagi na to, iz powyzsza magistrala wodociagowa przebiega po pétnocnej stronie rz. Czernistawka
zachodzi koniecznos¢ przekroczenia tej rzeki. Biorac pod uwage uksztaltowanie terenu, szerokosé
rzeki oraz kamieniste dno, utrudniajace jej przejscic w sposéb podziemny, zaprojektowano
przekroczenie poprzez wykorzystanie istniejacej konstrukcji mostu w ciggu drogi wojewodzkiej

nr 889 Sieniawa - Szczawne.

Dla wykonania sieci wodociagowej w m. Odrzechowa zaprojektowano nastepujace typy. srednice

i ilosci rur wodociagowych:

SIEC WODOCIAGOWA

rury wodociagowe PVC PN10

- 90 90x43mm - 4153,00mb
- @110x42mm - 915,00 mb
- 6160x6,2mm -8 599,00 mb
o225 x 8.6 mm -8 657,00 mb
Razem 22 324,00 mb
rury wodociggowe PE 100 SDR 17 PN10
- #50x3,0mm - 2219,00 mb
- @63x3,8mm - 1306,00mb
- 975x45mm - 1074,00 mb
Razem 4 599.00 mb

rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219

@219 x 6,3 mm- 120,00 mb

PRZYLACZA WODOCIAGOWE
rury wodociagowe PE 100 SDR 17 PN10
- 9 40x24mm - 6880,00 mb

- 650x3,0mm - 141,00 mb
- #63x3,8mm - 136,00 mb
- p75x4,5mm - 245.00 mb
Razem 7402.00 mb
Ogotem rury PVC - 22 324,00 mb
Ogdtem rury PE - 12 001,00 mb
Ogétem rury stalowe - 120.00 mb
Razem 34 445,00 mb

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa
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Na sieci wodociagowej projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne

w migjscach fatwo dostepnych w poblizu istniejacych drég w ilosci szt. 29.

PRZEJSCIA _KANALAMI POD DROGAMI
- Przejscie kanatéw podwiertem pod droga powiatowa Nr 2113R

- Rury przewiertowe stalowe @ 159 x 8,8 mm dla wodociagu PE 75x4,5

- Rury przewiertowe stalowe o 273 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 160x6,2

- Przejscie kanatéw podwiertem pod droga powiatowa Nr 2059R

- Rury przewiertowe stalowe o 159 x 8,8 mm dla wodociagu PE 90x4,3

- Rury przewiertowe stalowe o 273 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 160x6,2

- Rury przewiertowe stalowe o 323,9 x 10 mm dla wodoc. PVC 225x8,6

- Przejscie kanatéw podwiertem pod drogg powiatowa Nr 2202R

- Rury przewiertowe stalowe @ 114,3 x 8.0 mm dla wodoc. PE 40x2.,4

- Rury przewiertowe stalowe 0273 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 160x6,2
- Rury przewiertowe stalowe ¢ 323,9 x 10 mm dla wodoc. PVC 225x8.6

- Przejscie kanatéw podwiertem pod droga wojewodzka Nr 889

- Rury przewiertowe stalowe o 219,1 x 8,8 mm dla wodociagu PVC 110x4,2
- Rury przewiertowe stalowe ¢ 273 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 160x6,2

- Rury przewiertowe stalowe ¢ 323,9 x 10 mm dla wodoc. PVC 225x8.6

- Przejscie kanalow podwiertem pod droga gminna
- Rury przewiertowe stalowe & 159 x 8,8 mm dla wodoc. PE 75x4,5
- Rury przewiertowe stalowe & 159 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 90x4.3

- Rury przewiertowe stalowe @ 273 x 8,8 mm dla wodoc. PVC 160x6,2

PRZEJSCIE KANALAMI POD RZEKA CZERNISEAWKA
- Przejscie kanatami pod rzeka Czernistawka i doptywem

- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 2 315 x 18,7 mm dla wodoc. PVC o 225x8,6 mm
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 ¢ 200 x 11,9 mm dla wodoc. PVC o 160 x 6.2 mm

PRZEJSCIE KANALAMI POD POTOKIEM SZCZAWKA

- Przejscie kanatami pod potokiem Szczawka

- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 & 90 x 5,4 mm dla wodoc. PE ¢ 63x3,8 mm
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 ¢ 200 x 11,9 mm dla wodoc. PVC @ 160 x 6,2 mm

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa

zeliwne @ 80 mm

- 6,00 szt.
- 16,00 mb
- 91,50 mb

- 3,00 szt.
- 18,50 mb
- 19,50 mb

- 26,50 mb

- 7,00 szt.
- 46,00 mb
- 50,00 mb

- 40,50 mb

- 7,00 szt.
- 19,00 mb
- 36,00 mb

- 84,00 mb

5,00 szt.
- 10,00 mb
- 22,00 mb
- 26,00 mb

- 5,00 szt.
- 23,00 mb
- 39,00 mb

- 3,00 szt.
- 8,00 mb
- 26,00 mb
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PRZEJSCIE KANALAMI POD ROWAMI MELIORACYJNYMI

- Przejscie kanatami pod rowami melioracyjnymi - 8,00 szt.
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 o 90 x 5,4 mm dla wodoc. PE o 50x3,0 mm - 10,00 mb
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 & 125 x 7,4 mm dla wodoc. PVC @ 90 x 4,3 mm - 20,00 mb
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 ¢ 200 x 11,9 mm dla wodoc. PVC & 160 x 6,2 mm - 18,00 mb
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 ¢ 315 x 18,7 mm dla wodoc. PVC 2 225x8,6 mm - 31,00 mb

PRZEJSCIE KANALAMI POD ROWAMI

- Przejscie kanatami pod rowami - 2,00 szt.
- R. ochronne PE 80 SDR 17 PN8 @ 315 x 18,7 mm dla wodoc. PVC ¢ 225 x 8,6 mm - 18,00 mb
PLOZY FP Z POLIETYLENU
- llos¢ pierscieni ptoz h = 25 mm FP do rur ochr. typ F/G - 108,00 szt.
- llos¢ segmentéw F w pierscieniach ptdz - 324,00 szt.
- llos¢ segmentow G w pierscieniach ploz - 108,00 szt.
- llos¢ pierscieni ptoz h = 19 mm FP do rur ochr. typ S/T - 295,00 szt.
- llos¢ segmentdéw S w pierscieniach ploz - 230,00 szt.
- Ilos¢ segmentow T w pierscieniach ploz - 768,00 szt.
OSLONY RUROWE NA KABLACH
- Skrzyzowania kanaléw z istniejacymi kablami elektrycznymi e, eN i eANN - 13 szt.
- Ostony rurowe typu A 110 PS — AROT z polietylenu na istniejacych kablach

elektrycznych e, eN, eANN L =3,0m - 36,00 mb
- Ostony rurowe typu A 110 PS — AROT z polietylenu na istniejacych kablach

elektrycznych e, eN, eANN L = 8,0m - 8,00 mb

ZESTAWIENIE ) )
ELEMENTOW ZAWIESZEN HILTI PRZY PRZEJSCIU PO MOSCIE

ZAWIESZENIE Z-1  kpl. 21

Poz. Nazwa elementu Jedn. Ilos¢ na

wg rys.59 1 kpl.

1 Obejma typ MP-MI 219, 1 szt. 2

2 Szyna typ MQ72 mb. 0.6

3 Pret gwintowany GST 16 mb. 0,55

4 Nakretka SKM M-16 szt. -

5 Piytka szynowa MQZL17 szt. 4

6 Klamra dzwigara MQT-41-82 szt. 2
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ZASUWY ZELIWNE KOENIERZOWE MIEKKOUSZCZELNIONE JAFAR NR KAT. 2111 :

21 - 9200 - szt. 7
Z2 - 9150 -szt. 16
Z3 - 3100 -szt. 1
Z4 - 080 -szt. 42
Z5- 950 -szt. 1

ZASUWY ZELIWNE GWINTOWANE MIEKKOUSZCZELNIONE JAFAR NR KAT. 2116 :

Z4- 980 -szt. 3

Z5- 950 -szt. 7

26- @32 -szt. 282

NAWIERTKI JAFAR DO RUR PETPVC NR KAT. 3250:

@225/ @32 - szt. 13
@160/ @32 - szt. 68
2110/ 932 - szt. 8
290/ @32 - szt. 52
@75/ @32 - szt. 28
063 / 932 - szt. 22
250/ @32 - szt. 69
2160/ @50 - szt. 1
@90 / @50 -szt. 1
@75/ @50 - szt. 1
WODOMIERZE:
- wodomierz srubowy typ MW, DN80 i qn=40 m3/h - szt. 1

- wodomierz skrzydetkowy JS-2.5 920 mm - szt. 282

- wodomierz skrzydeltkowy JS-3,5 925 mm - szt. 3
wodomierz skrzydetkowy JS-10 @40 mm - szt. 7

ZAWORY ANTYSKAZENIOWE:

- zawor zwrotny antyskazeniowy EA291NF @32 - szt. 282

- zawor zwrotny antyskazeniowy EA291NF g40 - szt. 3
zawor zwrotny antyskazeniowy EA291NF @50 - szt. 7
ZAWORY KULOWE:

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 32 mm
- zawor odeinajacy rownoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn =32 mm
- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 40 mm
- zawor odcinajacy rownoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 40 mm

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 50 mm

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa
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- zawor odcinajacy rownoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 50 mm szt 7

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 65 mm szt 6

LACZNIKI ZACISKOWE:

- facznik zaciskowy 40 PE/ 32 stal. szt 282
- facznik zaciskowy 50 PE/ 40 stal. szt 3
- facznik zaciskowy 63 PE/ 50 stal. szt 4
- facznik zaciskowy 75 PE/ 65 stal. szt 3

5. Omowienie usytuowania i ukladu wysoko$ciowego sieci wodociagowej.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociaggowych Kkierowano si¢ nastepujacymi odleglosciami
minimalnymi od istniejgcego uzbrojenia:

-3 m od gornej krawedzi skarpy rowéw melioracyjnych.

- 15,0 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej

- 8,0 m od krawgdzi jezdni drogi powiatowe;j

- 1,5 m od gazociagu srednioprg¢znego o ci$nieniu do 0,4 MPa,

- 1,5 m od kanalizacji

-3+ 5 m od budynkow,

-2 m od stupow linii NN i linii telekomunikacyjnych,

- 5 m od stupow linii SN,

- 0.8 m od kabla elektrycznego,

- 1.0 m od kabla telekomunikacyjnego.

Na odcinkach, gdzie prowadzone beda roboty w wykopach ze skarpami, przy zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zaleznosci od glebokosci posadowienia wodociagu.
Przewody beda ukfadane pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przykrycie rur wodociagowych
wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastepujace zatozenia:

- posadowienie wodociagu - 1,40 m od terenu
- posadowienie gazociagu - 1,00 m od terenu
- posadowienie kabli podziemnych - 0,80 m od terenu

6. Opis warunkéw hvdrologicznych na trasach projektowanego wodociagu.

Omawiany obszar badan dotyczy prawie cate] miejscowosci Odrzechowa, gmina Zarszyn, woj.

podkarpackie.
Gléwne ciagi wodociagu bedg przebiega¢ wzdluz Czernistawki (Odrzechowki), ktérej koryto biegnie

generalnie z wschodu na zachod, wzdhuz ktérego tez rozciaga si¢ zwarta zabudowa wsi. Do glownego
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koryta rzeki dochodza liczne doptywy boczne, majace forme drobnych strumykéw, niemniej jednak
wyztobity one niekiedy do$¢ znaczne dolinki boczne.

Pod wzgledem morfologicznym opisywana trasa wodociagu przebiegaé bedzie glownie przez teren
terasy nadzalewowej rzeki Wistok i Czernistawki, sporadycznie (poczatek i koncowe odcinki trasy)
przez obszar terasy zalewowej, a takze przez obszar zboczowy (przewaznie nitki podlaczeniowe
gospodarstw domowych).

Roznice wysokosci pomigdzy terenem pofozonym w wschodniej czesci miejscowosci od strony
Odrzechowa Osiedle, a terenem polozonym na zachodnich krancach miejscowosci od strony
miejscowosci Pastwiska, wynoszg ok. 25 m.

Pod wzglgdem geologicznym badany teren nalezy do Zewnetrznych Karpat Fliszowych w tak zwanej
"Centralnej Depresji Karpackiej".

Starsze podioze buduja tu morskie osady trzeciorzedowe (oligocen), reprezentowane przez utwory
glownie cienkotawicowych piaskowcow przewarstwianych tupkami "warstw krognieniskich".

Strop utworéw trzeciorzgdowych zalega tu niekiedy na powierzchni terenu (rejon koryta rzecznego
i stromych zboczy gorskich) do glebokosci czasem kilku metréw na terasie nadzalewowe;.

Piaskowce krosnienskie sa szare, zwietrzale barwy popielatej i jasnobrazowej, sa to piaskowce
drobnoziarniste i pylaste, przewaznie cienkotawicowe, $rednio i bardzo spekane, przewarstwiane
grubymi warstwami ciemnych tupkow.

Stropowe partie utworéw skalistych przykryte sa warstwami frakcji kamienistych wietrzelin
i rumoszy skalnych, skfadajacych si¢ glownie z gruzu piaskowcowego i tupkowego (ostrokrawedziste
okruchy skalne o réznych wymiarach, przy teksturze ptytkowo-kostkowej). Wietrzeliny i rumosze
skalne zawierajg frakcje ilasta (powyzej 2%), wtedy mamy do czynienia z wietrzelinami i rumoszami
gliniastymi.

Rozciagtos¢ warstw skalnych jest w kierunku potudniowy-wschod - pédtnoeny -zachod (110-130°),
przy kacie upadu ok. (20-30°).

Nad osadami trzeciorzgdowymi zlozone sa osady czwartorzedowe (plejstocen-holocen) akumulacji
rzecznej - w obrebie teras rzeki Wistok i Czernistawki oraz deluwialnej - na obszarach zboczowych.
Osady terasowe sa reprezentowane od powierzchni przez seri¢ madowa (gliny, pyly i zwiry gliniaste),
ktore cechuja si¢ stabym otoczeniem ziarn. Migzszo$¢ osadoéw terasowych generalnie nie przekracza
3,0 m.

Na obszarach zboczowych mamy do czynienia z glinami i rumoszami skalnymi gliniastymi,
pochodzenia deluwialnego, o stosunkowo niewielkiej miazszosci (od kilku decymetrow sporadycznie
do kilku metréw). Wszystkie opisane powyzej utwory przykryte sg cienka warstwa gleby, lokalnie
serig nasypow niekontrolowanych.

Rozmieszczenie 1 sposob wyksztalcenia utworow geologicznych na terenie badan bylo rozpoznane
i udokumentowane poprzez wykonanie wiercen badawczych oraz przeprowadzenia kartowania

geologicznego, wyniki prac przedstawiono w formie graficznej i opisowe;j.
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Na badanym terenie wystepuja dwa poziomy wodonosne: poziom czwartorzedowy

i trzeciorzgdowy.

Poziom wodonosny czwartorzedowy jest nieciagly (nie wystepuje na calym obszarze zalegania

osadow czwartorzedowych). Zwigzany jest przede wszystkim z serig zwirowg i rumoszy skalnych
zalegajacych na obszarach teras rzecznych. Dno koryta rzeki Jest stosunkowo gleboko weiete, dlatego
poziom wodonosny tylko niekiedy ma bezposrednie potaczenie hydrauliczne z wodami w rzece.
Rzeka generalnie ma charakter drenujacy w stosunku do sasiedniego obszaru terasowego,
w okresach wysokich stanéw wod w rzece ten stan bedzie odwrocony /zasilajacy/.

W serii madowej spotyka si¢ wody gruntowe wsiakowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe, wystgpuja w formie niekiedy dos¢ obfitych  saczen
srodglinowych, na réznej glebokosci /vide profile otwordw i pomiary w studniach gospodarczych/.

Poziom wodonosny trzeciorzedowy zwiazany jest z piaskowcami i tupkami, jego wydajno$¢ zalezy

od ilosci spekan i szezelin i ich wielkosci. Niekiedy gdy utwory nie sa przedzielone warstwa
nieprzepuszczalng, poziomy czwartorzedowe i trzeciorzedowe ulegng potaczeniu. W rejonie
prowadzenia prac dokumentacyjnych wody tego poziomu wystepuja od glebokosci kilkudziesieciu
centymetréw /bezposrednio sasiedztwo rzeki/ do nawet kilkunastu i kilkudziesigciu metréw na
obszarze zboczowym.

Spadek hydrauliczny wszystkich wod gruntowych jest skierowany do osi doliny.

Jak wynika z materialéw archiwalnych wody gruntowe generalnie nie sq agresywne
w stosunku do betonow.

Rurociagi i kanaly zakryte sa obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace przewaznie mniejszy
cigzar objetosciowy od cigzaru objetosciowego gruntu na miejscu ktérego sa potozone, a wiec nie
powoduja przyrostu naprezen w gruncie. Dlatego rozpoznanie podioza gruntowego sprowadza sie
przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym przede wszystkim do
wykonawstwa robot ziemnych.

Prace ziemne nalezy stara¢ si¢ wykonywaé w okresach suchych, poczawszy od terenu nizszego
do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wéd z wykopu do wykonanego juz wodociagu.
Sciany wykopéw nalezy zabezpieczaé odpowiednim szalunkiem z rozporami zgodnie
z odpowiednimi  przepisami branzowymi /budowlanymi i BHP/. Przy prowadzeniu  wykopow
szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntéw i tak przy
gruntach sypkich /zwirach/ nie powinno przekraczaé 38 stopni ,przy gruntach spoistych w stanie

twardoplastycznym 40 stopni, a przy gruntach w stanie plastycznym 25 stopni.

7. Opis projektowanych przewodéw, uzbrojenia i obiektéw sieciowych

7.1. Material
7.11. Przewody
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC & 90 x 43 mm PN 10, z rur PVC o 110 x 4,2 mm

PN 10, zrur PVC @ 160 x 6,2 mm PN 10, z rur PVC 225 x 8,6 mm PN 10,
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Sieci rozdzieleze oraz przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE 100 o 40 x 2,4 mm SDR 17
PN 10 mm,, PE 100 ¢ 50 x 3,0 SDR 17 PN 10, PE 100 o 63 x 3,8 mm SDR 17 PN 10 oraz PE 100
275 x 4,5 mm SDR 17 PN 10.

7.1.2. Rury przewiertowe i ochronne

a) Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Na istniejacych kablach e, eN, eANN zaprojektowano ostony rurowe dzielone do kabli typu A 110 PS
AROT z polietylenu po 3 m dtugosci kazda. W jednym przypadku wymagana dhugos¢ wynosi 8§ m.

b) Na przekroczeniach drogi wojewédzkiej metoda podwiertu.

Na przekroczeniach metoda podwiertu drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne zastosowano
rury stalowe wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltoza -WM o $rednicy:

-2191x88mm —naPVCe 110x42 mm—-L=19,0 m - szt. |

-273x8,8mm —naPVC o 160x6,2 mm—-L =18,0m - szt. 2

-323,9x 10 mm —-naPVC225x8,6 mm—-L =20,0m - szt. 2

-3239x 10 mm —na PVC ¢ 225x8,6 mm —L =220 m - szt. 2

Rury przewodowe w rurze przewiertowej beda utozone na ptozach FP z polietylenu.

¢) Na przekroczeniach drég powiatowych metoda podwiertu.

Na przekroczeniach metoda podwiertu drogi powiatowej Nr 2113 R relacji Pastwiska - Putawy, Nr 2059
R relacji Zarszyn - Odrzechowa, Nr 2202 R relacji Odrzechowa przez wies we wsi Odrzechowa
zastosowano rury stalowe wg PN-80/H-74219 malowane wewngtrznie asfaltoza -WM o $rednicy:

- 1143 x 8,0 mm —na PE 40x2,4 mm —~L =20,0 m - szt. |

-114,3 x §,0 mm —na PE 40x2,4 mm —L =26,0 m - szt. |

- 159 x 8,8 mm —na PE 75x4,5 mm —~L = 16,0 m - szt. |

-159x8,8mm —naPVC 90x4,3 mm—-L=18,5m - szt. |

-273x 8,8 mm —na PVC 2 160x6,2 mm —L = 14,0 m - szt. 1

-273x88mm —na PVC ¢ 160x6,2 mm—L =15,0m - szt. 1

-273x 8,8 mm —naPVC @ 160x6,2mm—-L=17,0m - szt. 2

-273x88mm —naPVC e 160x6,2 mm—-L=17,5m - szt. |

-273x 8,8 mm —naPVC 6 160x6,2 mm —L = 19,5 m - szt. 1

-273 x 8,8 mm —na PVC ¢ 160x6,2 mm —L = 20,0 m - szt. 2

-273x8,8mm —naPVC g 160x6,2 mm—-L=21,0m - szt. 1

-3239x 10 mm —na PVC ¢ 225x8,6 mm—L =150 m - szt. |

-323,9x 10 mm —na PVC 2 225x8,6 mm —L =25,5m - szt. |

-3239x 10 mm —na PVC ¢ 225x8,6 mm —L = 26,5 m - szt. 1

Rury przewodowe w rurze przewiertowej beda utozone na ptozach FP z polietylenu.
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d) Na przekroczeniach drég gminnych metoda podwiertu.

Na przekroczeniach metoda podwiertu drog gminnych asfaltowych zastosowano rury stalowe
wg PN-80/H-74219 malowane wewngtrznie asfaltoza —WM o $rednicy:

- 159 x 8,8 mm —nawodoc. @ 75x4,5 mm—L = 10,0 m - szt. |

- 159 x 8,8 mm —na wodoc. @ 90x4,3 mm —L = 8,0 m —szt. 1

- 159 x 8,8 mm —na wodoc. ¢ 90x4,3 mm —L = 14,0 m — szt. 1

-273 x 8,8 mm - na wodoc. @ 160x6,2 mm —L = 11,0 m —szt. |

- 273 x 8,8 mm —nawodoc. ¢ 160x6,2 mm —L = 15,0 m — szt. |

Rury przewodowe w rurze przewiertowej beda ulozone na ptozach FP z polietylenu.

e) Na przekroczeniach rzeki Czernislawka i doplywu.

Zastosowano rury ochronne PE 80 SDR 17 PN6 zaktadane na wodociggu:
- 9200x 11,9 mm - na wodoc. @ 160x6,2 mm-L =12,00 m - szt. 2

- 9200x 11,9 mm - na wodoc. @ 160x6,2 mm - L = 15,00 m - szt. |

- ©315x 18,7 mm - na wodoc. 8 225x8,6 mm-L =9,00 m - szt. 1

- @315x 18,7 mm - na wodoc. 2 225x8,6 mm - L = 14,00 m - szt. 1

f) Na przekroczeniach rzeki Szczawka.

Zastosowano rury ochronne PE 80 SDR 17 PN6 zakladane na wodociagu:
- 290 x 5,4 mm - na wodoc. 8 63 x 3,8 mm -L=28,00m - szt. 1
2200 x 11,9 mm - na wodoc. 8 160x6,2 mm - L = 8,00 m - szt. 1

0200 x 11,9 mm - na wodoc. o 160x6,2 mm -L = 18,00 m - szt. |

g) Na przekroczeniach rowoéw melioracyjnvceh.

Zastosowano rury ochronne PE 80 SDR 17 PN6 zakladane na wodociagu:
- 890 x 5,4 mm - na wodoc. 50 x 3,0 mm -L =10,00m - szt. 1

- 0125x7.4mm -nawodoc. 690 x 43 mm -L=7,00m - szt. 1

- @125x 7,4 mm - na wodoc. 390 x 43 mm -L =13,00m - szt. |

- 9200x 11,9 mm - na wodoc. ¢ 160x6,2 mm - L = 5,00 m - szt. 1

- 2200x 11,9 mm - na wodoc. @ 160x6,2 mm-L = 13,00 m - szt. 1

- 9315x 18,7mm - na wodoc. ¢ 225x8,6 mm-L = 8,00 m - szt. 2

- ©315x 18,7 mm - na wodoc. ¢ 225x8,6 mm - L = 15,00 m - szt. 1

h) Na przekroczeniach rowow.

Zastosowano rury ochronne PE 80 SDR 17 PN6 zakfadane na wodociagu:
- @315x18,7mm - na wodoc. @225x8,6 mm-L = 8,00 m - szt. |

- 2315x18,7mm - na wodoc. & 225x8,6 mm-L =10,00 m - szt. |
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i) Plozy FP w rurach przewiertowych.

W rurach przewiertowych rury przewodowe beda umieszczone na plozach FP z polietylenu
niskocisnieniowego. Na koncach rury ochronnej zastosowac po 2 plozy.

llos¢ segmentéw ptoz w 1 pierscieniu:

- na wodoc. ¢ 225 mm: F-3szt. G-1szt. h=25mm
- na wodoc. @ 160 mm: S- 0szt. T-4szt. h=19mm
- na wodoc. ¢ 110 mm: S- 1szt. T-2szt. h=19mm
- na wodoc. @ 90 mm: S- 3szt. T-0szt. h=19 mm
- na wodoc. @ 75 mm: S- 1szt. T-1szt. h=19mm
- na wodoc. do @ 63 mm: S- 2szt. T-1szt. h=19mm
7.1.3. Zasuwy.

Na odgalezieniach sieci wodociagowej zastosowano zasuwy zeliwne kolnierzowe migkkouszczelnione
JAFAR nr kat. 2111 z obudowg teleskopowa Nr kat. 9011 oraz skrzynka uliczng do zasuw Nr kat. 4056
w ilosci szt.79.

Na przylaczach wodociagowych (oprécz nawiertki) zastosowano zasuwy zeliwne gwintowane
migkkouszczelnione JAFAR nr kat. 2116 z obudowa teleskopowa Nr kat. 9011 oraz skrzynka uliczng
do zasuw Nr kat. 4056 w iloéci szt.287.

7.1.4. Nawiertki.
Wykonanie wigkszosci przyfaczy zaprojektowano poprzez nawiertki JAFAR do rur PE i PVC

nr kat. 3250 w ogolnej ilosci szt. 259.

7.1.5. Hydranty.

Na sieci w miejscach oznaczonych na mapach i schematach sieci wodociagowej zaprojektowano

hydranty nadziemne JAFAR nr kat. 8005 ¢80 mm.

7.1.6. Komora wodomierzowa - wlaczenie do istn. sieci wodociggowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa o 225 x 8,6 mm wigcza sie do istn. magistrali @ 500 Sieniawa-Besko
w m. Mymon poprzez komore wodomierzowa 150x300x170 zlokalizowana przy istn. komorze
rozgateznej. W miejscu wiaczenia przewidziano ukfad pomiarowy z wodomierzem srubowym typ

MW, DN80 i gn=40 m3/h.

7.1.7. PrzejScie po konstrukeji mostu.

Projektowany wodociag w osi mostu przechodzi z rur PCV na rury stalowe bez szwu walcowane na

goraco wg PN-80/H-74219 @ 219 x6,3 mm, ktére pionowo w gére wehodza na konstrukcje mostu.
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Na calej dtugosci mostu rurociag zostanie podwieszony za pomoca zawiesi f-my HILTI. Zastosowane
zawieszenia pozwalaja na montaz rurociagu do konstrukcji mostu bez koniecznodci wykonywania
spawow. Zawieszenia te pozwalaja réwniez na wyeliminowanie ewentualnych obcigzen poziomych na
konstrukcje mostu od rurociagu /powstale z ewentualnej réznicy temperatur konstrukeji mostu
i wodociagu/.

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H97050, zgodnie z metodami
podanymi w PN-70/H-97051, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbami podktadowymi ogblnego
stosowania oraz dwukrotnie farbami nawierzchniowymi ogélnego stosowania.

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowe;j sztywnej pod blacha ocynkowana. Odcinki rurociagu
stalowego w ziemi zabezpieczy¢ rura ostonowa PE o 400mm o dt. 1.5m, a przestrzen pomiedzy rurami

wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go poddaé probie ci$nieniowej na cisnienie 0,9 MPa.

Dla umozliwienia odcigcia przeptywu wody w rurociagu, przed i za mostem przewidziano podziemne
zasuwy wodociagowe.

Po wykonaniu wodociagu skarpe od strony poinocnej nalezy umocnié plytami betonowymi “mata
krata" z przybiciem ich dwoma kotkami na Jeden element, na szerokosci 2,0 i 5,0m od osi rurociagu.
Umocnienie skarpy od strony potudniowej nalezy uzupetni¢ plytkami betonowymi do stanu

istniejacego.

7.1.8. Zestawy wodomierzowe.

Na przytaczach do poszezegélnych budynkéw przewidziano zabudowe zestawow wodomierzowych
obejmujacych zawory kulowe odcinajace, wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej oraz zawér

zwrotny antyskazeniowy EA291NF firmy Danfoss.

7. 1.8.1. Punkt pomiaru wody dla budvnkéw mieszkalnych jednorodzinnvch.

Punkty pomiaru wody - wodomierze projektowane w pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych

Jjednorodzinnych.

Zgodnie z PN-92 B-01706 przyjeto wodomierz skrzydetkowy o ponizszych parametrach :
- typ: 1S-2,5 POWOGAZ

- $rednica nominalna : Dn = 20 mm

- maksymalny strumien objetosci qmax = 5,0 m™/h.

- nominalny strumien objetosci qn =2,5m3/h

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nalezy zamontowaé kolejno zgodnie
kierunkiem przeplywu zimnej wody:

- lacznik zaciskowy 40 PE/ 32 stal.
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- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 32 mm

- wodomierz skrzydetkowy JS - 2.5 @ 20 mm

- zawdr odcinajacy réwnoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 32 mm

- zawor zwrotny Dn = 32 mm antyskazeniowy typ EA 291 NF

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn =32 mm

Montaz zestawu wodomierzowego wykonaé wg. PN-B-10720 z 1998 r. Zestaw wodomierzowy nalezy
zbocznikowac z ptaskownika 30 x 6 mm. Minimalna temperatura wewngtrzna w pomieszczeniu pomiaru
wody tw. min =+ 5° C.

7. 1.8.2. Punkt pomiaru wody dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i Instytutu.

Punkty pomiaru wody - wodomierze projektowane w pomieszczeniach budynkow mieszkalnych

wielorodzinnych i budynkach Instytutu.

- przylacze PE 50x3.0

Zgodnie z PN-92 B-01706 przyjeto wodomierz skrzydetkowy o ponizszych parametrach :
- typ: JS-3,5 POWOGAZ

- srednica nominalna : Dn = 25 mm

- maksymalny strumien objetoéci gmax = 7,0 m*/h.

- nominalny strumien objetosci gn =3,5m3/h

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nalezy zamontowa¢ kolejno zgodnie
z kierunkiem przeptywu zimnej wody:

- facznik zaciskowy 50 PE/ 40 stal.

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 40 mm

- wodomierz skrzydetkowy JS - 3,5 9 25 mm

- zawdr odcinajacy réwnoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 40 mm

- zawOr zwrotny Dn = 40 mm antyskazeniowy typ EA 291 NF

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 40 mm

- przylacze PE 63x3.8

Zgodnie z PN-92 B-01706 przyjgto wodomierz skrzydetkowy o ponizszych parametrach :
- typ: JS-10 POWOGAZ

- srednica nominalna : Dn = 40 mm
- maksymalny strumien objetosci gmax = 20,0 m*/h
- nominalny strumien objetosci qn =10,0 m3/h
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Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nalezy zamontowa¢ kolejno zgodnie
kierunkiem przeptywu zimnej wody:

- facznik zaciskowy 63 PE/ 50 stal.

- zawdr kulowy odcinajacy réwnoprzelotowy Dn = 50 mm

- wodomierz skrzydetkowy JS - 10 @ 40 mm

- zawor odcinajacy réwnoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 50 mm

- zawor zwrotny Dn = 50 mm antyskazeniowy typ EA 291 NF

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 50 mm

- przylacze PE 75x4.5

Zgodnie z PN-92 B-01706 przyjeto wodomierz skrzydetkowy o ponizszych parametrach :

- typ: JS-10 POWOGAZ

- Srednica nominalna : Dn = 40 mm

- maksymalny strumien objgtosci gmax = 20,0 m*/h

- nominalny strumien objetosci gn =10,0 m3/h

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nalezy zamontowa¢ kolejno zgodnie
kierunkiem przeptywu zimnej wody:

- facznik zaciskowy 75 PE/ 65 stal.

- zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy Dn = 65 mm

- wodomierz skrzydetkowy IS - 10 ¢ 40 mm

- zawor odcinajacy réwnoprzelotowy z kurkiem spustowym Dn = 50 mm

- zawdr zwrotny Dn = 50 mm antyskazeniowy typ EA 291 NF

- zawdr kulowy odcinajacy réwnoprzelotowy Dn = 65 mm

Montaz zestawéw wodomierzowych wykonaé wg. PN-B-10720 z 1998 r. Zestawy wodomierzowe nalezy

zbocznikowac z plaskownika 30 x 6 mm. Minimalna temperatura wewngtrzna w pomieszczeniu pomiaru

wody tw. min =+ 5° C,

7.2. Przejicia przez przeszkody terenowe.

7.2.1. Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 889.

Opracowanie obejmuje przekroczenia projektowanym wodociggiem drogi wojewddzkiej Nr 889
relacji Sieniawa - Szczawne we wsi Odrzechowa.
Droga nr 889 przekraczana bgdzie wodociagiem w 7 miejscach.

Przekroczenia w/w drog zostana wykonane metoda podwiertu w nastgpujacych miejscach:
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- droga wojewddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K — 26 przewod wodociggowy PVC
@225 x 10,8 mm —km 7 + 010 - rura przewiertowa o 323,9 x 10,0 mm - L=21,5m

- droga wojewddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K — 27 przewod wodociagowy PVC
@ 160 x 6,2 mm - rura przewiertowa o 273 x 8,8 mm

- droga wojewoddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K — 28 przewod wodoc. PVC
@ PVC 9225 x 10,8 —km 6 + 159 - rura przewiertowa @ ¢ 323.9 x 10,0 mm - L=20,0 m

- droga wojewddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K - 29 i K - 29a — przewod
wodociagowy PVC & 160 x 6,2mm - rura przewiertowa & 273 x 8,8 mm - L=18,0 m

- droga wojewddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejécie K — 31 przewod wodociagowy PVC
@ 110x 4,2 mm —km 3 + 710 - rura przewiertowa ¢ 219,1 x 8.8 mm - L=1 9.0m

- droga wojewddzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K — 32 przewéd wodociagowy PVC
2225 x 10,8 mm —km 3 + 341 - rura przewiertowa @ 323,9 x 10,0 mm - L=20,0 m
droga wojewodzka nr 889 — Sieniawa - Szczawne, przejscie K-33 — przewdd wodociagowy PVC

0225 x 10,8 mm —km 2 + 642 - rura przewiertowa ¢323,9 x 10,0 mm - L=22.0 m

7.2.2. Opis przekroczen drogi wojewodzkiej.

Powyzsze sieci projektuje si¢ poza pasem drogowym tj. minimum 1.0 m poza granica pasa
drogowego, lecz nie mniej niz 2.0 m poza przeciwskarpa rowu drogowego lub stopg nasypu. Poza
obszarem zabudowanym sieci prowadzi si¢ w odlegtosci od 4,0 + 15,0 m od granicy pasa drogowego
w zaleznosci od zawartych zgod z wiascicielami dziatek. Z projektowanymi sieciami nie wehodzi sie
rozkopem w pas jezdni (drogi) i pobocza.

Projektowane podwierty tj. rury przewiertowe, komory przewiertowe oraz komory kontrolne znajduja
si¢ poza pasem drogowym.

Jedyny wyjatek stanowi przewiert K-32 koto mostu, ktérego komora kontrolna oraz rownolegty do
drogi odcinek rury dtugosci 28 m (wodociag PVC @ 225x8,6) znajdowaé sie beda w pasie drogowym.
Podyktowane jest to istniejacym zagospodarowaniem terenu. Réwnolegly do drogi odcinek rury
zostanie utozony w rurze ochronnej PE @315x8,7.

Konce rur ochronnych (przewiertowych) zostaty zaprojektowane minimum 1.0 m poza zewnegtrzng
krawedzia przeciwskarpy rowu przydroznego lub stopy nasypu. Diugosci rur minimum 18 m.
Posadowienie rury ochronnej (przewiertowej) na glgboko$ci minimum 2.10 m liczac od niwelety osi
drogi do wierzchu rury ochronnej oraz min. 1.50 m pod dnem rowu drogowego lub stopa nasypu.

Rura przewodowa ufozona bedzie na plozach typ FP w rurze przewiertowej, a konce rury
przewiertowej zostang zabezpieczone pianka poliuretanowa.

Przewierty projektuje si¢ wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 ze
stali St3S - ¢ 219,1/8,8 mm, @ 273/8,8 mm, @ 323,9/10,0 mm.

Komory dla podwiertow bgda o nastepujacych wymiarach :

- komory przewiertowe - 8,0 x 4,0 m, wyjatkowo 6,0 x 3,0 m - K-32,K-33i 5,0 x 3,0 m -K-26

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa



P.P.U. , Resko" Rzeszéw sp. z o0.0.
- komory kontrolne - 2,0 x 2,0 m i wyjatkowo 1,5 x 1.5 - K-26
Potozenie komér (przewiertowych i kontrolnych) pokazano na rysunkach nr 5, 8,9, 11 i 20.

Dla powyzszych przekroczen roboty ziemne wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie.

Wyliczenie powierzchni umieszezonej w pasie drogowym wodociggu:

droga wojewodzka Nr 889

a) - K —26 — przekroczenie w km 7 + 010 P=21,50x 0,3239 =696 m*
b) - K — 27 — przekroczenie w km 6 + 581 P=18,00x 0,273 = 4,91 m?
¢) - K—28 — przekroczenie w km 6 + 159 P =20,00 x 0,3239 = 6,48 m*
d) - K —29 — przekroczenie w km 4 + 623 P=18,00x0273 =491 m’
e) - K—31 — przekroczenie w km 3 + 710 P=19,00x0,2191 =4,16 m’
f) - K - 32— przekroczenie w km 3 + 341 P =20,00 x 0,3239 = 6,48 m’
g) - K—33 — przekroczenie w km 2 + 642 P=22.00x 03230 7.13 m*
Razem powierzchnia przekroczen P =41,03 m*

7.2.2. Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2059R, 21 13R, 2202R

Opracowanie obejmuje przekroczenia projektowanym wodociagiem drogi powiatowej Nr 2113 R
relacji Pastwiska - Putawy, Nr 2059 R relacji Zarszyn - Odrzechowa, Nr 2202 R relacji Odrzechowa
przez wies we wsi Odrzechowa.

Powyzszy wodociag przekracza¢ bedzie droge Nr 2113 R w 6 miejscach,

Droga nr 2059 R przekraczana bedzie wodociagiem w 3 miejscach.

Droga nr 2202 R przekraczana bedzie wodociagiem w 7 migjscach.

Przekroczenia w/w drog zostang wykonane metoda podwiertu w nastgpujacych miejscach:

- droga powiatowa nr 2113 R — Pastwiska - Putawy, przejscie K — 1 przewod wodociggowy
PE 75 mm —km 2 + 066 - rura przewiertowa & 159 x 8,8 mm-L=16,0m

- droga powiatowa nr 2113 R — Pastwiska - Pulawy, przejscie K — 2 przewéd wodoc.
PVC o160 x 6,2mm —km 1 + 873 - rura przewiertowa o 273 x 8,8 mm - L.=20,0 m

- droga powiatowa nr 2113 R — Pastwiska - Pulawy, przejscie K — 3 przewéd wodoc.
PVC @160 x 6,2mm —km 1 + 581 - rura przewiertowa @ 273 x 8,8 mm - L=17,0 m

- droga powiatowa nr 2113 R - Pastwiska - Pulawy, przejscie K — 4 przewéd wodoc.
PVC ¢ 160 x 6,2mm — km 0 + 960 - rura przewiertowa o 273 x 8.8mm-L=175m

- droga powiatowa nr 2113 R — Pastwiska - Pulawy, przejscie K — 4a przewéd wodoc.
PVC @160 x 6,2mm —km 0 + 782 - rura przewiertowa ¢ 273 x 8,8 mm - L=20,0 m

- droga powiatowa nr 2113 R - Pastwiska - Pulawy, przejscie K — 5 przewéd wodoc.

PVC @160 x 6,2mm —km 0 + 531 - rura przewiertowa o 273 x 8.8 mm-L=17,0m
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- droga powiatowa nr 2059 R — Zarszyn - Odrzechowa, przejscie K — 6 przewdd wodoc.
PVC ¢ 90 x 4,3mm —km 4 + 072 - rura przewiertowa o 159 x 8,8 mm - L=18,5 m

- droga powiatowa nr 2059 R — Zarszyn - Odrzechowa, przejscie K — 8 przewod wodoc.
PVC e 160 x 6,2mm — km 4 + 568 - rura przewiertowa @ 273 x 8,8 mm - L=1 9.5m

- droga powiatowa nr 2059 R — Zarszyn - Odrzechowa, przejécic K — 12 przewod wodoc.
PVC 9225 x 8,6mm —km 6 + 959 - rura przewiertowa ¢ 323,9 x 10 mm - L=26,5 m

- droga powiatowa nr 2202 R — Odrzechowa przez wie$, przejscie K — 13 przewod wodoc.
PVC ¢ 160 x 6,2mm — km 2 + 400 - rura przewiertowa @ 273 x 8,8 mm - L=14,0 m

- droga powiatowa nr 2202 R - Odrzechowa przez wie$, przejscie K — 14 przewod wodoc.
PVC ¢ 225 x 8,6mm —km 2 + 212 - rura przewiertowa @ 323,9 x 10 mm - L=1 5,0m

- droga powiatowa nr 2202 R - Odrzechowa przez wies, przejscic K — 15 przewod wodoc.
PVC 2225 x 8,6mm —km 1 + 249 - rura przewiertowa @ 323,9 x 10 mm - L=25,5m

- droga powiatowa nr 2202 R — Odrzechowa przez wies, przejscie K — 16 przewod wodoc.
PE 40 x 2,4 —km | + 372 - rura przewiertowa 0 114.3 x 8,0 mm - L=26,0 m

- droga powiatowa nr 2202 R — Odrzechowa przez wies, przejscie K — 19 przewod wodoc.
PVC @ 160 x 6,2mm — km 0 + 726 - rura przewiertowa 273 x 8,8 mm - L=150m

- droga powiatowa nr 2202 R — Odrzechowa przez wies, przejicie K — 20 przewdd wodoc.
PE & 160 x 6,2mm — km 0 + 604 - rura przewiert. @ 273 x 8,8 mm - L=21,0 m

- droga powiatowa nr 2202 R — Odrzechowa przez wies, przejécie K — 21 przewdd wodoc.

PE 40 mm —km 0 + 140 - rura przewiert. @ 114,3 x 8,0 mm - L=20,0 m

7.2.2.1. Opis przekroczen drég powiatowych.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ poza pasem drogowym tj. minimum 1.0 m poza granica pasa
drogowego, lecz nie mniej niz 2.0 m poza przeciwskarpa rowu drogowego lub stopa nasypu.
Z projektowanym wodociagiem nie wchodzi sig rozkopem w pas jezdni (drogi) i pobocza.
Projektowane podwierty tj. rury przewiertowe, komory przewiertowe oraz komory kontrolne znajduja
si¢ poza pasem drogowym.

Konce rur ochronnych (przewiertowych) zostaty zaprojektowane minimum 1.0 m poza zewnetrzng
krawedzia przeciwskarpy rowu przydroznego lub stopy nasypu. Posadowienie rury ochronnej
(przewiertowej) na glgbokosci minimum 1.50 m liczac od niwelety osi drogi do wierzchu rury
ochronnej (wyjatek K-1 przewod wodociagowy - 1,46 m) oraz min. 1.00 m pod dnem rowu
drogowego lub stopa nasypu.

Rura przewodowa ulozona bedzie na plozach typ FP w rurze przewiertowej, a kofce rury
przewiertowej zostang zabezpieczone pianka poliuretanowa.

Przewierty projektuje si¢ wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 ze
stali St3S - @ 114,3/8,0 mm, o 159/8,8 mm, & 273/8,8 mm, o 355/10,0 mm.

Komory dla podwiertow bgda o nastepujacych wymiarach :
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- komory przewiertowe - 8.0 x 4.0 m, wyjatkowo 7,0 x 3,0 m, 6,0x3,0m, 7,0x 4,0 m

- komory kontrolne - 2,0 x 2,0 m

Potozenie komor (przewiertowych i kontrolnych) pokazano na rysunkach nr 1 + 5, 12, 14 +18.

Dla powyzszych przekroczen roboty ziemne wykonywane beda recznie oraz mechanicznie.

Wyliczenie powierzchni umieszezonej w pasie drogowym wodociagu:

droga powiatowa Nr 2113 R

a) - K -1 — przekroczenie w km 2 + 066
b) - K -2 — przekroczenie w km 1 + 873
¢) - K—3 —przekroczenie w km 1 + 581

d) - K—4 — przekroczenie w km 0 + 960
¢) - K —4a— przekroczenie w km 0 + 782
f) - K -5 — przekroczenie w km 0 + 531

Razem powierzchnia przekroczen

droga powiatowa Nr 2059 R

a) - K — 6 — przekroczenie w km 4 + 072
b) - K — 8 — przekroczenie w km 4 + 568
c) - K- 12— przekroczenie w km 6 + 959

Razem powierzchnia przekroczen

droga powiatowa Nr 2202 R

a) - K- 13 — przekroczenie w km 2 + 400
b) - K — 14 — przekroczenie w km 2 + 212
¢) - K—15 — przekroczenie w km 1 + 249
d) - K- 16— przekroczenie w km 1 + 372
e) - K—19 — przekroczenie w km 0 + 726
f) - K- 20 — przekroczenie w km 0 + 604
g) - K—21 — przekroczenie w km 0 + 140

Razem powierzchnia przekroczen

7.2.3. Przekroczenie drég sminnych .

P=16,00x 0,159 =254 m*
P=20,00x 0,273 =546 m
P=17,00x 0,273 = 4,64 m*
P=17,50x 0,273 =4,78 m’
P =20,00 x 0,273 = 5,46 m*
P=17.00x0273 =4.64 m’

P=27,52 m’

P=18,50x 0,159 =294 m*
P=19,50x0,273 =532 m’
P=26.50x0.159 =421 m’

P=12,47 m’

P=14,00x 0273 =3,82 m’
P =15,00x 0,273 = 4,09 m’
P=25,50x0,273 = 6,96 m’
P=26,00x0,1143=2,97 m*
P=1500x0273 =4,09m
P=21,00x0,273 = 5,73 m’
P=20.00x01143 =229 m’

P=2995m’

Przewidywany wodociag przekracza¢ bedzie drogi gminne asfaltowe metoda podwiertu; pozostate
drogi metoda rozkopu. Zatozenia jak przy przewiertach opisanych powyze;.

7.2.4. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli elektrycznych e, eN, eANN z projektowanym wodociagiem
zaprojektowano na tych kablach ostony rurowe dzielone do kabli z polietylenu typu A 110 PS AROT

o dhugosci 3,0 m kazda. Miejsce skrzyzowania wynika z zagospodarowania terenu i uzgodnienia
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z whascicielami dziatek. Powyzsza diugo$¢ rur ochronnych zapewnia, ze korce tych rur sg
wyprowadzone na odlegtos¢ 1,5 m poza rurociag z kazdej strony. Kable na w/w skrzyzowaniach beda
znajdowa¢ sig¢ nad przewodami wodociggowymi, a pionowa odleglosé migdzy rurg ochronna, a rurg
przewodowa (wodociagowa) nie bedzie mniejsza od 30 cm.

7.2.5. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z innyvmi przewodami podziemnymi.

Projektowany wodociag na swych trasach krzyzuje sig¢ z uzbrojeniem podziemnym:

- lokalng zagrodowa siecia wodociagowa

- wiejska siecig wodociggowa

- lokalng kanalizacja deszczowa,

- lokalnymi drenazami,

- projektowana kanalizacja sanitarng

W miejscach skrzyzowan z w/w uzbrojeniem nie przewiduje si¢ rur ochronnych. W rejonie skrzyzowan
nalezy recznie wykona¢ odkrywki sieci i zabezpieczyé ja przed uszkodzeniem przez podwieszenie do
belek utozonych w poprzek wykopu.

W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nalezy powyzsze uzbrojenie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

7.2.6. Przekroczenie rzek, potokow, rowow melioracyinveh i rowow.

Projektowany wodociag przekracza¢ beda rzeke Czernistawke i jej dopltyw, potok Szczawka oraz
rowy melioracyjne w 16 miejscach. Przekroczenia przewidziano metoda rozkopu.

Wszystkie brzegi i dna rzeki oraz potoku i rowéw melioracyjnych w miejscach przekroczen zostang
przywrocone do stanu pierwotnego oraz dodatkowo umocnione zgodnie z ponizszym opisem.

Przewody pod dnem rzeki projektuje si¢ utozyé w rurach ochronnych z rur PE 80 SDR 17 PN6.

4.2.6.1. Przekroczenie rzeki Czernislawka i jej doptywu - dz. nr 1248/1, 1248/2 i 1098/2.

Przekroczenie rzeki projektuje si¢ w 5 miejscach przewodem wodociagowym 160 i 225 mm.
Odleglos¢ pionowa od gory rury ochronnej do dna rzeki wynosi minimum 1,0 m.

Po wykonaniu przekroczen wykop nalezy zasypaé¢ z dokladnym jego zageszczeniem. Brzegi i dno
rzeki nalezy umocni¢ elementami betonowymi tzw. mata krata - 90x60x10 - ulozonymi na
geowlokninie z przybiciem kazdego elementu 2 sztukami palikow df. 0.8 m min.; na dtugosci 5,0 m
przed i za przejSciem na calej wysokosci skarp rzeki z palisada na poczatku i korficu ubezpieczenia.

Przejscie oznakowac stupkami betonowymi.

7.2.6.2. Przekroczenie potoku Szezawka - dz. nr 645,

Przekroczenie potoku Szczawka projektuje si¢ w 3 miejscach wodociagiem PE 63 i PVC 160.

Przekroczenia przewidziano metoda rozkopu.

Odlegtos¢ pionowa od gory rury ochronnej do dna potoku wynosi minimum 1,0 m.
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Po wykonaniu wodociagu dno potoku nalezy zasypa¢ pospotka grubosci 30 cm. Nastepnie dno
zasypac narzutem z kamienia ci¢gzkiego warstwa grubo$ci minimum 70 c¢cm.,

Brzegi potoku (skarpy) projektuje si¢ umocnié za pomoca narzutu kamiennego grubosci 30 cm
w siatkach do wysokosci 2/3 skarpy, powyzej umocnienia plantowanie skarp z obsiewem trawa.

Dodatkowo wykona¢ palisade w dnie ponizej projektowanego ubezpieczenia.

7.2.6.3. Przekroczenie rowéw melioracyjnych i rowow.

Przekroczenie rowéw melioracyjnych projektuje sig w 10 miejscach wodociagiem PE 50, PVC 90,
1601225 mm. Przekroczenia przewidziano metoda rozkopu.

Odlegtos¢ pionowa od géry rury ochronnej do dna rowu wynosi minimum 1 m.

Po wykonaniu wodociagu rowy i drenaze nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego.

Brzegi rzeki nalezy umocni¢ ptytami azurowymi betonowymi tzw. mata krata przybitymi kotkami
@4 =6 cmdl 1,0 m min.; 2 kotki na jeden element na dlugosci 5,0 m przed i za przejsciem na calej

wysokosci skarp rzeki. Przej$cie oznakowaé stupkami betonowymi.

Przy wykonywaniu wodociagu w przypadku napotkania drenazu i uszkodzeniu, nalezy pOWYZSzy
drenaz naprawi¢ ukladajac dreny na korytkach zbitych z desek zakotwionych w gruncie rodzimym po
0,5 m.

8. Budowa sieci wodociagowej.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Wykopy pod przewody wodociagowe =z rur PE powinny byé prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztalcenia Srodowiska:
BN-82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
w powiazaniu z PN-86/B-02480. "Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia". Srednia
gleboko$¢ na jakiej powinien by¢ utozony wodociag wynosi 1,40 m. W nawiazaniu do wymagar BHP
wykopy o $cianach pionowych muszg posiadaé¢ pionowe $ciany odeskowane i rozwarte. Minimalna
szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy: 800 mm.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke
ochronng rur gruntem rodzimym bez kamieni o grub. 30 cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie
zagescic. Zasypywac warstwami po 30 cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykonaé z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno byé prowadzone szczegélnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna byé starannie ubita po obu
stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury. Piasek
drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i modutu odksztalcenia Ez = 8 MPa.
Przed przystapieniem do zasypania wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki

przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. To samo nalezy wykona¢ w stosunku do gruntu

zasypywanego.
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8.2. Odwodnienie wykopow na okres budowy.

Zgodnie z wykonang dokumentacja geotechniczng poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej dna
projektowanego wodociagu. Wystepuja jedynie miejscowe saczenia wod gruntowych.

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wody gruntowej lub wykonywania wodociagu w czasie
deszczOw przewidziano odwodnienie powierzchniowe wykopéw na okres budowy. W tym celu
wodociag nalezy uktadac na warstwie filtracyjnej z piasku o grubosci 0,10 m. W dnie wykopu wykonaé
studnie zbiorcze z kregéw bet. @ 800 mm o gleb. do 1,0 m w rozstawie co okoto 30 m od siebie
(zaleznie od potrzeb). Budowe wodociagu prowadzi¢ odcinkami o diug. okoto 100 m. Pompowanie
wody gruntowej ze studzienek zbiorczych prowadzi¢ pompami spalinowymi z odprowadzeniem wody
wezami parciano — gumowymi do pobliskich ciekéw. Roboty prowadzi¢ pod gére. Iloi¢ godzin
pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika budowy. W przypadku warunkéw
odbiegajacych od stwierdzonych w dokumentacji geologicznej, nalezy na biezaco uzgodnic technologi¢
wykonawstwa robot.

8.3. Przygotowanie podloza pod wodociag.
W wykopach zastosowano podsypke o grubosci 10 e¢m z zageszczonego piasku, w gruntach

nawodnionych podsypke filtracyjna z pospétki lub piasku o grubosci 20 cm. W przypadku natrafienia
na grunty sfabonosne nalezy wykona¢ wymiang gruntu od 30 + 50 cm w zaleznoéci od potrzeb.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podiuznym dna przewodu. Wymagane jest
poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace fozysko nosne rury wodociagowej.

8.4. Ukladanie i montaz rur wodociagowych.

Do budowy sieci wodociagowej przyjeto rury PVC oraz rury PE. Przewody wodociggowe nalezy
ukfada¢ na podsypce z piasku gr. 10 ecm. Ulozone prostoliniowo odeinki rur wodociggowych wymagaja
wykonania obsypki ochronnej z gruntu rodzimego na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke
zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia rur wodociagowych
/bez izolacji/, lecz nie wigcej niz 10 cm. Montaz rur PVC — na weisk, natomiast rur PE za pomoca
ksztattek POLYRAC. Przy montazu rurociagéw PVC wykonaé przy ziaczach na uszczelke, natomiast
rury PE za pomocg ksztatltek POLYRAC, a badanie przy odbiorze prowadzi¢ wg PN-81/B-10725.

8.5. Bloki oporowe.
Celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociagowego z rur ci$nieniowych PVC i PE,

szczegoblnie dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ wykonanego wodociagu, stosuje si¢ bloki
oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia na grunt sit osiowych
wystepujacych w rurociagu. Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (fuku powyzej 45°),
trojnikach, kolanach stopowych przy hydrantach p — poz. Biorac pod uwage rdéznice w ciezarze rur
1 ksztattek z PVC i PE oraz armatury zeliwnej z powodu roznicy parcia na podtoze w dnie wykopu
nalezy pod trjniki wykonac¢ bloki podporowe.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg BN-81/9192-05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary

1 warunki stosowania".
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8.6. Komora wodomierzowa.
Komorg wodomierzowa przewidziano przy istniejacej komorze wodociagowej na istn. wodociggu & 500

z Sieniawy. Wymiary komory 300 x 150 x 170 cm. Wykonanie z betonu B 15 zbrojonego. Komore
wykonaé w oparciu o rysunki nr 55+58. W proj. komorze przewidziano pomiar wodomierzem

srubowym typ MW DN 80 POWOGAZ.

8.7. Przejscie wodociggiem po konstrukeji mostu.
Projektowany wodociag dochodzi do mostu od strony pétnocnej po wschodniej stronie drogi. Do

konstrukcji mostu prowadzony jest réwnolegle do drogi w odleglo$ci ok. 3,5m od jej pobocza,
nastgpnie schodzi po istniejgcej skarpie / w odlegtosci 2,0m od przyczotka/ i dochodzi do osi mostu.
Na odcinku tym prowadzony jest podziemnie na glgbokosci ok. 1,5 m od terenu. W osi mostu rurociag
z rur PVC przechodzi na rury stalowe, ktore pionowo w gore wechodza na konstrukeje mostu.

Na catej dlugosci mostu rurociag zostanie podwieszony za pomoca zawiesi f-my HILTI do elementow
stezen kratownicy wykonanych z dwdch zespolonych katownikow L100, wystepujacych co 4,85m .
Dodatkowo na takich samych zawiesiach zostanie podwieszony do blachownic wystepujacych na
dwoch filarach mostu. Po przekroczeniu mostu rurociag prowadzony jest podobnie jak po jego
potnocnej stronie.

Zastosowane zawieszenia pozwalajag na montaz rurociagu do konstrukcji mostu bez koniecznosci
wykonywania spawoéw. Mocowanie nastgpuje za pomocg zastosowanych skrg¢canych klamer dzwigaru
f-my HILTL Zawieszenia te pozwalaja rowniez na wyeliminowanie ewentualnych obciazen
poziomych na konstrukcje mostu od rurociggu / powstale z ewentualnej réznicy temperatur
konstrukeji mostu i wodociagu/.

Na konstrukcje¢ mostu wystapia jedynie obciazenia pionowe w wielkosci 3,85 KN na kazde zawiesie.
Szczegoly zamocowania rurociagu do konstrukeji mostu przedstawiono na rys. nr 59.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

Aktualnie skarpy rzeki w rejonie mostu od strony péinocnej nie sa umocnione, natomiast od strony
potudniowej sq umocnione ptytkami betonowymi 50x50 cm.

Po wykonaniu wodociagu skarpg od strony poiocnej nalezy umocni¢ plytami betonowymi “mata
krata" z przybiciem ich dwoma kotkami na jeden element, na szerokosci 2,0 1 5,0m od osi rurociagu.
Umocnienie skarpy od strony potudniowej nalezy uzupelni¢ ptytkami betonowymi do stanu
istniejacego.

Wytyezne montazu rurociggu na konstrukcji mostu:

W celu umozliwienia montazu rurociagu stalowego na konstrukeji mostu przewiduje sig:
- wykonanie pomostu roboczego zlokalizowanego przy pétnocnym przyczétku

/ wykorzystanie malego spadku terenu w jego rejonie/.

- ulozenie drewnianych krawedziakow na dolnych pétkach blachownic przgsla srodkowego na
wysokosci umozliwiajacej przesuwanie rurociaggu wzdfuz mostu

Montaz rurociagu przewiduje sig w nastgpujacy sposob:
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- uktadanie dzwigiem rur o dt. 6,0 m na pomoscie roboczym

- ukladanie za pomoca wciagarek recznych poszczegodlnych rur na krawedziakach drewnianych

- weigganie poszczegdlnych rur wzdhuz mostu za pomoca wciagarki rgeznej zamocowane] do
przyczotka potudniowego

- sukcesywne spawanie rur z pomostu roboczego

Malowanie oraz izolacj¢ rurociagu przewiduje si¢ poprzez wykorzystanie istniejacych wozkow
przeznaczonych do konserwacji mostu.

Szczegblowy projekt montazu winien opracowaé wykonawca robot i uzgodnic¢ z wlascicielem mostu.

8.8. Hydrofornie H1 i H2 oraz komora rozprezna.

Powyzsze obiekty zostang wykonane wg oddzielnych opracowan.

8.9. Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia szezelnosei rur, a przede wszystkim szczelnosci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
ciénieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodow i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Wymagania odnosnie szczelnosci wg PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne
i BN-82/9192-06 Wodociagi wicjskie. Szczelnos¢ przewodéw PE ukladanych metodg
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.10. Zasvpanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow gruntem rodzimym bez kamieni
z doktadnym ubiciem gruntu zasypywanego.

8.11. Plukanie.

Przewody wodociagowe z rur PVC i PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ dokladnie
przeptukane czysta woda wodociagowa. Szybko$¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0 m/s w celu usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwila, gdy
wyplywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu, bedzie tak czysta jak woda uzyta do plukania

przewéd mozna uznaé za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

8.12. Dezynfekcja.

Po wykonaniu ptukania sieé¢ nalezy podda¢ dezynfekcji.

8.13. Oznakowanie uzbrojenia i sieci.

Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie zewngtrznej sieci wodociagowej i przylaczy
wodociggowych wykonaé przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86/B-09700 umieszczajac je na
écianach budynkéw, stupkach betonowych, oraz ogrodzeniach budynkow mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej. Oznakowanie przej$¢ przez rzeki, potoki oraz drogi wykona¢ za pomoca stupkow

znacznikowych betonowych pomalowanych na niebiesko.

P.W. Wodociqg w m. Odrzechowa



P.P.U. , Resko" Rzeszéw sp. z 0.0.

8.14. Oznakowanie trasy wodociagu przed zasypaniem.

Trase calego wodociagu przed zasypaniem nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
z tworzywa sztucznego o szerokosci 400mm z wtopiong wkladka metalowa na glebokosci 40 ¢m od
wierzchu terenu. W/w oznakowanie dotyczy sieci wodociaggowej z rur PVC 1 PE oraz przylaczy

wodociggowych z rur PE.

8.15. BHP podczas wykonawstwa robét.

Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w prac.
Przepisy BHP dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu robot budowlanych podano

w Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 r.

8.16.Uwagi koncowe.

Calosé robot wykonaé zgodnie z:

s Ustawa ,, Prawo Budowlane™ wraz z obowigzujacymi zmianami

= "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe",

= warunkami podanymi przez poszczegolne instytucje w uzgodnieniach.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robot i przewodow sieci

wodociagowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL

zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

9. Krotka ocena oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Wg Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z 13 maja 1995r.
w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig
do szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
érodowiska. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia

érodowiska nie nastapi.

Opracowat:

mgr inz. Maria Filipska
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ZGK-7032/61/2007

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe
Resko Sp. z o.0.

ul. Boya Zelefskiego 23

35-959 Rzeszow

Dotyczy: warunkow technicznych wilaczenia do magistrali Sieniawa- Besko w miejscowosci
Mymon.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zarszynie wyraza zgode na wilaczenie
projektowanej sieci wodociagowej dla miejscowosci Odrzechowa i Pielnia do istniejacej
magistrali wodociagowej Sieniawa- Besko w miejscowosci Mymon. - e

Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ w istniejacej komorze zasuw zlokalizowanej
w bezposrednim sasiedztwie rzeki Wistok na dziatce nr 161 w miejscowosci Mymon.

W miejscu whaczenia ( w komorze) nalezy zaprojektowaé uktad pomiarowy.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. ala
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DECYZJA Wis -us Sy, V‘/

Na podstawie art. 39 ust. 3, i ust. 5, ustawyz dnja 21-marca 1985r. 0 drogach
publicznych (. t Dz U. z 2004r. nr 204 poz. 2086‘2& »zm.) 1 na. podstawua uchwaty
nr XXIV/248/04 z dnia 31 maja 2004r. Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego nr 83 poz. 871), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu
postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji kanalizacji sanitamej w km 34944, 4+624, 6+832,
wodociagu w km 2+642, 3+341, 3+710, 4+623, 6+159, 6+581, 7+010, kabla energetycznego
w km 6+581, w pasie drogi woj. Nr 889 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne w Odrzechowe;,
z wniosku z dnia 25- 07 - 2006r. / uzupelienie dokumentacji 21-08-2006r./ zlozonego
przez Inwestora:

GMINA ZARSZYN
38-530 Zarszyn
zwana w tresci decyzji strona
zezwalam:

stronie:

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej /3szt./ w_km 3+944, 4+623, 6+832, wodociagu /7szt./

w km 2+642, 3+341, 3+710, 4+624, 6+159, 6+581, 7+010, kabla energetycznego /1szt./ w km
6+581 w pasie drogi woj. Nr 889 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne, w m. Qdrzechowa,
1 dysponowanie nieruchomoscig gruntowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko -
Szczawne, - dziatki drogowe nr: 991/1,1102/1, 1173/2, 1216/2, 162/2 bedace wiasnoscia
Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiego, w zarzadzie PZDW — Rzeszow 1 stanowiace czesé
pasa drogi wojewodzkiej zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczna p.n. ,, Budowa
kanalizacji sanitarnej i wodociagu dla m. Odrzechowa wraz z zasilaniem energetycznym
przepompowni $ciekow 1 hydroforni, projekt przejs¢ podwiertem projektowana kanalizacja
sanitarna, wodociagiem, i kablem energetycznym pod droga wojewddzka Nr 889 Sieniawa -
Szczawne , opracowana przez zespék  mgr inz. St Chudzicki nr upr. S-107/98,
mgr inz. M. Filipskanr upr. S-535/94, inz. J. Bere$ nr upr. E-77/78 pod warunkiem:

1. przekroczenie drogi woj. kanalizacja sanitarng wykonaé¢ podwiertem w rurach
ochronnych: w km 34944 rura @ 133 mm di. L - 20,0m, w km 4+623 rura @ 159mm
di. L —18,0m, wkm. 6+832 rura @ 273 mm df. L —20,0m. Gtebokosé posadowienia
rur ochronnych pod nawierzchnia min 2,17m, pod dnem rowu przydroznego /podstawa
nasypu/ 1,50m. Komory zlokalizowaé poza granica pasa drogowego.

2. przekroczenie drogi woj. wodociggiem w km 2+642, 3+341, 3+710, 4+623, 6+159,
6+581, 7+010,wykonaé¢ podwiertem w rurach ochronnych odpowiednio: @ 323,9mm,
323,9mm, 219,1mm, 273mm, 323,9mm, 273mm, 323,9mm, dhugosci wykraczajacej co
najmniej 1,00m poza granice pasa drogowego. Gleboko$é posadowienia rur ochronnych
pod nawierzchnig min 1,84, pod dnem rowu przydroznego /podstawa nasypu/ 1,50m.
Komory zlokalizowa¢ poza granica pasa drogowego. W km 34341 zezwala si¢ na
wykonanie komory kontrolnej w pasie drogi i umieszczenie wodociggu w pasie w odl.
3,5m od krawedzi jezdni na dtugosci 28,00m w rurze ochronnej. Roboty ziemne w pasie
drogi wykonaé recznie.

3. przekroczenie drogi woj. kablem energetycznym w km 6+581 wykonaé podwiertem
w rurze ochronnej @ 110mm, L-18,00. Glebokos¢ posadowienia rury ochronnej pod
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nawierzchnig 2,21m, pod dnem rowu przydroznego /podstawsa nasypu/ 1,50m. Komory
zlokalizowa¢ poza granica pasa drogowego.
2. Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wiasciciel zobowiazany bedzie
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym.
3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej wymaga przetozenia urzadzenia
lub obiektu koszt tego przelozenia ponosi:
a/. Zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krotszy lub réwny 4 lata, iiczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow
technicznych urzadzenia lub obiektu.
b/. Wiasciciel urzadzenia lub obiektu gdy:
- okres umieszczenia urzgdzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi,
- na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie,
w terminach umoziiwiajacych przystqp:leme do budowy, przebudowy lub remontu drogi
wojewodzkiej w zaplanowanym czasie.
Niniejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia wiasciwym organom jako prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktore nalezy
uzyska¢ w trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.).
Pozwolenie na Budowe powinno zawierad zapis o konieczncéci speinienia warunkOw zawartych
w decyzji.
W zwiazku z planowana przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na umieszczeniu -
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 839 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne kanalizacji
sanitamej, wodociagu, kabla energetycznego strona winna wystapi¢ do Rejonu Drog
Wojewoddzkich w Rymanowie ul. Dworska 23 o wydanie decvzji administracyjnej zezwalajace)
na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét zalaczajac:
1. Projekt budowlany.
2. Oswiadczenie o posiadaniu wainego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych roboét wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej /kserokopie pozwolenia na budowe
lub zgloszenia/.
3 Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie =z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/MDz. U. nr 177, poz. 1729/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
Bi-wiwza widsemicdE «v Peedss oo sowedes torrwndssnis i intinince)
organizacji ruchu pcga.zdow lub p1eszych oraz w przypadku prowadzenia robot w koronie
drogi, przy czym powinien on okresla¢ sposéb zabezpieczenia tych robot zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w. podaé¢ informacje
0 sposobie zabezpieczenia robot.
4. Aktualny wyrys 1 wypis z mapy ewidencji gruntow.
5. Wyliczona rowierzchnie umieszczonych w pasie drogzowym urzadzer infestmultury
technicznej nie zwiazanej z obshuga drogi.
6.Wyliczong powierzchnie przewidywanego do zajecia pasa drogowego celem wykonania
robét z uwzglednieniem sposobu zabezpieczenia placu budowy w obrebie dziatki drogowe;j
zgodnie przepisami BHP. Przy przekroczeniach odkrywkowych projekt przywrdcenia stanu
uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.
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7. Harmonogramem rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie
w okreslonym terminie /ilos¢ dni zajecia pasa drogowego/, facznie z przywrdceniem
poprzedniego stanu uzytecznosci budowli drogowych.

8. Kserokopie opinii ZUDP.

9. Os$wiadczenie wnioskodawcy, kto bedzie wiascicielem urzadzenia umieszczonego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji /dot. urzadzenia projektowanego/.

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie
rozp. RM. z dnia 1 czerwca 2004r. Dz.U. nr 140 poz. 1481 w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego, nalezy zlozy¢ w Rejonie co najmniej na
miesiac przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazkéw uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w Jego poblizu, wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisow szczegblowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.
Od odwotania obowiazuje optata skarbowa /w znaczkach/ w wysokosci: 5,0zt + 0,50zt od
kazdego zatacznika.

Otrzymuja z potwierdzeniem zwrotnvm:

1. Inwestor: Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn
2. AA

Qexyzia stala sie an
9stateczna per BRI R

Sprawe prowadzi: Janina Skark tel. (015) 4355130 wew. 23







PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

w RZESZOWIE

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszow
Centrala tel. (017) 860-94-50 fax. (017) 860-94-60

Www.pzdw.pl _e-mail : biuro@pzdw.pl

Sekretariat

tel. (017) 860-94-55
fax. (017) 860-94-56
biuro@pzdw.pl

- Dyrektor

- Zastepca Dyrektora
ds. Utrzymania

- Zastepca Dyrektora
ds. Inwestycji

Wydziat Utrzymania
Drég i Mostéw

tel. 860-94-79
wudm@pzdw.pl

Wydzial InZwnierij
Ruchu i Ochrony Pasa
Drogowego

tel. 860-94-57

Wydziat Zaméwier
Publicznych

tel. 860-94-90
wzp@pzdw.pl

Wydziat Organizacyjno
= Prawny

tel. 860-94-54
prawny@pzdw. pi

- -Zespot Radcow
Prawnych

tel. 860-94-61

Wydziat Plancwania
tel. 860-94-77
wp@pzdw.pl

Wydzial Przygotowania
Inwestycji

tel.860-94.73
wpi@pzdw.pl

Wydziat Dokumentacji
i Nadzoru

tel. 860-94-82
nadzor@pzdw.pl

Wydziat Geodezyjno-
Wywtaszczeniowy
tel. 860-94-62
wgn@pzdw.pl

Giéwny Ksiegowy
tel. (017) 860-84-34

Wydzial Ksiggowo

~ Finansowy

tel, 860-94-91
ksiegowosc@pzdw.pl

Wydziat
Administracyjno
Gospodarczy
tel. 860-94-83
wag@pzdw.pl

Stanowisko ds. Audytu
Wewnetrznego
tel. 860-94-36

Tajna Kancelaria
tel. 860-94-96

Stanowisko ds, BHP
i ppoz. tel. 860-94-86

Zimowe utrzymanie
drog
tel./fax. 860-34-94

PZDW-WU/2021/45/06 Rzeszéw 2006-11-07

Przedsiebicorstwo Produkcy;no - Ustugowe
~RESKO"” Sp. z o.0.
35-959 Rzeszéw
ul. Boya - Zelenskiego 23

dot.:_uzgodnienia projektu Przekroczenie wodociagiem r=. Czernistawka po konstrukcii
mostu w ciaqu drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa ~ Szczawne w m. Cdrzechowa.

W odpowiedzi na pismo Nr TP/456/06 » dnia 05.10.2006r., dot. przekroczenia
wodociggiem, po konstrukcji mostu rzeki Czernistawka w miejscowosci Odrzechowa w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 889 Sienjawa — Szczawne, Podkarpacki Zarzac Drog Wojewddzkich
w Rzeszowie po zapoznaniu sig z przedfozonym projektem opiniuje pozytywnie
przedstawione rozwigzanie techniczne craz

wyraza zgode

na wykonanie przecmiotowego-wodociagu na ponizszych warunkach:

- wodocigg nalezy zamontowaé na obiekcie mostowym w migjscu wskazanym na
zatgczonym projekcie, w sposéb nie powodujacy uszkodzenia Konstrukcji mostu,

- wszelkie prace zwigzane z montazem wodociggu, Whnioskodawca wykona swoim
Staraniem | na wilasny koszt a o ich terminie powiadomi Kierownika RDW
w Rymanowie — p. M. Hejnar (tel. 0-13 43 55 130),

- W przypadku koniecznosci czasowego zajecia pasa drogowego na czas trwania prac
montazowych Wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w cparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r.),

- PZDW nie bedzie ponosit Zadnej odpowiedzialnosci za utrzymanie urzadzenia, a za
ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikle z jego umieszczenia eksploatacji ponosit
bedzie Whnioskodawca,

- W przypadku koniecznosci prowadzenia przez PZDW jakichkolwiek prac remontowych
na obiekcie mostowym, Whnioskodaweca nie bedzie wnosit uwag zwigzanych
Z remontem urzgadzenia

- Whnioskodawca nie bedzie wnosit zadnych roszczer w stosunku do PZDW w przvpacku
ewveniuainego uszkodzenia spowodowarego czynnikami losowymi lub dziataniem 0séi

trzecich







POWIATOWY ZARZAD DROG
W SANOKU
38-500 Sanok, ul. Witkiewicza 8
tel/fax 464-24-45, tel. 464-24-48
NP 687-16-49-066 REGON 370448366 Sanok dn. 20.02.2006r

PZD-I11-5543/13/06/1093/L

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych ( tekst Jednolity Dz. U. Nr
204 z 2004r. poz. 2086 )i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071)
-oraz Uchwaly nr 24/2000 Zarzadu Powiatu w Sanoku z dnia 02 marca 2000r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku do zatatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu sprawy z dn
07.07.2006r. ziozonej w dn.07.07.2006r. przez : Gmine Zarszyn zwang w tresci decyzji
strong dotvczacej wydania zgody na lokalizacje projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej .
wodociagowej oraz kablem elektrycznym w ciagu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska —
Pulawy . oraz 2059 Zarszyn — Odrzechowa . 2202 R Odrzechowa przez wies

Zezwalam

stronie na dysponowanie czgscia dziatek o nr ewid. 1040. 646 . 421/1 420/1 . 649 . 229, 842

843 .121/1" bedaca wlasnoscia—Skarbu-Panstwa—- w-zarzadzie - PowiatowegoZarzaduDrég—
w Sanoku stanowiacych czgs¢ pasa drogowego drég powiatowych :

- or 2113 R Pastwiska — Pulawy

- nr 2059 Zarszyn — Odrzechowa

- nr 2202 Odrzechowa przez wies

lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej . wodociagowej oraz kabla elektrvcznego zgodnie z

zal. projektem technicznyvm opracowanym przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowe

.. Resko .. w Rzeszowie Sp.z.0.0. 39-959 Rzeszow ul. Boya —Zelenskiego 23 stanowiacym

zal. do niniejszej decyzji '

na warunkach j.n.

1. Niniejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wlasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane art. 32 ust.4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016z pézn. zm. )
Pozwolenie na budowe powinno zawieraé zapis o koniecznosci spetnienia warunkow
zawartych w decyzji .

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeii obcych nie zwiazanych
z funkcjonowaniem drogi wlasciciel bedzie ponosil oplaty roczne , za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym . Oplata bedzie naliczona i pobrana w
drodze decyzji administracyjnej przez zarzadce drogi przy udzielaniu zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem wykonania robét okreslonych w sentencji niniejszej
decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 cyt. na wstepie ustawy o drogach publicznych

n
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Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego . stanowi jedynie dowod . ze wnioskodawca posiada
prawo do dvsponowania nieruchomoscia gruntowa okreslona w niniejszej decyzji na cele
budowlane .

W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej j.w. ikoniecznosci
dokonania przelozenia lub zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej . wodociagowe] .
oraz kabla energetycznego koszt tego przetozenia ponosi :

a) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowvm jest krotszy lub réwny 4 — lata . liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzadce drogi . pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych . oraz parametréw technicznych urzadzenia lub obiektu

b) wlaiciciel urzadzenia lub obiektu w przypadku jezeli okres umieszczenia urzadzenia
jest dtuzszy niz 4 lata . liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi . na
zadanie whasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie .

Whnioskodawca jako wlasciciel obiektu obowiazany jest do :

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym lub w jego poblizu .

- uzyskania innych uzgodnien . decyzji i pozwolent wymaganych odrebnymi przepisami

Decyzja traci waznosé jezeli :

- utracita wazno$é decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

- urracila waznos¢ decyzja — pozwolenia na budowe

v

- _nie rozpoczeto inwestycji w ciagu 2 lat od dania wydania niniejszej decyzji .
Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty
zwiazane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku
do drogi jak i w stosunku do 0s6b trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym
projektowanego urzadzenia peina odpowiedzialnos¢ ponosi strona .

Przed przvstapieniem do realizacji inwestvcji polegajacej na umieszczeniu w_pasie

drocowvm urzadzenia i przekroczeniem drogi powiatowej strona winna wystapic

do Pow:atoweoo Zarzadu drég w Sanoku o wvdanie decvzji zezwalajacej na zajecie

pasa drogowego zalaczajac do wniosku :

1. Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego pozwolenie na budowe ,lub
o zgloszeniu budowy wlasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej ( nalezy dodatkowo zal. kserokopie pozwolenia lub zgloszenia )

2. Plan sytuacyjny z domiarami z zakreslonym obrysem i wyliczona powierzchnia

zajetego pasa drogowego w m2 .

3. Wyliczona powierzchni¢ umieszczonych w pasie drogowym urzadzen

infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obstuga drogi .

Okreslenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzadzenie w pasie drogowym .

. Projekt organizacji i zabezpieczenia robét zgodny z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia . w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem

(Dz. U.Nr 177 poz.1729z2003r)

6. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w

okreSlonym czasie

7. Oswiadczenie wnioskodawcy , kto bedzie wlascicielem urzadzenia umieszczanego

w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.
8. Zajgcie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi ,

U da



skutkuje wymierzeniem kary w wysokosci 10-krotnej oplaty

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Krosnie za posrednictwem Powiatowego zarzadu Drog w
Sanoku w terminie 14 dni od daty jej doreczenia .

Od odwotania obowiazuje oplata skarbowa ( w znaczkach ) w wysokosci 3.0 zt + 0.30 zt od
kazdego zalacznika .

Otrzymujg :

1x Gmina Zarszyn 38-339 Zarszyn
Ix Ala

/e

if
Z upowaznienia Zarzadu Wu

DY R/ |
Powiato Zdarzady Drog

mgr inz.’Antoni Wielgus

Decyzja dla jednostek samorzadu tervtorialnego jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z art. 8 pkt 3
- —.-ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r zm. o opfacie skarbowej ( dz. U.nr 86.z.2000r poz. 960 z pézn. zm. )

Sprawe: prowadzi : Danuta Ziajka tel (013 ) 46 42445
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WODNEI W KRAKOW

UIR-4-51-514/K/30/06 Rzeszéw, 2006-12-29

Przedsigbiorstwo Produkcyjno —Ustugowe Sp. z o.0.
Ul Boya Zelenskiego 23
35 - 105 Rzeszéw

W zwiazku z przediozeniem ,Operatu wodnoprawnego na przekroczenie potoku
Czernistawka sztuk 22 i potoku Szczawka sztuk 4 i rowow melioracyjnych sztuk 12
kanalizacja sanitafr-lé wodociggami i przewodem tlocznym s$ciekéw — informuje, ze nie
wnosz¢ uwag do w/w Operatu.

Ostateczne stanowisko zajmie Dyrektor RZGW Krakéw w czasie postepowania
administracyjnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w/w robét.

Rozpoczgcie robot nalezy zglosi¢ do Nadzoru Wodnego w Krosnie z siedziba w Sieniawie.

Otrzvmuia: Kierowniky | nspektoraty
1. adresat ZAAMAQ.

2 NW Krosno ; Gliway Iah.. ia dls lE“hﬂl‘ znych
5 el mgring. Lyszard Kryczka

ra
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Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

35 - 959 Rzeszow, ul. Hetmanska 9, tel. (0-1 7) 85 37 400, fax (0-17) 853 64 21, e-mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

ODD2ZJAL w SANOKU ul Pitsudskiego 10, 38 — 500 Sanok
tel, fax: (0~13) 464 18 76, e - mail; pzmiuw-s@interq.pl

Sanok, dnia 7.01.2007
ST .505/2 /07

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-
Ustugowe ,RESKO” Sp. z 0.0
35-859 Rzeszow

ul. Boya- Zelefskiego 23

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Czernistawka, potoku
Szczawka i rowdw melioracyinvch projektowanymi kanatami kanalizacii sanitarnei. wodocig-
giem i przewodem tlocznym $ciekéw.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Oddzial w Sanoku
uzgadnia operat wodnoprawny na przekroczenie ciekéw wodnych o nr ewid.993 (2 przekrocze-
nia), 476(3 przekroczenia), 645(4 przekroczenia), 681(4 przekroczenia), 709(3 przekroczenia)
kanatami kanalizacji sanitarnej, wodociagiem i przewodem tlocznym $ciekéw z nastepujacymi
uwagami:

1. Ciek o nr ewid.476(3 przekroczenia) stanowi réw odprowadzajacy wode

z terenu przyleglego. ROw w rozumieniu Ustawy | Prawo wodne” nie sta-

nowi wéd publicznych, w stosunku, do ktorych jednostka nasza w imie-

niu Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego wykonuje prawa wiasci-

cielskie. W zwiazku z powyzszym proponujemy zwrdcié sie w tej spra- .-

wie do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Przekroczenie pozostatych ciekéw wykonaé zgodnie z rozwiazaniem

technicznym zawartym w operacie wodnoprawnym. Dedatkowo przewi-

dzie¢ wykonanie palisady w dnie ponizej projektowanego ubezpieczenia.

Przekroczenia wykona¢ pod nadzorem PZMiUW Inspektorat Sanok ul.

Pitsudskiego 10

4. Wiasciciel kanalizacji i wodociagow jest zobowiazany po jej wykonaniu
do konserwacji i utrzymania koryta cieku w rejonie przekroczenia w spo-
sOb zabezpieczajacy przed wymyciem i zniszczeniem rurociagu kanaliza-
cyjnego.

5. Przejscia oznakowaé w terenie na gornej krawedzi obustronnych skarp
stupkami betonowymi.

6. Na powyzsze przekroczenie uzyskac pozwolenie wodnoprawne

7. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne oraz
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r( DzU.nrl3),
istnieje obowiazek zawarcia pisemnej umowy (po wykonaniu

)

LI




przekroczen), na uzytkowanie gruntu nalezacego do ciekow dziatka

nr ewid.: 993, 645, 681,709 zwiazanego z przytaczem kanalizacji
sanitarnej wodociagiem i przewodem ttocznym $ciekow w miejscowosci

Odrzechowa gmina Zarszyn. .
8. Na wejécie w teren w/w dziatek powinna by¢ zawarta umowa, ktorej wzor
przesytamy w zataczeniu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. PZMiUW Sanok
3. ala
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Wezet: 1: szt 13

Rura PVC

Wezel: 14: szt 67

Wezet: 19: szt 8

Blok oporowy

Wezel:

21a: szt 1

Wezel: 25: szt 2

Wezel: 30: szt 8

Zasuwa zel.komn.Jafar

Nr 2111 @80mm

Ztaczka kolnierzowa
75/3" Polyrac Rura PE

Wezet: 33: szt 1

Rura PVC

Wezel: 38: szt 2

Wezet: 42: szt 1

Rura PVC @90/4,3 mm

Wezel: 42a: szt 2

Ziaczka kotnierzowa 63/2"  Rura PE

Wezet: 51: szt 8

Rura PVC @160/6,2 mm — L
— - 6: ' Wezet: 10: szt 1 —_—
\ Wezel: 6: szt 1 . PASISRm = = Rura PVC ©160/6,2 . — T
Rura PVC ©225/8,6mm leliszek zel. mm ura . ; v Y \
Ziaczka wkretna ‘ Kioliszek zel. E @ 150 mm P ki Rura PVC @160/6,2mm Rura PVC @160/6,2 mm S B DGR ?&q}gﬁkpa i;olnlerzowa Rura PVC @160 5);/ — \ Rura PVC @160/6,2 mm Rura PVC @110/4,2mm @90/4,3mm : =1 <~ @75/4,5mm — Q_ . Polyrac @50/3,0 mm L = 0.50m
@32 mm stal. Nawiertka Jafar §1226/32 Nr kat. 3250 Zasuwa zel.koin.Jafar Y/ S Nawiertka Jafar @160/32 Nr kat. 3250 Z / = Ll & fovma Trojnik kiel. - kofn Blok oporowy Ziaczka wkrgina oo i 08 i 350 - o TS RS = B Rura PVC ©990/4,3 mm Rura PE ==L
S Nr2111 3150mm : Rura PVC @160/6,2mm Tréjnik kielichowy PVC Rura PE e —oRopry @32 mm stal. : e i = @40/2,4 mm =
va?-utwa 29112}38!;'1&“' Adapter z gwintem g/ Pk Soliia kol - Zasuwa zel.z kielichami Adapter z gwintem ©160x160 mm ©75/4 5mm 2‘;5?;32 30,';“ N Kieliszek zel. E @ 80 mm Fasivia lz elchanil Adapter z gwintem Blok oporowy E?g;ﬁ; ZyE Blok oporowy Redukcja PVC typ R Trojnik kiel. - komn. Blok oporowy = - Rura PE
intiowanymi Ja - T 1 AT PO TINT E xh ur:
ﬂ o (2):3:2 r zewnetrznym ?OLYRAC ~ < EFR@200/150mm gwintowanymi Jafar zewnetrznym POLYRAC Trojnik kielielichowy z PVC 90/80 gwintowanymi Jafar zewnetrznym POLYRAC Troinik kielich PVC Rura PVC BRImm Ziaczka kotnierzowa PVCE90/90mm z . =1 %] 2 Rura PE @50/3,0 mm
r mm PE @ 401 1/4 Rura PVC ©225/8,6 Rura PVC ©225/8,6 mm Kieli Nr 2116 @32mm PE @ 40/1 1/4" mm Z el koln Jafal Rura PVC 5 . Rura PVC " z zestawem koin, —Z25UWa 2el.koin.Jafar Kolano zeliwne i 63/3,8 mm
. ieliszek zel. E @ 200 mm Zasuwa zel.koin.Jafar — asuwa zal.koin.Jatar Nr 2116 @32mm PE @ 40/1 1/4 ©90x90 mm @90/4,3mm 63/2" Polyrac " "Nr2111 @80 Redukgja PVC typ R Adapter z gwintem Nawi
Rura PE @40x2 4mm . Rura PE mm p g awiertka Jafar @63/32mm Zlgczka red 263/50
: Rura PVC Nr 2111 ©150mm Rura PE @40x2,4mm Redukgcja PVC typ R Nr 2111 ©80mm ©90/4,3mm |l "l Rura PE @40x2 4mm 0iSmim z2PVC 90/80 WHRGHSIZOND ©90/63mm zewnetrznym POLYRAC Nrk
Kieliszek zel. E @ 200 mm Kieliszek zel. E @ 200 mm G77578 6mm L| ©90/63mm Blok oporowy Kréciec zelwny F L| ’ — =y I ©63/3,8mm Kréciec dwukomierzowy ze stopka N @80mm S A da;bfezrsfgwjmem PE Polyrac
— ‘ joc sk @80 — = — -
.~ koin. SO S Redukcja i nt;p R Rura PVC §/160/6,2 mm J_ = e B 2 ) e Fo e R AR A FORTRAG Zaczka wireing
Ziggt:zsm Ei'cnn;]m Trojnik Zeliwny kotnierzowy Blok oporowy ©110/90mm Wezoh 20:820 < : grso{;:::; sl sl e I%Jw?mwanyml e St |J e
2 PVC 1601150 PRON00 mm Trojnik kiel. - kofn Wezel: 15: szt 16 III Zoceka kelisrzovs SNE. Redukcja PVC typ R z / Wezet: 31: szt 1 Tréjnik kiel. - koin stafar Nr 8005 20w REEIeaaang Rura PE 940x2,4mm Zasuwa zel.z kielichami
Zasuwa 7el.koh.Jafa PVCOT60/00mm Polyrac 3160/170mm e S, Kréciec zeliwny F Blok oporowy Wezel: 34: szt 52 e e Ziaczka kohnierzowa pdaphee z guiolom gwintowanymi Jafar
Wezet: 2: szt 1 Wezel: 7: szt 1 e r st ?(mhf:‘ Rura PE ©50/3,0 mm Rura PVC 0160/6,2— G50mm gzet: 93. SZ PVC@{:W Smm 75/23 "Polyrac zewnetrznym POLYRAC Nr 2116 @32mm
L L m kofn. S — z zestawem kofn. : . - A44- PE @ 50/1 1/4"
. Rura PVC 225/8 6mm Einliszal digl T Himm z PVC 90/80 TR Wezet: 22: szt 3 Tréjnik kielichowy Blok oporowy ;t;roa;:gmm gmaoivc z PVC 75/65 Rura PE Wezet: 43: szt 20 Wezet: 44: szt 1
) Trsinic dtichowy Pvc Rura PVC 0160662~ X \\ Rura PVC 0/160/6,2 mm - FYeE10R0mm Rt ' = / - Ziaczka wk \ Rura PV 0901 3 S, —— Rura PE O75/4,5 Wezet: 52: szt 1
G225x90 mm oporowy ura czka wkri R ura ,5 mm Zlgczka redukeyina PE ezel: 52: szt 14
Rura PE B Rura PVC . 20- Rura PVC ©160/6,2mm 2L = Nawiertka Jafar @90/32 Nr kat. 3250 \ = L :
1 [ QSOE omm i i Zwezka zeliwna dwukoin. ©225/8 6mm Blok oporowy Wezel. 20: szt 5 @90/4 3mm @32 mm stal. Ziaczka wretna Rura PVC @75/4,5mm L=0,50m Polyrac @75/50mm
— [ Ziaczka kolnierzowa Rura PVC FFR@200/80mm o Kolano zeliwne '| \ws 4 Ziaczka koinierzowa Zasuwa zel.z kielichami Adapter z gwintem 332 mm stal. Nawiertka Jafar @75/32 Nr kat. 3250 f— N — L_
Blok oporowy 5 £L.80m.Coter A e 50/2" Polyrac gwintowanymi Jafar zewnetrznym POLYRAC it =L =0 Rura PE i
50/2" Polyrac ©225/8,6mm Nr 2111 @80mm N Rura PVC Nr 2116 B32mm PE @ 40/1 1/4" Wezet: 39: szt 1 Zasuwa zel.z kielichami Adapter z gwintem —m @50/3,0 mm Rura PE ©40/2,4 mm
Rura PVC Kréciec zeliwny F I J Kréciec dwukofnierzowy ze stopka N @80mm Trojnik kielichowy PVC Rura PVG G160/ 2mm s e , B110/4,2mm Blok 0poro wintowanymi Jafar = = == Nawiertka Ad i
- , I 1 @160 porowy g y zewnefrznym POLYRAC Jafar apter z gwintem
B335/8 6mm - @50mm Kieliszek zel. E @ 200 mm 1 \ Rura PVC Rura PE sel. @80 mm L = 80 cm Blok oporowy ©160x160 mm Tréjnik kielichowy PVC Rura PVC @160/6,2mm Redukcja PVC typ R Rura PE @40x2 4mm et L Qtrznym F -
; Redukcja PVC typ R BO0/B Amm 9074, 3mm Wezet: 11: szt 1 Rura PVC ©160/6.2mm ©160x90 mm i 110/63mm G e mm |I "l ;E % ;gi;} 1 :]42 i Rura PE ©75/4,5 mm e PE 38050 mim s ézwgﬂgq:mf’ow c
290/63mm : Hydrant zel. nadziemny : Kréciec zeliwny F %ze.l'- 2730 szt 1 Trainik kieli ura ura X2 4mm ! .
. . (] jnik kielichowy PVC Rura PE - ; Zasuwa zel.z kielichami
2 o . Kieliszek zel. E @ 80 mm e : Jafar Nr 8005 @80mm @80mm o110 Wezel: 35: szt 1 @90/4,3mm Tréjnik PE Polyrac Adapter z gwintem suwa zel.z kielichami
Wezel: 3: szt 6 Tréjnik zeliwny kotnierzowy o Kieliszek zel. E @ 80 mm ‘_E|_ mEoh kolnierzowaJLI rl %110 mm . B6303.8mm G755 zewnetiznym POLYRAC gg;z:‘amwﬁ;?Mﬂ gwintowanymi Jafar
- ©200x200 mm Kieliszek zel. E @ 200 mm _{i,m PE ©50/3,0 mm 75/3" Polyrac — Blok oporowy Redukdja PVC typ R ifl?szlﬁj zgesl,g;lnn{Jafar I Wezet: 46: szt 1 PE O 40/1 1/4" l.| stal. :J 21t 16 @32mm
i ; = . . 0/63 : . - ura 2 mm Rura PE @40x2 4 Zasuwa zel.z kielichami apter z gwintem
Rura PVC @9225/8,6- o "\ RuraPVC ©225/8,6 mm Rura PVC i;"gé“;of;gg“a kol Zasuwa zel.koin.Jafar Blok oporowy Ziaczka kolnierzowa 50/2 Rura PE Wezet: 27: szt 2 PO — \ Rura PVC @160/6,2mm F— el Zlaczka kolnierzowa Wezet: 45: szt 1 I \; gwintowanymi Jafar zewnefrznym POLYRAC
Al mm . 111 "
Trsjnik kiel. - kol Qe Kieliszek zel. E @ 200 ﬁ ‘ Wezet: 16: szt 1 HEZ111 E=omin Krocies seliuny F e Blok oporow 350 mm sta Nawiertka Jafar @160/50 Nr kat. 3250 39074 3mm | 632" Pom0. RurapE — S Nr 2116 @32mm PE & 501 1/4
) : : Blok oporowy i M0 Zasuwa zel.kon.Jafar gzeil: 1o. Ziaczka kohierzowa (CIO6- 28 WITY Rura PVC @160/6,2mm PREY. : ' 5633 8mm ] : : Zlaczka kohierzowa Rura PE @75/4,5 mm Zigczka redukeyjna PE R
PVCG225/90mm —_— Rura PVC T Nr 2111 ©80 @50mm ielichami : — R ’ PVC@90/90mm = >
i e ZaSta BL RO TEREE S el r mm SR 63/2° Polyrac o PE Redukeia PVC typ R _Zasuwa zel.z kielichami Adapter z gwintem — z zestawem kol 75/2 4 "Polyrac L=050m Polyrac @75/50mm
wem koin. = =rme s W oz ©225/8,6mm ura ura ] -7 gwintowanymi Jafar zewnetrznym POLYRAC =1 ’ — L
z PVC 90/80 dwukolierzowe ezel: 8: szt 1 |“ @160/8,2mm p @63/3,8mm ©160/63mm Nr 2116 @50 PE & 63/2" Kréciec zeliwny F z PVC 90/80 Rura PE -} Fi w }: i
Kréci i ze stopka N @80mm Rura PVC —> r o Y G7 T={ =1_ 1= =i gzet: 53: szt 55
ciec dwukohierzowy P A . promr ; Rura PE 0963x3.8 @50mm 5/4,5mm
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$1i Skala: Nr rys:
Kreslit: - )
1:20
Sprawdzit:
Nr arch.

PPU ,,RESKO” sp. z 0.0. w Rzeszowie 13/2003/1 4y
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- ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

4 5 6 7 6 7 9 Do wewnetrznej
[ | instalacji wody |
/ 8 9 10 4 tzimnej
11 4 l |
/ ﬂlj Dn=32 st oc¢
= ¥ E_E | : |
S Dn=3x | Dn=32 i |
_ C ) . |
gt :i%: L1=minSDz Lw L2=min3DZ - |

3

/ lﬁd\ﬁ 8 40x2,4

- 150 PE 100 SDR 17 PN 10 ) .
/ |
/ |—- .

Montaz zestawu wodomierzowego |
wg PN-B-10720 z 1998 r

miN.400mm, max.1000mm

1 Ztaczka przejsciowa PE @40PE/32mm 1 POLYRAC
2  |Ptaskownik ocynkowany 6x30 1 PN-72/H-93200 :
3 [Kolano A1 @32mm 2 PN-76/H-74392
4 Piaczka nakretna rownoprzelotowa M2 @32mm 3 | PN-76/H-74392
S Pawér kulowy odcinajacy réwnoprzelotowy @32 2 fig.783 ‘
6 [taczka wkretna redukcyjna @32/20mm 2 | PN-76/H-74392 ‘
7 kacznik wodomierzowy mosiezny @20mm 2 PN-59/H-54902 ;
8  Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 @20mm 1 POWOGAZ
9 Zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy @ 32 ze spustem 1 fig.783
10 [Zawdr zwrotny antyskazeniowy@32mmEA291NF 1 |DANFOSS
11 |Ztgczka nakretna réwnoprzelotowa M2 @20mm 1 |PN-76/H-74392
Jednostka Projektowa: Adres obiektu budowlanego: Podz.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno—Ustugowe
RESKO Sp. z o.o. Stadium: PW -
Projektowaf: |mgr inz. St. Chudzicki |107/98 L Przedmiot Wodociqg w m. Odrzechowa Nr rys.
L opracowania
Opracowat: inz. M. Filipsk $-535/94
- ‘mgr a - el - T Nazwa Zabudowa zestawu wodomierz. 60
Sprawdzif: inz. E. Rojek $-541/94] / rysunku dia_bud. mieszk. jednorodz. |
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ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO |

4 S 5 767 S Do wewngtrznej:
[ | instalacji wody
7 8 9 10 F 1 zimnej
11 |
7 4 LTII: Dn=40 st oc |
5 | L :._I-L I
/ £ Dn=20, T  [Dn=40 2
—A0TT S
/‘g;ﬂ L1=minSDz | Lw | L2=min3DZ c = |
3 £
7 .
Rura ¢ 50 x 3,0 2
/ 150 PE 100 SDR 17 PN 10 %

Montaz zestawu wodomierzowego
wg PN-B-10720 z 1998 r

1 /tgczka przejsciowa PE @50PE/40mm 1 POLYRAC
2  |Ptaskownik ocynkowany 6x30 1 PN-72/H-93200 |
3 |[Kolano A1 @40mm 2 | PN-76/H-74392 5
4 Dlaczka nakretna rownoprzelotowa M2 @40mm 3 PN-76/H-74392
5  Pawdr kulowy odcinajacy rownoprzelotowy @40 2 fig.783 |
6  [Ztaczka wkretna redukcyjna @40/25mm 2 | PN-76/H-74392 ‘
7 kacznik wodomierzowy mosiezny @25mm 2 PN-59/H-54902
8 Wodomierz skrzydetkowy JS-3,5 @25mm 1 |PORasAZSA, Rom
9 Zawor kulowy odcinajacy réownoprzelotowy @ 40 ze spustem 1 fig.783
10  [Zawor zwrotny antyskazeniowy@40mmEA291NF 1 DANFOSS
11 |Ztaczka nakretna rownoprzelotowa M2 @40mm 1 |PN-76/H-74392
Jednostka Projektowa: Adres obiektu budowlanego: Podz. i
Przedsiebiorstwo Produkcyjno—Ustugowe '
RESKOD Sp. z 9.0 Stadium: PW -
Projektowat: mgr inz. St. Chudzicki [07/98 f Przedmiot | Wodociqg w m. Odrzechowa Nr rys.
’J opracowania
Opracowaf: inz. M. Filipsk B-935/
- L P bR Nazwa Zabudowa zestawu wodomierz. 61 |
Sprawdzif:  |nz. E. Rojek 3"541/.é4 / rysunku dla przytgcza PE 50x3,0 |
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ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

4 S 6 7 6 7 S Do wewnetrznej
instalacji wody
8 zimnej
I£;__ Dn=50 st oc

I 1 L F
"\Dn=g&
Li=winshz | L Lp=min3Dz N2

D=50

£
&

St oc 5 é |
-
Rura ¢ 63 x 3,8 §
150 PE 100 SDR 17 PN 10 %

MRMINN

Montaz zestawu wodomierzowego
wg PN-B-10720 z 1998 r

1 |Ztaczka przejsciowa PE @63PE/50mm 1 POLYRAC
2  |Ptaskownik ocynkowany 6x30 1 PN-72/H-93200
3 [Kolano A1 @50mm 2 PN-76/H-74392
4 Diaczka nakretna rownoprzelotowa M2 @50mm 3 PN-76/H-74392
5 [Zawor kulowy odcinajgcy réwnoprzelotowy @50 2 fig.783 5
6 [Ztaczka wkretna redukcyjna @50/40mm 2 PN-76/H-74392 '
7 kacznik wodomierzowy mosiezny @40mm 2 PN-59/H-54902
8 Wodomierz skrzydetkowy JS-10 @40mm 1 |POWOGAZ S.A. Poznan
9 Zawor kulowy odcinajgcy rownoprzelotowy @ 50 ze spustem 1 fig.783
10 Zawor zwrotny antyskazeniowy@50mmEA291NF 1 |DANFOSS i
11 |Ztaczka nakretna réwnoprzelotowa M2 @50mm 1 PN-76/H-74392 .
|
Jednostka Projektowa: Adres obiektu budowlanego: Podz. ‘
Przedsigbiorstwo Produkcyjno—Ustugowe |
K Sp. Zz o.0. Stadium: -
RESKO Sp PW. i
Projektowat: Ingr inz. St. Chudzicki 107/98 / Przedmiot Wodociqg w m. Odrzechowa Nr rys.
opracowania
Opracowaf:  mgr inz. M. Filipska 3—535/[51 )»L N 62
- - : Tt azwa Zabudowa zestawu wodomierz.
Sprawdzit: nz. E. Rojek 5—541/9\4 J rysunku dio przylgcza PE 63x3,8




ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

4

D 6
&%&J |
: :\Dn=65§= il

7712910135

Do wewnetrznej
instalacji wody
- I' zimnej

Dn=65 st oc

£
< &
- ———. o
D=65 S
2mi =mi 4
/St o[ 1=0inSD Lw L2=min3DZ s
3 £
ne B
£
/ Rura ¢ 75 x 4,5 =
,/ 150 PE 100 SDR 17 PN 10 X
£
— |
Montaz zestawu wodomierzowego
wg PN-B-10720 z 1998 r
1 |Ztaczka przejsciowa PE @75PE/65mm 1 POLYRAC
2 |Plaskownik ocynkowany 6x30 1 PN-72/H-93200
3 [Kolano A1 @65mm 9 PN-76/H-74392
4 Placzka nakretna réwnoprzelotowa M2 @85mm 2 | PN-76/H-74392
5  Pawér kulowy odcinajacy rownoprzelotowy @65 2 fig.783
6  Placzka wkretna redukcyjna @65/40mm 1 PN-76/H-74392
g t acznik wodomierzowy mosiezny @40mm 2 PN-59/H-54902
8 Wodomierz skrzydetkowy JS-10 @40mm 1 |POWOGAZ S.A. Poznan
9 Zawor kulowy odcinajacy rownoprzelotowy @ 50 mm ze spustem 1 fig.783
10 Pawdr zwrotny antyskazeniowy @50mmEA291NF 1 |DANFOSS
11 |Ztaczka nakretna rownoprzelotowa M2 @50mm 2 |PN-76/H-74392
12 Placzka wkretna redukcyjna @50/40mm 1 PN-76/H-74392
13 Klaczka wkretna redukcyjna @65/50mm 1 PN-76/H-74392
Jednostka Projektowa Adres obiektu budowlanego: Podz.
Przedsiebiorstwo Produkcyjno—Ustugowe
RESKD Sp. z ©.0; Stadium: P.W -
Projektowat: tgr inz. St. Chudzicki |07/98 L Przedmiot . | Wodociqg w m. Odrzechowa Nr rys.
opracowania
Opracowaf:  mgr inz. M. Filipska £-535/94 )jq N 63
: - i = 2w Zabudowa zestawu wodomierz.
Sprawdzit:  |nz. E. Rojek 5-541/94 / rysunku dla_przytgcza PE 75 x 4,5
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Tabéla blokow oporowych dla kolam

Typ h I I J b [ by J a Objgtosé
e
bloku

mm okolo

(N=1 0,30 0,023
1c 40| 0,50 |0,18 | 0,08 0, 030
‘1o {050 0,038
e 0,45 0,070
‘"no o, 55 . 0, 086
0,75 0,27 | 0,10 ]

YNF 0, 65 0,101
1 75 0,117
mc 0,196
mE 80 0,224

1,00 /0,36 | 0,13

1n G 0,90 g 0,252
1 1,00 0,280
B 0,75 ' -0, 469
v E 0,90 1,50 0,55| 0,20 0, 562
G 1,08 4 0, 655
VA 0,90 0,963
VD 1,15| 2,00 10,70 | 0,30 1,230
VF 1,40 1, 498
Vi A 2,25 (0,80 2,044
viB 2,50 | 0,90 2,470
vic | 5% 2,25|1,00] %% 2,839
VI D 3,00( 1,10 3,450
Vi E 3,25 1,20 4, 000

Srecnica Kpt Typ bloku
nominaina (zafamania
przewodu irasy grunt sypkl grunt spoisty
d . ;
. _glpbokosé utotenla przewedu ) H, , m
1,;0.1,;9_[ 1,20+|,sz 1,3041, 38 I,&DH,AII'IJO»I,SB ll,sml,sﬁ,l 1,7041,79 ,1,1o¢|.|9l |,2u.1,znl 1,3041,39 |,w+|,19_l:,50¢:,5DJ:,50..1,59_1,7cm.'.'n
100 90° 1o ' ic ne 1o il B
~ ) 3
» Pl i
150 s0° 1IHH D e ¢ nme IH 18
45° R : 1y me- 1 H nF
200 - : . .
90° mi ne, nme nc VE B 1 ne CmE-
45 e me me we i me me me
* 250 = i
90° WG wE B vD va’ ; e WE
30? mae me e 1" H: ws ne - nme e
; ! ! ¢ ) 7
300 o as® IVE we " mne . . mEe e wvE e
s0° VD VA we VF vD .
22%30" wvBe ny me : mE (V% WE wve mr | me
. 2 V N -
30° VG, e e " VA = we =1
. 400 ’ - - ;
] . E 7
as . vD vV A S IVG v VD vV A
o 90° vic. vie VS VF Vi E viD viB VIA®
© Dotgbokosé H . - dlakolan ’
I’ 5
Tabela blokéw oporowych dla tréjnikéw i korkow-
. ' Typ bloku G
y grunt sypkl - £ % grunt spolsty
Srednica nominaina
przewodu 1) S glpbokodé ulolenls przewodu ’) H" m
mm ; : - . : I- =
171041,19]1,2041,28 | 1,3041,30 1,4041, 49 1,5041,59 | 1,6041,691,70+1,79f 1,1041, 161,204 1,29 1,3041,39 | 1,8041,49] 1,50+1,59(1,6041,60 [1,7041,79
© 100 1c - 1o e 1|,
= ‘. . .
150 . 1,0 ns 1D nF no nBe
200 me IH ne e me 1
250 WE net e me Ve Wwe v B 5 wma me
300 VG WE B vo VA v G e
400 Vv F v D vi 8 VI AL vVE vD

‘) Na tréjnikach typ bloku nalety dobraé wg krednicy priewoﬁu odgatpzienla.
*) otgbokoke H, . dla utinikow i korkow :

Bloki Oporowe

64

1372003/ 14

Stadium:
PW
Nrrys:

Obiekt:
Kanalizacja
sanitarna i wodoc.
m. Odrzechowa
Skala:

Nr arch.

£
\|/

PPU ,,RESKO” Sp. z 0.0. w Rzeszowie

Podpis:

09.2008 /’_\/A

09.2008
09.2008

Data:

S-535/94
S-541/94

107/98

BLOKI OPOROWE

Nr uprawnien:

mgr inz. St,. Chudzicki
inz. E. Rojek

mgr inz. M. Filipska

Nazwisko:

Nazwa:
Projektowal:
Opracowal:
Sprawdzil:




