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Treść rysunku:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Instalacja wody zimnej i ciepłej

wody użytkowej

- RZUT PARTERU

Data:

X.2018

1:100

KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE.
mgr inż Tomasz Sarna
ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik
tel: +48 668 135 177

Projektant:

Sprawdził:

Imię i Nazwisko
Nr uprawnień

Podpis

Branża:

Sanitarna:

Faza opracowania:

Projekt budowlany:

Rysunek nr:

S-1

Format arkusza:

A4

Skala:

mgr inż. Mariola Stępień SWK/0158/PWOS/11

Inwestor:

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki nr 7
26-020 Chmielnik

Adres inwestycji:

dz. ewid. nr 141, 142
msc. Jasień
26-020 Chmielnik

1/1

WIATROŁAP

terakota
3,40 m²

1/2

KORYTARZ

terakota
13,40 m²

1/4

POM. PORZĄDKOWE

terakota
21,80 m²

POM. GOSPODARCZE

17,40 m²

1/5

24,50 m²

1/3

1/6

1,40 m²terakota

SUMA:

152,20 m²
POW. PODŁÓG

1/11

WC NIEPEŁNOSPRAWNI

1,90 m²

SKŁAD OPAŁU

terakota

1/8

6,00 m²
terakota

terakota

terakota

ŚWIETLICA

WC MĘSKI

SUMA:

8,30 m²
POW. PODŁÓG

1/10

6,40 m²

KOTŁOWNIA

terakota

1/7

1,10 m²
terakota

PRZEDSIONEK

ŚWIETLICA

1/9

63,20 m²
terakota

-Zawór odcinający

LEGENDA:

- Przewody ciepłej wody

  PE-X/Al/PE-X

- Przewody zimnej wody

 PE-X/Al/PE-X

Mu - miska ustępowa

Um - umywalka

Zestaw wodomierzowy:

1 - Zawór główny odcinający DN 15;

2 - Filtr do wody typ Y222 DN 15;

3 - Wodomierz główny JS 1,6 DN 15;

4 - Zawór antyskażeniowy typ EA251 DN15;

5 - Zawór odcinający DN 15 z zaworem

spustowym;

L1 - Odcinek prosty przed wodomierzem o

długości L1=5xDN

L2- Odcinek prosty za wodomierzem o długości

L2=3xDN
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