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ZESTAW HYDROFOROWY

Osiedle Grzybowa Q=3.92l/s

Śladków Mały Q=1,91l/s

węzeł wa120 - pożar  wydatek 10l/s

najbardziej niekorzystny  punkt

wa120

Q=81,3m3/h
H=45m

Ciśnienie
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SIEĆ WODOCIĄGOWA  - Śladków Mały - rozkład ciśnień  - pożar - węzeł wa120 - wydatek 10l/s 


