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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

I.  Spis zawartości opracowania. 

II.  Opis techniczny. 

III.  Część rysunkowa. 

A1. Rzut parteru  1:100 

A2. Rzut poddasza 1:100 

A3. Rzut dachu 1:100 

A4. Przekrój A-A 1:50 

A5. Przekrój B-B 1:50 

A6. Przekrój C-C 1:50 

A7. Przekrój D-D i E-E 1:50 

A8. Elewacje: północna i wschodnia 1:100 

A9. Elewacje: południowa i zachodnia 1:100 

A10. Zestawienie stolarki 1:100 
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY 

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego 
na potrzeby świetlicy wiejskiej 

 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy architektury dla inwestycji 
polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Górno na dz. nr ewid. 1041/5. 

1.2. Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką.  

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Górno - dz. nr ewid. 1041/5 

(obręb 0012 Skorzeszyce) 

1.4. Inwestor: Gmina Górno 

1.5. Podstawa opracowania: 

- umowa z Inwestorem 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- obowiązujące normy i przepisy 
- mapa do celów projektowych 
- wizja lokalna w terenie 
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 
- warunki techniczne wydane przez dostawców mediów 

1.6. Dane liczbowe dla budynku: 

- powierzchnia zabudowy:  273,39 m2 
- powierzchnia użytkowa: 401,96 m2 
- kubatura: 1 846,8 m3 

- założona rzędną wysokościową ±0,00 289,50 m n.p.m. 
- ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
- kąt spadku połaci dachu: 30º  
- wysokość budynku: 10,50m 

1.7. Przeznaczenie i program użytkowy budynku. 

Budynek pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej, stanowiącej 
ośrodek rozwoju wsi, będzie miejscem spotkań mieszkańców, gości, dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz miejscem spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. 

Na parterze dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaprojektowana została sala 
świetlicowa z tarasem, pomieszczenie biurowe oraz łazienki i pomieszczenie porządkowe. Od 
strony tylnej znajduje się osobne wejście do kotłowni na paliwo stałe. 

Kondygnacja poddasza nie będzie użytkowana przez osoby niepełnosprawne, znajdzie się na 
niej druga sala świetlicowa, pomieszczenie biurowe oraz łazienki.  

Ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach świetlicowych nie przekroczy 
50 osób. 
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2. Zestawienie pomieszczeń 

 

3. Zagospodarowanie terenu. 

Działka o nr ewid. 1041/5 położona w Skorzeszycach, gm. Górno przeznaczona jest pod 
teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem 4.U.1. jest obecnie zabudowana, uzbrojona i 
posiada zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej. Na działce znajdują się budynki Szkoły 
Podstawowej oraz Przedszkola w Skorzeszycach oraz utwardzone ciągi komunikacji pieszej i 
kołowej. Od wschodu działka graniczy z Kościołem PW św. Rozalii. 

W ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego istniejący 
układ dróg i chodników zostanie powiększony o drogę wewnętrzną wokół projektowanego 
budynku. Za budynkiem wybudowane będą cztery nowe miejsca postojowe (w tym jedno dla 
osoby niepełnosprawnej). 

Przy budynku zaprojektowane zostały trzy nowe latarnie oświetleniowe. 

W południowej części działki, za skarpą przeznaczoną do wzmocnienia zaprojektowane 
zostało boisko do siatkówki. 

Teren działki obejmuje opracowaniem znajduje się na wysokości ~281-291m n.p.m. oraz 
charakteryzuje pochyleniem terenu w kierunku południowym.  

Szczegółowy opis zagospodarowania terenu zamieszczony został w części opisu 
technicznego p.t. „Zagospodarowanie terenu”. 

PODDASZE
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]

2.1 Klatka schodowa gres 6,45

2.2 Komunikacja gres 14,86

2.3 Pom. biurowe gres 13,16

2.4 Sala świetlicy gres 128,02

2.5 WC damski gres 5,70

2.6 WC męski gres 6,08

Powierzchnia łącznie: 174,27

PARTER
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]

1.1 Wiatrołap gres 6,11

1.2 Komunikacja gres 15,00

1.3 Pom. biurowe gres 27,78

1.4 Sala świetlicy gres 112,85

1.5 WC damski gres 6,70

1.6 WC męski gres 6,15

1.7 Pom. porządkowe gres 2,66

1.8 Klatka schodowa gres 6,45

1.9 Pom. gospodarcze gres 13,21

1.10 Kotłownia gres 21,20

1.11 Skład opału gres 5,73

1.12 Żużlownia gres 3,85

Powierzchnia łącznie: 227,69
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4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – istniejącego budynku. 

Budynek istniejący: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym o 
konstrukcji drewnianej i kącie spadku połaci 3º. 

Funkcja budynku: budynek gospodarczy. 

4.1. Ławy i stopy fundamentowe  betonowe i kamienne. 

4.2. Ściany fundamentowe: betonowe, kamienne. 

4.3. Ściany zewnętrzne nośne: 

- murowane z gazobetonu, gr.~24cm (Suporex), 

Ściany zewnętrzne nie posiadają izolacji termicznej. 

4.4. Ścianki wewnętrzne: 

- murowane z gazobetonu gr.~24cm (Suporex), w części budynku obustronnie otynkowane 
tynkiem cem.-wap. 

4.5. Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe. 

4.6. Stolarka drzwiowa stalowa. 

4.7. Bramy stalowe. 

4.8. Kraty w otworach okiennych stalowe. 

4.9. Podłogi i posadzki betonowe i drewniane. 

4.10. Dach jednospadowy o kacie spadku połaci 3o, o konstrukcji drewnianej. 

4.11. Pokrycie dachu z płyt eternitu. 

5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe – projektowane. 

Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką. 

System realizacji budynku tradycyjny, układ konstrukcyjny mieszany. 

Podstawowa funkcja budynku: usługowa (świetlica). 

5.1. Fundament pod schody zewnętrzne: betonowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), gr. 20cm. 
Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

Fundamenty wykonać zachowując odpowiednią głębokość posadowienia: min.1,20m p.p.t. 

5.2. Ławy i stopy fundamentowe: żelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone 
konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. 
Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

Należy pamiętać o wyprowadzeniu z fundamentów prętów starterowych pod słupy i 
trzpienie żelbetowe. 

Fundamenty wykonać zachowując odpowiednią głębokość posadowienia: min.1,20m p.p.t. 

5.3. Pod ławami i stopami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu B15 (C12/15), 
gr. 10cm. 

5.4. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B15 (C12/15), gr.24cm na 
zaprawie cementowej M5. Obustronnie izolowane – dysterbit, oraz izolowane termicznie 
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8cm. 

5.5. Podłoga na gruncie w części istniejącej i projektowanej: terakota gr.2cm, wylewka betonowa 
gr.7cm (zaleca się, aby gładź cementową podłóg układaną na warstwie styropianu zbroić 
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przeciwskurczowo na 1/3 grubości (od spodu) matami stalowymi z prętów zgrzewanych fi4 
ze stali A-II (18G2) w rozstawie co 10 cm), styropian EPS100 gr.12cm, dwa razy papa 
termozgrzewalna, płyta betonowa z betonu B15 (C12/15) gr.15cm, warstwa piasku 
zagęszczonego na mokro gr.30cm. 

5.6. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia murowane z bloczków 
gazobetonowych Ytong, gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej). 

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS-70 gr.15cm. 

Zewnętrzna wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, zalecane 
malowanie elewacji farbą egalizującą w jasnych kolorach pastelowych (szczegóły 
kolorystyczne do ustalenia na budowie na etapie budowy). 

5.7. Ścianki wewnętrzne działowe murowane z bloczków gazobetonowych Ytong, gr. 12cm na 
zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej).  

5.8. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nowoprojektowanych typowe prefabrykowane z 
belek L-19 lub alternatywne – zgodnie z technologią układania nadproży prefabrykowanych 
w murze. 

Należy bezwzględnie pamiętać o głębokości oparcia nadproża w murze. 

5.9. Kanał wentylacyjny murowane z typowych kształtek keramzytobetonowych (z betonu 
lekkiego), wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm. 

Kanały ponad dachem obmurowywane cegłą klinkierową w kolorze brązowym. 

5.10. Komin spalinowy dla projektowanej kotłowni, murowany z kształtek keramzytobetonowych 
z wkładem kominowym ze stali kwasoodpornej. Ostatni metrowy odcinek należy wykonać z 
systemowego izolowanego przedłużenia kominowego. 

Komin ponad dachem obmurowywany cegłą klinkierową w kolorze brązowym. 

5.11. Słupy i trzpienie żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie 
prętami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Szczegóły wykonania 
zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

5.12. Belki żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali 
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Szczegóły wykonania zgodnie z 
częścią konstrukcyjną projektu. 

5.13. Wieńce wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN 
RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Nie należy przerywać zbrojenia podłużnego 
wieńców stropowych. Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

5.14. Stropy żelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali 
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Stropy oparty na wieńcach i belkach 
żelbetowych.  

Strop poddasza wykonany odcinkowo po krzywiźnie dachu. Szczegóły wykonania zgodnie z 
częścią konstrukcyjną projektu. 

5.15. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, wielospadowa, z drewna iglastego klasy C24. 
Oparcie więźby skrajnie na murłatach zamocowanych w wieńcach ścian zewnętrznych..  

Elementy drewniane zaimpregnować środkami chemicznymi ogniochronnymi i 
grzybobójczymi. Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

Nad częścią parterową konstrukcje nośną dachu należy zabezpieczyć od spodu płytami 
ognioodpornymi RE30. 

5.16. Pokrycie dachu z blachodachówki.  
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6. Roboty wykończeniowe dla budynku. 

6.1. Okna i drzwi balkonowe w budynku PCV o współczynniku k=1,1, wyposażone w okucia 
systemowe, kolor biały z jednostronną okleiną drewnopodobną, typowe lub wykonane 
indywidualnie zgodnie z załączonym wykazem. Stolarka okienna obowiązkowo wyposażona 
w nawietrzaki higrosterowalne (dobór nawietrzaków w ilości 1szt. nawietrzaka na 1szt. 
okna). 

6.2. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wykonane jako PCV wykonane w systemie drzwiowym 
bez izolacji termicznej, zalecany kolor brązowy. Drzwi wyposażone w samozamykacze. 
Szklenie ślusarki szkłem bezpiecznym P4. Drzwi dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem 
nieblokowanym szerokości min.90cm. 

6.3. Drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze naturalnego drewna, z ościeżnicą drewnopodobną, w 
komplecie z zamkami z wkładką oraz klamką i szyldem. Drzwi łazienkowe wyposażyć w 
otwory nawiewne w dolnej części skrzydła. 

6.4. Drzwi do kotłowni stalowe wewnętrzne, o odporności ogniowej EI-60. Drzwi nie izolowane 
termicznie (drzwi wewnętrzne), wyposażone w okucia systemowe, samozamykacz z 
regulacją naciągu, 1 zamek. Kolor drzwi brązowy, tonacją kolorystyczną zbliżony do 
okleiny okiennej. 

6.5. Kominy wentylacyjne ponad stropem ostatniej kondygnacji obmurowane cegłą dziurawką 
grubości 12cm, ponad dachem obmurowywane cegłą klinkierową w kolorze brązowym. 

6.6. Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach tradycyjne cem.-wap. grubości 1,5cm, filcowane, 
wykonywane tradycyjnie przy użyciu wapna. Na tynkach wykonywać 1-warstwowe gładzie 
gipsowe. 

6.7. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem EPS-70, gr.15cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła min. 0,038, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym 
mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w jasnych kolorach pastelowych – 
dobór kolorystyki elewacji na etapie budowy. Zaleca się stosowanie farb egalizujących 
(samozmywalnych).  

6.8. Ościeża okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropianem FS15 grubości 3cm. 

6.9. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z podwójnej 
warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej SBS, na podłożu betonowym. 

6.10. Izolacja pozioma i pionowa ław fundamentowych wykonana z podwójnej warstwy papy 
termozgrzewalnej SBS. 

6.11. Izolacja ścian fundamentowych emulsją Abizol (2x Abizol R + Abizol P), obustronnie na 
wcześniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (podłoże pod izolację z emulsji), 
lub jako typu ciężkiego z papy termozgrzewalnej. 

6.12. Izolacja przeciwwilgociowa na stropach, z folii izolacyjnej PCV, jednowarstwowo. 

6.13. Izolacja termiczna posadzki na gruncie (posadzka parteru), styropianem EPS100, grubości 
12cm, na całej powierzchni podłogi. 

6.14. Izolacje dachu z folii dachowych typu paroprzepuszczalnego (wiatrochronnego). 

6.15. Izolacja termiczna stropu parteru z wełny mineralnej grubości min. 18cm, ułożona na stropie 
o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,036. 

6.16. Pokrycie dachu nad budynkiem, z blachy stalowej powlekanej o profilu dachówkowym – 
moduł 325mm, kolor ceglany (brązowy), na łatach i kontrłatach drewnianych 
impregnowanych. 

6.17. Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub zbrojeniem 
rozproszonym, grubości 7cm, dylatowane. 
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6.18. Okładziny posadzek w budynku z płytek terakotowych typu GRES, antypoślizgowych, o 
podwyższonej odporności na ścieranie, zalecane posadzki wielobarwne. Okładziny werandy 
i schodów przy werandzie z płytek terakotowych schodowych, mrozoodpornych i 
antypoślizgowych, zalecane posadzki wielobarwne. Wzór terakoty do ustalenia na etapie jej 
wbudowania. 

6.19. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi w jasnych kolorach 
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie); 

6.20. W pomieszczeniach porządkowym i WC - glazura do wysokości 2,0m, zaleca się wykonanie 
wielobarwne okładziny, powyżej malowanie farbami emulsyjnymi 

6.21. W pomieszczeniu socjalnym oraz w kotłowni opaska z glazury przy umywalce i 
zlewozmywaku. Wzór glazury do ustalenia na etapie jej wbudowania; 

6.22. Piony kanalizacyjne oraz wszelkie „rękawy” wentylacyjne zabudowane płytą G-K. 

6.23. Balustrady zewnętrzne - stalowe malowane proszkowo, o wysokości 110cm, z 
maksymalnym prześwitem pomiędzy jej elementami 15cm. 

6.24. Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratów kamiennych. Wzór parapetów do 
ustalenia na etapie ich wbudowania. 

6.25. Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (foliowanej), 
grubości min.0,5mm, w kolorze brązowym. 

6.26. Przy wejściach do budynku wycieraczki gumowe (maty tzw. Plastry miodu), w ramie z 
kątownika stalowego. Poziom górnej krawędzi wycieraczki równy poziomowi wykończonej 
posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grubości 22mm, do stosowania na zewnątrz i do 
wewnątrz budynku. Zaleca się zastosowanie dodatkowych szczotek nylonowych lub 
gumowych. Kolor maty - czarny, kolor szczotek – czerwony. 

6.27. Pomieszczenie WC niepełnosprawnych wyposażone w niezbędne uchwyty ze stali 
nierdzewnej, zgodne z ich przeznaczeniem (uchwyt przy WC i uchwyt przy umywalce). 

6.28. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekanej, systemowe – kolor 
brązowy. Odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. 

6.29. Drewniane elementy więźby dachowej zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami 
ognioodpornymi do granicy trudno zapalności (NRO). Odkryte elementy więźby dachowej 
w wykonaniu gładkim (heblowane). 

6.30. Na dachu zastosować ławy i drabinki kominiarskie oraz przy okapach płotki (zapory) 
przeciwśniegowe. 

6.31. Rynny dachowe wyposażone w systemowe siatki zabezpieczające przed zanieczyszczeniami 
np. liście. 

7. Rozwiązania instalacyjne. 

Budynek wyposażony będzie w instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną 
- centralnego ogrzewania 
- wentylacji mechanicznej 
- elektryczną i odgromową 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych znajduje się w części „Instalacje elektryczne”. 

8. Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Teren przy projektowanym budynku przystosowany będzie dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Parter budynku posiadać będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych z głównego wejścia do 
budynku od strony północnej (wejście bezpośrednio z terenu otaczającego przy wykorzystaniu 
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chodników oraz podjazdów o odpowiednim ukształtowaniu). 

Na terenie działki zaprojektowano odpowiednią ilość miejsc postojowych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej i wymiarach pojedynczego 
miejsca 3,6x5,0[m] – szt.1. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
w ilości nie mniejszej niż 10dm3/s, planowane jest wykorzystanie istniejącego hydrantu 
zewnętrznego, nadziemnego znajdującego się na tej samej działce co projektowany budynek. 
Istniejący hydrant znajduje się w odległości 42,19m od projektowanego budynku świetlicy 
(hydrant powinien znajdować się w odległości od 5m do 75m od ścian zewnętrznych chronionego 
budynku). 

Droga pożarowa do budynku nie jest wymagana. 

Dojazd pożarowy z istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku drogi publicznej 
kategorii powiatowej. 

10. Uwagi ogólne. 

Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z 
odpowiednimi normami budowlanymi. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami. 

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla 
określenia jakości i parametrów wbudowanych materiałów. Zastosowane do wykonania 
modernizacji materiały, powinny posiadać parametry minimalne takie jakie zostały opisane w 
projekcie technicznym, oraz specyfikacji technicznej. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z powyższą dokumentacją. Wszelkie 
branże należy wykonywać zgodnie z opracowaniami branżowymi poszczególnych branż. 
Wszelkie niejasności powstałe w trakcie trwania prac budowlanych należy konsultować z 
autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystąpienia pewnych zmian rozwiązań 
technologicznych i funkcjonalnych powstałych na skutek wystąpienia problematyki w trakcie 
procesu budowy. Za powyższe komplikacje projektant nie odpowiada.  

Projektant dopuszcza zastosowania materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach i 
właściwościach,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania.    

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta są zabronione. Wszelka zmiana 
zaproponowanych materiałów i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyższy 
projekt objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 
kodeksu postępowania cywilnego. 

Wszelkie  roboty przeprowadzić należy zgodnie z  przepisami bhp  pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac 
budowlanych. Użyte materiały powinny posiadać atesty ITB oraz spełniać wymagania polskich 
norm budowlanych, jak również posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Roman Mirowski 
uprawnienia: 215/KL/72 
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WARUNKI OCHRONY PO ŻAROWEJ 

Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką. 

System realizacji budynku tradycyjny, układ konstrukcyjny mieszany. 

Podstawowa funkcja budynku: usługowa (świetlica). 

Budynek niski (N) o wysokości maksymalnej nad poziom terenu 10,50m. 

Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej. 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III , o pow. użytkowej do 10 000m2. 

W budynku nie występują pomieszczenia w których będzie przebywało ponad 50 osób. 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku: „D”.   

Projektowana kotłownia w kondygnacji parteru stanowi wydzielone pomieszczenie. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej wg §11, ust.2, pkt.11 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w związku z §5 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137). 

W budynku nie będzie przechowywać się ani prowadzić prac z substancjami 
niebezpiecznymi pożarowo. 

Projektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu zapewnienie w razie pożaru: 
- nośności konstrukcji budynku przez założony czas wynikający z przepisów 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru (ognia i dymu) w budynku 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki 
- bezpiecznej ewakuacji osób, bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych i możliwości 

skutecznej interwencji ratowniczej 

Strefy pożarowe: 

Cały budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową o powierzchni do 10 000 m2. 

Ewakuacja: 

Zaprojektowane długości dojść i przejść, szerokość drzwi i dróg ewakuacyjnych oraz sposób 
wykończenia dróg są zgodne z wymaganiami przepisów. 

Wszystkie zastosowane materiały w korytarzach (pomieszczenia komunikacyjne), z atestem 
trudnozapalności. 

Dojazdy pożarowe: 

Droga pożarowa nie jest wymagana. 

Dane liczbowe dla budynku: 

- powierzchnia zabudowy:  273,39 m2 
- powierzchnia użytkowa: 401,96 m2 
- kubatura: 1 846,8 m3 

- założona rzędną wysokościową ±0,00 289,50 m n.p.m. 
- ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
- kąt spadku połaci dachu: 30º  
- wysokość budynku: 10,50m 
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Budynek niski. 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: substancje niebezpieczne pożarowo 
w rozumieniu §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż. budynków (Dz.U.Nr109, poz.719) – nie występują. 

Ocena zagrożenia wybuchem: zagrożenie wybuchem nie występuje. 

Podział obiektu na strefy pożarowe: cały budynek w jednej strefie pożarowej. 

Klasa odporności pożarowej budynku: „D” – wszystkie elementy budynku są 
nierozprzestrzeniające ognia, a odporność ogniowa elementów budowlanych występujących w 
budynku wynosi: 

- główna konstrukcja nośna: R 30 
- konstrukcja dachu:  - brak wymagań dla dachu nad częścią 2-kondygnacyjną 
 - RE 30 dla dachu nad częścią parterową (z uwagi na bliską 

odległość budynku na działce sąsiedniej) 
- stropy: REI 30 
- ściany zewnętrzne: EI 30 
- ściany wewnętrzne nośne: EI 30 
- ściany wewnętrzne nienośne: brak wymagań 
- ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatki schodowej: brak wymagań 
- ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych: brak wymagań 
- przekrycie dachu: brak wymagań 
- wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów 
- wystrój wnętrz: nie zastosowano do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 

których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące, na 
drogach komunikacji ogólnej stosowanie wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 
zabronione 

R – nośność ogniowa w minutach 
I – izolacyjność ogniowa w minutach 
E – szczelność ogniowa w minutach 
S – smoke (dymoszczelność) 

 
Warunki ewakuacji: 

Odpowiednie warunki ewakuacji polegają na zapewnieniu wymaganej ilości i szerokości 
wyjść, zapewnieniu dopuszczalnej długości dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie dróg 
ewakuacyjnych przed zadymieniem; minimalna szerokość korytarza dla około 16 osób mogących 
przebywać w tym budynku wynosi 1,4 m; łączna minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych 
wynosi 1,2 m; skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich 
całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości korytarza; drzwi dwuskrzydłowe 
stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć 
co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m; 
występujące długości przejść ewakuacyjnych nie są przekroczone; długość dojść ewakuacyjnych 
jest zachowana; 

Długości dojść ewakuacyjnych: - 30m przy jednym kierunku ewakuacji 
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Sposób zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych: 

- ogrzewczej – nie wymaga 

- elektrycznej – nie wymagana 

- zaprojektowano instalację odgromową, przy dokumentacji instalacji piorunochronnej 
(odgromowej) należy wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-86/E-
05003/01 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagań wynikających 
z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru: 

- instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) – nie jest wymagana 

- stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 

- wewnętrzna instalacja hydrantów przeciwpożarowych – nie jest wymagana 

- wymagany jeden hydrant zewnętrzny w odległości od 5m do 75m od ściany zewnętrznej 
budynku – istniejący hydrant na sieci wodociągowej 

 
Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i instrukcja 

alarmowania straży pożarnej umieszczona w widocznym miejscu. Wyjścia ewakuacyjne z 
budynku należy oznakować 

Podstawy prawne uzgodnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej: 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 109, poz.719) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 
poz.1030) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. nr 121, poz.1137) 

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, zasady 
projektowania 

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 
budowlanych; 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Roman Mirowski 
uprawnienia: 215/KL/72 

 


